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Tiivistelmä  
Infra-alan suunnitteluprosessit ovat uudistumassa ja väylien suunnittelua tehdään 
yhä kasvavassa määrin mallintamalla. Infra-alan tietomallin eli inframallin sisällön 
vaadittava tarkkuustaso riippuu suunniteltavasta hankevaiheesta. Eri hankevaiheiden 
inframallit saattavat myös sisältää vaihtelevan määrän teknisiä virheitä ja puutteita. 
Inframalleille ei kuitenkaan ole määritetty teknisiä hyväksymiskriteerejä tilaajan ta-
holta. Tässä diplomityössä tutkittiin inframallien laatutavoitteita ja hyväksymiskritee-
rejä. Tavoitteena oli määrittää inframallien tarkastamisen kannalta oleellisimmat 
osakokonaisuudet hankevaiheittain. Toisena tavoitteena oli määrittää inframalleille 
hyväksymiskriteerit. 
 
Kirjallisuuskatsauksessa esiteltiin aluksi väylärakentamisen suunnitteluprosessi eri 
hankevaiheineen. Tämän jälkeen käytiin läpi rakennusalan tietomallintamisen histo-
ria ja kehitys. Inframallinnuksen määrittelyt ja inframallinnuksen taso kuvattiin eri 
hankevaiheissa. Kirjallisuusosion toinen osa keskittyi laatuun ja sen kytkeytymiseen 
inframallinnuksen yhteyteen. Tässä osiossa kuvailtiin myös tietomallien teknisen laa-
duntarkastuksen menetelmiä. 
 
Empiirisen osan tutkimusmenetelmänä oli haastattelututkimus. Tutkimus toteutettiin 
asiantuntijahaastatteluina 12 asiantuntijalle, jotka edustivat haastatteluissa neljää eri 
näkökulmaa. Näkökulmat olivat tilaaja, suunnittelu (tiesuunnittelija ja rakennussuun-
nittelija) ja urakoitsija. Tuloksena määritettiin inframallien tärkeimmät osakokonai-
suudet hankevaiheittain. Haastattelututkimuksen ohella tarkasteltiin Liikenneviraston 
ja ELY-keskusten hankkimaa inframalliaineistoa ja niiden testausraportteja. Aineisto 
käsittää 584 inframallitiedostoa, jotka on tarkastettu kolmannen osapuolen BimOne 
Checker-laaduntarkastusohjelmistolla. Laadun mittaustulokset tilastoitiin, virhesyitä 
analysoitiin ja inframallitiedostot luokiteltiin elementtien määriin liittyvien ominai-
suuksien mukaan. Aineisto todettiin tiedostojen sisältämien viivojen ja kolmioiden 
määrien perusteella hyvin heterogeeniseksi, mikä tekee toimivien hyväksymiskritee-
rien määrittämisen nykyisellä mittaristolla hankalaksi. 
 
Työssä saatiin määritettyä inframallien oleellisimmat osakokonaisuudet eri hanke-
vaiheissa. Osakokonaisuudet jaettiin kolmeen eri tarkastusluokkaan niiden tärkeyden 
mukaan. Hyväksymiskriteereiksi ei esitetty nykyiseen mittaristoon perustuvia pistera-
joja. Sen sijaan tehtiin suositus mittariston muuttamiseksi absoluuttisille virhemää-
rille. Lisäksi ehdotettiin automatisoidun tarkastuksen viiva- ja pintakohtaista kohdis-
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Planeringsprocesserna inom infrastrukturbranschen genomgår en förändring och 
planeringen av trafikleder görs i allt större utsträckning med hjälp av modeller. 
Noggrannhetsnivån som krävs för informationsmodellen inom infrastruktur-
branschen, dvs. infrastrukturmodellens innehåll, beror på projektfasen som planeras. 
Infrastrukturmodellerna i de olika projektfaserna kan också innehålla ett varierande 
antal tekniska fel och brister. Beställaren har för sin del inte fastställt några tekniska 
kriterier för godkännande av infrastrukturmodellerna. I detta diplomarbete under-
söktes kvalitetsmålen och godkännandekriterierna. Målen var att dels definiera de 
viktigaste delområdena för att undersöka infrastrukturmodellerna enligt projectfasen, 
dels att fastställa kriterier för godkännande av infrastrukturmodellerna. 
 
I början av litteraturstudien presenterades planeringsprocessen för byggande av 
trafikleder samt de olika projektfaserna. Därefter diskuterades bakgrunden till 
informationsmodellering inom byggnadsbranschen och hur modelleringen utvecklats. 
Definitionerna och nivån för infrastrukturmodellering beskrevs för de olika project-
faserna. Litteraturdelens senare del fokuserade på kvalitet och hur den hänger 
samman med infrastrukturmodelleringen. Där beskrevs också metoderna för teknisk 
kvalitetsgranskning av informationsmodeller. 
 
Metoden som användes i den empiriska delen var en intervjuundersökning.  I under-
sökningen intervjuades 12 sakkunniga, som representerade fyra olika synvinklar, dvs. 
ur beställarens, planerarnas (vägplanering och byggnadsplanering) samt entre-
prenörens perspektiv. Intervjuerna resulterade i att infrastrukturmodellernas 
viktigaste delområden definierades enligt projektfasen. Förutom intervjuerna under-
söktes också det material om infrastrukturmodeller samt testrapporterna som Trafik-
verket och NTM-centralerna hade anskaffat. Materialet omfattar 584 infrastruktur-
modellfiler, som har kontrollerats med hjälp av en tredje parts programvara för 
kvalitetskontroll, BimOne Checker. Resultaten av kvalitetsmätningen statistikfördes, 
felorsakerna analyserades och filerna med infrastrukturmodeller klassificerades 
enligt egenskaperna gällande antalet element. Utgående från antalet streck och 
trianglar som filerna innehöll, kunde man konstatera att materialet var mycket 
heterogent, vilket gör det besvärligt att definiera fungerande godkännandekriterier 
med den befintliga mätaruppsättningen. 
 
Detta arbete innehåller definitioner på de viktigaste delområdena för infrastruktur-
modeller i olika projektfaser. Delområdena  indelades i tre olika undersöknings-
kategorier enligt viktighetsordning. Punktgränserna som grundar sig på den 
befintliga mätaruppsättningen togs inte med som godkännandekriterium. Däremot 
rekommenderades att man ändrar mätaruppsättningen så att den i stället för 
proportionell mängd anger absolut felmängd. Dessutom föreslogs det att den 
automatiserade kontrollen skulle fokusera på streck och ytor samt att mätningen av 
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The planning processes in the infrastructure field are changing. Route planning will 
increasingly be done by modelling. The precision of the content of the infrastructure 
information model depends on the project planning phase. Information models for 
different planning phases may also contain a varying number of technical errors and 
defects. However, the client has not set any technical approval criteria for information 
models. In this Master’s thesis, the quality objectives and approval criteria for 
infrastructure information models were studied. The purpose was to define the 
essential elements of an infrastructure information model for each project phase from 
the perspective of technical inspection. The other purpose was to define the approval 
criteria for the information models in question. 
 
The literature review began with a description of the route planning process and the 
different project planning phases, followed by a review of the history and 
development of information modelling in the construction field. Definitions for 
infrastructure modelling and the level of modelling in the different project planning 
phases were also presented in this part. The second part of the literature review 
focused on the quality objectives and their connection with the infrastructure 
information models. The methods of quality inspection of information models were 
also described.   
 
The research method of the empirical part was an interview study. The interview study 
was conducted by interviewing 12 experts representing four different viewpoints, 
which were client, planning (road plan and construction plan) and contractor.  As a 
result of this, the essential elements of the infrastructure information model were 
defined according to the planning phase.  In addition, the interview study material 
and test reports collected by the Finnish Transport Agency and the ELY Centres were 
studied.  The quality reports of 584 infrastructure model files of recent projects were 
examined by using a third party's BimOne Checker for quality inspection.  Statistics 
were compiled of quality scores, causes of errors were analysed and the infrastructure 
model files categorised according to the characteristics related to the number of 
elements.  The data was discovered to be very heterogeneous, owing to the number of 
lines and triangles involved, which makes it very difficult to formulate workable 
approval criteria with the available instruments.  
 
As a result of this thesis, the essential elements of infrastructure information models 
in the different project planning phases were defined. For their inspection the 
elements were divided into three categories in order of importance. No approval 
criteria based on the current way of assessing quality were suggested. It was 
recommended that absolute failure rate be used instead of proportional failure rate. It 
was also proposed that automated checking be used to check individual break lines 
and surfaces. Measuring the maximum length of a break line or side of a single 
triangle was proposed to be excluded from the checking process. 
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Esipuhe  
Inframallin sisällön vaatimukset ovat erilaiset suunnittelun eri hankevaiheissa. Niiden 
tekninen laatu voidaan tarkastaa ja pisteyttää automatisoidusti laaduntarkastus-
työkalulla. Tilaajan kannalta riittävälle laadulle ei kuitenkaan ole toistaiseksi määri-
tetty hankevaihekohtaisia kriteerejä. 
 
Tässä selvityksessä on tutkittu inframallien laatutavoitteita ja hyväksymiskriteerejä 
suunnittelun eri hankevaiheissa. Tutkimuksen teki Liikennevirastolle diplomityönään 
Tampereen teknillisen yliopiston opiskelija Sami Puuperä. Tutkimusta varten on 
haastateltu inframallinnuksen asiantuntijoita tilaajan, suunnittelun ja urakoitsijan 
näkökulmista. Lisäksi inframallien laatua tutkittiin viiteaineiston avulla. Tuloksena 
määritettiin inframallien oleellisimmat osakokonaisuudet hankevaiheittain ja annet-
tiin suosituksia laadun mittaamisen kehittämiseksi. 
 
Diplomityön ohjaajana toimi tietomallinnuksen kehittämispäällikkö Tiina Perttula 
Liikennevirastosta. Ohjausryhmän muut jäsenet olivat Mauri Laasonen Tampereen 
teknillisestä yliopistosta, Tuomo Palomaa BimOne Finland Oy:stä, Ville Palviainen 
Ramboll Finland Oy:stä ja Joona Peltoniemi Pohjois-Savon ELY-keskuksesta. Työn 
tarkastajana toimi Tampereen teknillisen yliopiston professori Kalle Kähkönen. 
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1  Johdanto 
1.1  Työn tausta 
Digitalisaatio lisää tuottavuutta ja muuttaa kilpailuoloja. (Työ- ja elinkeinoministeriö 
2015) Se vaikuttaa myös infrarakentamisen prosesseihin. Perinteisesti infran suunnit-
telu on perustunut 2D-kuviin ja paperitulosteisiin. Tiedon hallinta ei ole ollut koordi-
noitua eikä kaikkea hankkeen elinkaaren aikana tuotettua tietoa ole pystytty tallen-
tamaan myöhempää käyttöä varten. Tavoitteena infra-alalla on tietomallien tehokas 
hyödyntäminen suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa. Tämän avulla pyritään 
parantamaan alan tuottavuutta ja laatua. (InfraBIM 2014) 
 
Infra-alan tietomalleja kutsutaan sekaannusten välttämiseksi inframalleiksi 
(Liikennevirasto 2014c). Inframallien käyttöä yhtenäistämään alalle on määritetty 
yhteinen tiedonsiirtoformaatti Inframodel, yhteinen InfraBIM-nimikkeistö ja YIV 
(yleiset inframallivaatimukset). Inframallien koko hankkeen elinkaaren mittainen 
hyödyntäminen käynnistyy lähtötietomalleista. Tuotemallit ovat suunnittelun eri 
hankevaiheiden inframalleja. Hankkeen toteutusvaiheessa luodaan toteutusmalli, 
jonka avulla hanke toteutetaan. Hankkeen valmistumisen jälkeen väyläomaisuutta 
hallitaan ylläpitomallien avulla. Tässä diplomityössä tutkimuksen kohteena ovat 
suunnittelun eri hankevaiheiden inframallit. 
 
Inframallin sisältö koostuu useista erilaisista osakokonaisuuksista. Inframodel-
tiedonsiirtoformaatin määrittelyjen mukaisia osakokonaisuuksia ovat otsikkotiedot, 
perusaineisto, väylien rakenteisiin liittyvä aineisto, aluemaisten rakenteiden aineisto 
ja vesihuollon rakenteiden aineisto. Aineistot koostuvat rakenteita ja pintoja kuvaa-
vista pisteistä, viivaketjuista, kolmioverkoista ja niiden sijainti- ja ominaisuustiedois-
ta. Vesihuollon rakenteiden aineisto sisältää ominaisuustietoineen myös kaivot ja 
putket sekä niistä muodostettujen verkostojen tiedot. 
 
Eri hankevaiheiden inframallit saattavat käytännössä sisältää vaihtelevan määrän 
teknisiä puutteita, epätarkkuuksia ja virheitä. Jo aikaisten hankevaiheiden infra-
malleista on mahdollista luoda yksityiskohtaisia, mutta suuri detaljien määrä kasvat-
taa myös mahdollisia virhelähteitä. Mallintamisen teknisen laadun analysointiin on 
alalla jo luotu ohjelmatyökalu, jolla kyseisiä laatupoikkeamia voidaan todentaa. Hy-
väksyttävän laatutason määritelmät ja hyväksymiskriteerit tilaajan kannalta kuitenkin 
vielä puuttuvat. 
 
1.2  Tavoitteet ja aiheen rajaus 
Tässä diplomityössä tarkastellaan infran mallinnusta ja eri hankevaiheiden infra-
malleja vaatimustenmukaisuuden ja laadun näkökulmasta. Inframallin eri osakoko-
naisuuksien laadun merkitys on erilainen eri hankevaiheissa. Merkitys vaihtelee infra-
mallin käyttötarkoituksen mukaan. Aikaisessa hankevaiheessa ei ole tehokkuuden 
kannalta järkevää viimeistellä inframalleja kaikilta osin. Teknisten yksityiskohtien 
kattavuuden ja virheettömyyden painoarvo kasvaa hankkeen toteutusvaiheen lähes-
tyessä. Tämän diplomityön tavoitteena on määritellä tilaajan näkökulmasta infra-
mallien oleelliset osakokonaisuudet eri hankevaiheissa. Toisena tavoitteena on mää-
rittää teknisen laadun hyväksymiskriteerit kunkin hankevaiheen oleellisille osakoko-
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naisuuksille. Näiden tavoitteiden täyttämiseksi tämä työ pyrkii vastaamaan seuraa-
vaan kysymykseen: 
 
Mikä on hyväksyttävä tekninen laatutaso eri hankevaiheiden inframalleissa? 
 
Inframallien osakokonaisuuksien merkittävyydet eri hankevaiheissa pyritään määrit-
tämään haastattelemalla alan asiantuntijoita. Samassa yhteydessä selvitetään infra-
mallien tekniseen laatuun vaikuttavia tekijöitä ja inframallien nykyistä laatutasoa. 
Laatutasoa tutkitaan myös olemassa olevan viiteaineiston avulla. Kirjallisuuden, 
haastattelutulosten ja viiteaineiston analyysin avulla pyritään määrittämään hyväk-
symiskriteerit eri hankevaiheiden inframalleille. 
 
Tutkimus koskee väylärakenteiden inframalleja lukuun ottamatta vesiväylähankkeita. 
Hankevaiheina tässä tutkimuksessa käsitellään yleissuunnitelmavaihetta, väyläsuun-
nitelmavaihetta ja rakennussuunnitelmavaihetta. Tutkittavia inframallin osakokonai-
suuksia ovat väylän vaaka- ja pystygeometriat, taiteviivat, kolmioidut pintamallit ja 
vesihuollon verkostojen rakenteet. Inframallien perus- ja otsikkotietojen laatua ei tut-
kita tässä työssä, sillä niiden osalta tilaajan vaatimuksena on jo tässä vaiheessa vir-
heetön laatu. 
 
Laatutaso merkitsee tässä työssä teknistä laatua, joka käsittää inframallin sisällön 
vastaavuuden InfraBIM-nimikkeistön, IM-formaatin ja Yleisten inframallivaatimusten 
sisältöön. Suunnitelmaratkaisujen sisällöllistä laatua ei tämän työn yhteydessä tutki-
ta. 
1.1 Tutkimusmenetelmät ja -aineisto 
Työn teoriaosuudessa esitellään kirjallisuustutkimuksen avulla väylärakentamisen eri 
hankevaiheet ominaispiirteineen ja inframallinnuksen kytkeytyminen kyseisiin han-
kevaiheisiin. Inframallinnukseen liittyvät vaatimukset ja määritelmät käydään olen-
naisin osin läpi BuildingSMART Finlandin julkaisemien vaatimusdokumenttien ja Lii-
kenneviraston aiheeseen liittyvien ohjeiden kautta. Laadun käsite ja sen soveltaminen 
inframallinnukseen on teoriaosuuden keskeinen osa. Siinä laatuun liittyvät perusteo-
riat käydään läpi kirjallisuudesta ja niiden ohella esitellään laadun tutkimisen mene-
telmiä ja työkaluja. Laadun käsite inframallinnuksen yhteydessä määritetään tutki-
malla laatuun liittyviä osioita inframallinnuksen vaatimuksista ja ohjeista ja sovelta-
malla laadun käsitettä niihin. 
 
Empiirisen osan pääasiallisena tutkimusmenetelmänä käytetään haastattelututki-
musta, joka toteutetaan asiantuntijahaastatteluina. Asiantuntijoita haastatellaan nel-
jän eri väylärakentamisen suunnittelu- ja toteutusprosessissa mukana olevan toimija-
tahon näkökulmasta. Näitä ovat suunnittelija (tiesuunnittelu ja rakennussuunnittelu), 
urakoitsija ja tilaaja. Tiesuunnittelun, rakennussuunnittelun ja urakoitsijan haastatel-
tavat pohtivat vastauksissaan edeltävästä hankevaiheesta lähtöaineistona saatavassa 
inframallissa olevien virheiden ja puutteiden merkitystä inframallin jatkokäytössä. 
Tilaaja pohtii inframallin eri osakokonaisuuksissa olevien virheiden ja puutteiden 
merkitystä sen jatkokäytössä eri hankevaiheissa. Kaikkia toimijatahoja edustaa tut-
kimuksessa kolme eri haastateltavaa eli haastateltavia on yhteensä 12. Heidät on va-
littu tutkimukseen konsulttitoimistoista, urakoitsijoilta ja alueellisista ELY-
keskuksista (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) ja ovat hyvin perillä mallinta-
malla tehdyn suunnittelun erityispiirteistä. Haastattelut ovat puolistrukturoituja. 
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Haastattelujen lisäksi empiirisessä osassa tutkitaan kvantitatiivisesti viiteaineiston 
avulla inframalleissa esiintyvien virheiden määriä ja tyyppejä. Viiteaineisto on ole-
massa olevia Liikenneviraston ja ELY-keskusten hankkimia inframalleja, jotka on tes-
tattu Liikennevirastolla vuonna 2015 pilottikäytössä olevan BimOne Checker-
pilvipalvelun avulla. Palvelu on tuottanut kaikista inframallitiedostoista raportin, jos-
sa on laadun testaustulokset osakokonaisuuksittain. Raporttien ohella tuotoksena 
kaikista tiedostoista on myös 2D-karttaesitys. Aineisto käsittää 584 inframallitiedos-
toa 12:sta eri projektista. 
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2  Väylän mallipohjainen suunnittelu
Väylähankkeen suunnittelu ja toteutus on monivaiheinen prosessi, jossa on mukana 
useita eri sidosryhmiä. Digitalisaation myötä väylien suunnitteluun liittyvät menetel-
mät ovat muutosvaiheessa. Alalla siirrytään kohti sähköistä tiedonhallintaa ja 
luodaan uusia sähköisiä prosesseja pyrkien samalla eroon vanhoista tehottomista 
prosesseista. Tavoitteena on tehokkuuden ja tuottavuuden kasvattaminen sekä tiedon 
säilyttäminen ja hyödynnettävyys koko hankkeen elinkaaren ajan (InfraBIM 2014). 
Tietomallintaminen on eräs keino lisätä alan tuottavuutta, mutta sen käyttöön otta-
minen tarjoaa myös muita merkittäviä hyötyjä. Tietomallintaminen on paljon muutakin 
kuin suunnitelman esittämistä 3D-muodossa, joka on sen usein käsitetty sisältö. 
Mallintaminen sisältää usein 3D-muodossa esittämistä, mutta pelkkä 3D-esitys ei ole 
tietomallintamista. Mallintaminen on tiedon hallintaa, siirtämistä ja säilyttämistä eri 
järjestelmiin yhteensopivassa muodossa koko hankkeen elinkaaren ajan. Elinkaaren 
eri vaiheissa väylähankkeen tietomallia käytetään erilaisiin tarkoituksiin. Suunnitte-
luvaiheen tuotemallia kutsutaan suunnitelmamalliksi. Kuvassa 1 on esitetty tietomallin 
elinkaaren eri vaiheet. Infra-alan tuotemallista on sekaannusten välttämiseksi alalla 
sovittu käytettävän yleistä termiä inframalli (Liikennevirasto 2013c).
 
Kuva 1.   Tietomallin elinkaari (Perustuu lähteeseen InfraBIM 2014)
2.1  Väylärakentamisen suunnitteluprosessi
Väylärakentaminen kattaa tämän tutkimuksen yhteydessä tie- ja katurakentamisen 
sekä ratarakentamisen. Maantiet, jotka liikenteellisen merkityksenä mukaan jaetaan 
valtateihin, kantateihin, seututeihin ja yhdysteihin, ovat valtion ylläpitämiä. Niiden 
suunnittelun teettää yleensä ELY-keskus tai suurissa hankkeissa joskus myös Liiken-
nevirasto. Myös kunta tai yksityinen yritys voi ELY-keskuksen kanssa asiasta sovittu-
aan teettää maantielle yleis- tai tiesuunnitelman omalla kustannuksellaan (Liikenne-

















kunnat. Yksityisteistä vastaavat tieosakkaat, mutta niiden parantamishankkeiden 
rahoituksessa voi olla avustamassa myös valtio ja kunnat (Hämäläinen 2010). 
Rautatiehankkeiden suunnitelmien teettäjänä toimii Liikennevirasto. Maanteiden ja 
rautateiden suunnitelmat hyväksyy Liikennevirasto tai joissain tapauksissa Liikenne- 
ja viestintäministeriö. Suunnittelun tuottajana toimivat niihin erikoistuneet konsultti-
toimistot.
Väylien suunnittelua ja rakentamista ohjaa lukuisa määrä säädöksiä, joista tärkeim-
pänä maankäyttö- ja rakennuslaki MRL (1999). Siinä määritellään eritasoisten kaavo-
jen vastuut ja kaavoituksen etenemisprosessi. Maantielaki ja -asetus määrittelevät 
maanteiden suunnittelukriteerit ja rautatielaki ja -asetus vastaavasti rautateiden 
suunnittelukriteerit. Uutta väylää suunniteltaessa suunnittelun tulee perustua maan-
käyttö- ja rakennuslain mukaiseen kaavaan. (Liikennevirasto 2015a). Kaikkien Liiken-
neviraston väylähankkeiden ja ELY-keskusten keskitettyä suunnittelurahoitusta saa-
vien hankkeiden suunnittelua ohjaavana asiakirjana toimii Liikenneviraston suunnit-
teluperusteet. Siinä määritetään hankkeen tavoitteellinen laatutaso sekä tekniset 
ja toiminnalliset tavoitteet. (Liikennevirasto 2011a) Katusuunnittelun lähtökohdista 
merkittävä osa on määritetty jo kaavoitusvaiheessa (Hämäläinen et. al 2006).
Väylähankkeet etenevät hankkeen loppua kohti tarkentuvien hankevaiheiden kautta. 
Suunnittelu alkaa esiselvitysvaiheesta. Sitä seuraavat yleensä yleissuunnittelu, tie-
suunnittelu ja rakennussuunnittelu. Tiensuunnittelun suunnitteluvaiheita voi tarpeen 
mukaan kuitenkin yhdistää, jos hanke on pienehkö ja vaikutuksiltaan vähäinen. Siinä voi 
olla kahdesta neljään eri vaihetta (Hämäläinen et al. 2006). Väylähankkeen eteneminen 
ja tietomallinnuksen kytkeytyminen eri hankevaiheisiin on havainnollistettu kuvassa 2.
 
Kuva 2.   Väylähankkeen eteneminen ja siihen liittyvät tietomallit 
  (InfraBIM 2015, osa 1)
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2 INFRAHANKKEEN VAIHEET 
Infrahankkeiden suunnittelun vaiheistetulla järjestelmällä mahdollistetaan mm. kytkentä maankäytön suun-
nitteluun, oikeantasoinen suunnittelu eri päätöksentekovaiheissa ja riittävä vuorovaikutus eri osapuolten vä-
lillä. Suunnitelmien sisältö ja esitystapa on ohjeistettu tilaajakohtaisesti; lainsäädännössä ei ole tätä yksityis-
kohtaisesti säädelty. Osa suunnitelmasta on raportti- tai selostusmuotoista aineistoa kuten nykytilakuvauk-
sia, vaikutusarviointeja, toteutustavan kuvauksia ja niin edelleen. Näiden lisäksi dokumenttipohjaisessa pro-
sessissa tuotetaan suunnitelmapiirustukset, joita mallipohjaisessa prosessissa vastaa kunkin vaiheen suunni-
telmamalli. Infrahankkeen kulkua voidaan kuvata seuraavalla kaaviolla (kuva 1). 
 
 





Esiselvitysvaihe saattaa sisältää laajuudeltaan monen eri tason selvityksiä. Toimen-
piteet voivat väylärakentamisen ohella olla muunlaisiakin, esimerkiksi joukkoliiken-
nettä tai liikenneturvallisuutta koskevia toimenpiteitä. Tuotoksina liikennejärjestel-
mätasoisesta esisuunnittelusta tulee erityisesti väylien palvelutasoa koskevia tavoit-
teita. Nämä tarkentuvat siirryttäessä kohti hankekohtaista esisuunnittelua, joka kos-
kee tietyllä verkon osalla tapahtuvaa yhden väylämuodon kehittämistä. Suunnittelu 
on kuitenkin tässä vaiheessa vielä hyvin yleisluontoista (Liikennevirasto 2011a). Eri-
laisista esiselvitystyypeistä tärkeimpiä ovat Hämäläisen et al. (2006) mukaan tar-




Kaikista uusista hankkeista tulee lähtökohtaisesti laatia yleissuunnitelma. Poikkeuk-
sena ovat hankkeet, joiden vaikutukset ovat vähäiset. Vastaavia ovat myös hankkeet, 
joissa maantien sijainti ja tien arvioidut vaikutukset on ratkaistu riittävässä määrin 
asemakaavassa tai oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa (Maantielaki 18§). Hankkeen 
tyyppi, alustavasti arvioidut vaikutukset, jatkosuunnittelun tarpeet ja muut vastaavat 
tekijät määrittelevät yleissuunnittelun laajuuden ja tarkkuustason (Hämäläinen et. al 
2006). 
 
Yleissuunnitelmassa esitettävistä asioista tärkeimpiä ovat selvitykset väylän tarpeel-
lisuudesta ja tutkituista ratkaisuvaihtoehdoista. Yleissuunnitelmassa muodostetaan 
eri ratkaisuvaihtoehtoja ja niitä vertaillaan keskenään. Mukana vertailussa ovat aina 
vaihtoehdot tien säilyttämisestä ennallaan eli ns. nollavaihtoehto ja tien vähäinen 
parantaminen ongelman lieventämiseksi (Liikennevirasto 2010b). Edellä mainittujen 
asioiden ohella tärkeitä ovat myös tekniset ja liikenteelliset perusratkaisut, tien liki-
määräinen sijainti ja suunnitelman arvioidut vaikutukset. Selvitettäviin asioihin kuu-
luvat myös hankkeen kustannusarvio ja kustannusten mahdollinen jakautuminen eri 
osapuolille. Yleissuunnitelman hyväksymisvaiheessa hankkeen laajuus ja periaaterat-
kaisut hyväksytään pohjaksi mahdolliselle jatkosuunnittelulle. Pienissä ja rajatuissa 
kohteissa yleissuunnittelun lopputulos voi olla toimenpidesuunnitelma. (Hämäläinen 
et al. 2006) 
 
Yleissuunnitelman tulee tukeutua maakuntakaavaan ja yleiskaavaan eikä sitä saa hy-
väksyä niiden vastaisesti. Hyväksyttyjä perusratkaisuja ei enää muuteta tiesuunni-
telmavaiheessa. Kunnan ja alueellisen ympäristökeskuksen (2010 alkaen ELY-keskus) 
puoltaessa yleissuunnitelma voidaan kuitenkin hyväksyä vastoin asemakaavaa. Ase-
makaavan muutokset voidaan tällöin tehdä tiesuunnitelman kanssa samanaikaisesti. 
Maantie on myös joissain vähäisissä tapauksissa mahdollista suunnitella erillisenä 
kaavasta. Tällöin se on yleensä maakuntakaavassa huomioimaton maaseudulle sijoit-
tuva vähäinen tiehanke. (Hämäläinen et. al 2006) Yleissuunnitelma voi mahdollisesti 
rajoittaa muuta rakentamista, ja se saattaa myös velvoittaa tienpitäjää alueiden lu-
nastamiseen (Liikennevirasto 2010a). 
 
Yleissuunnitelmassa on liikenneteknisten ratkaisujen valinnan ja mitoituksen kannal-
ta tärkeintä varmistaa suunniteltujen ratkaisujen toimivuus, ja selvittää kyseisten rat-
kaisujen vaatima tilantarve likimääräisesti. Suunnittelun tarkkuus sovitetaan hank-
keelle ja sen sijainnille sopivaksi. Taajamassa suunnittelu on aina tarkempaa kuin 
maaseudulla. Yleissuunnitteluvaiheessa myös lähtötiedot ovat usein likimääräisiä, ja 
ne tarkentuvat myöhemmissä suunnitteluvaiheissa. Suunnittelutarkkuuden ja sen 
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esittämistarkkuuden tulee olla järkevässä suhteessa keskenään ja on huomioitava, 
että yleissuunnitelmavaiheessa tulee välttää näennäistä piirustustarkkuutta. (Hämä-
läinen et. al 2006) 
 
Yleissuunnitelmavaiheessa on erityisen tärkeää järjestää kaikille asianosaisille mah-
dollisuus osallistua valmisteluun ja arvioida suunnitelman vaikutuksia. Heidän on 
myös voitava ilmaista mielipiteensä joko suullisesti tai kirjallisesti. Yleissuunnitel-
man olennaisimpia osia ovat Hämäläisen et al. (2006) mukaan piirustukset ja havain-
nollistavat liitekuvat. Kuvien on oltava mahdollisimman havainnollisia ja niistä tulee 
selvitä esitettävät ratkaisut sekä niiden sijoittuminen ympäristöön. Piirustuksista esi-
tetään yleensä vähintään yleiskartta, suunnitelmakartat, tärkeimpien teiden pituus-
leikkaukset, poikkileikkaukset ja kartta tiehankkeen sopeutumisesta lähiympäristöön-
sä. 
 
Raideliikenteen yleissuunnitelman ominaispiirteenä on teknisten, toiminnallisten ja 
ympäristöllisten ratkaisujen ohella työnaikaisen junaliikenteen huomioon ottaminen. 
Raideliikenteen yleissuunnitelmassa määritetään alustava toteutustapa ja kustan-
nusarvio ja sen perusteella laaditaan toteutuspäätöksen jälkeen ratasuunnitelma. 
(Yli-Villamo 2006) 
 
Väyläsuunnittelu eli tie- katu- tai ratasuunnittelu 
 
Tiesuunnitelman laatiminen ja suunnitelman hyväksyminen ovat maantielaissa mää-
ritettyjä pakollisia vaiheita ennen maantien rakentamista. Poikkeuksena on vaikutuk-
siltaan vähäinen maantien parantaminen, johon ei tarvitse ottaa lisäalueita tai lisä-
alueen ottamiselle on kiinteistön omistajan tai haltijan kirjallinen suostumus (Maan-
tielaki 21§). Tiesuunnitelma täytyy laatia ja hyväksyä myös silloin, kun tie tai katu 
muutetaan maantieksi tai maantie lakkautetaan muulloin kuin maantien rakentami-
sen yhteydessä (Maantielaki 25§). Tiesuunnitelma voidaan laatia myös olemassa ole-
vaan maantiehen liittyvien yksityisteiden ja niiden liittymien järjestelemiseksi. Käy-
tännössä hyvin pienistäkin hankkeista joudutaan laatimaan tiesuunnitelma, jos vaiku-
tusten arvioidaan yltävän laajemmalle alueelle. Jos kyseessä on vähäinen hanke eikä 
tiesuunnitelmaa laadita, laadittavaa suunnitelmaa kutsutaan parantamissuunnitel-
maksi. Tällöin voidaan hankkia maanomistajien suostumukset lisäalueisiin. Kun tie-
suunnitelma on hyväksytty, se oikeuttaa lunastamaan suunnitelmassa osoitetut alu-
eet ja rakentamaan suunnitellun maantien tai parantamaan sitä. Hyväksytyn suunni-
telman tiedoksi antamisen jälkeen ei tietä varten varatulle alueelle eikä suoja- ja nä-
kemäalueille saa rakentaa. Maantien sijainti, korkeusasema ja poikkileikkaus on esi-
tettävä tiesuunnitelmassa niin, että tiealueen merkitseminen maastoon on mahdollis-
ta. Suunnittelukartoilta tulee käydä myös ilmi tien suoja- ja näkemäalueet ja varauk-
set tien mahdolliselle leventämiselle. Yleensä myös tiealueen rajat esitetään kartoilla. 
Muita esitettäviä asioita ovat yleissuunnitelmasta tarkennettu kustannusarvio ja ti-
lanrajat maanomistustietoineen ja tiloille johtavine kulkuyhteyksineen. (Hämäläinen 
et al. 2006) 
 
Oikeusvaikutteinen kaava on edellytys tiesuunnitelman hyväksymiselle ja tien raken-
tamiselle. Tien rakenteiden täytyy asemakaava-alueilla mahtua liikennealueelle. 
Asemakaava-alueen ulkopuolella tiesuunnitelmassa varataan tiealuetta riittävästi, 
jotta tie saadaan sovitettua tiealueelle massatasapaino optimoiden, korkeusasemia 
mahdollisesti vähäisesti muuttaen. Maantielaki ei aseta tarkkoja vaatimuksia esimer-
kiksi rakenteiden ulkonäölle. Tiesuunnitelmavaiheessa kuitenkin joudutaan usein te-
kemään tarkkojakin määrityksiä suunnitelman käsittelyn yhteydessä esitettyjen vaa-
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timusten mukaisesti. Näistä sitoumuksista ei voida poiketa rakentamisvaiheessa. 
(Hämäläinen et al. 2006) 
 
Tiesuunnitelman laatimisesta ja siihen kuuluvien maastotutkimusten aloittamisesta 
tulee tiedottaa kaikkia asianosaisia tahoja. Luonnosvaiheen suunnitelmaa esitellään 
yleisötilaisuuksissa. Maantien tiesuunnitelman tarkka sisältö ja esitystapa on määri-
tetty Liikenneviraston ohjeessa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat – Sisältö ja esitys-
tapa. Kuulemismenettelyn sekä lausuntojen ja muistutusten käsittelyprosessien jäl-
keen tie- ja ratasuunnitelmat hyväksyy Liikennevirasto tai poikkeustapauksissa Lii-
kenne- ja viestintäministeriö. Tiesuunnitelmien osalta hyväksymisesityksen Liikenne-
virastolle tekee alueellinen ELY-keskus. (Liikennevirasto 2011b) 
 
Katusuunnittelun perusteet on määritetty maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuk-
sessa. Sen mukaan katu rakennetaan kunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti. 
Katu tulee suunnitella ja rakentaa niin, että se sopeutuu asemakaavan mukaiseen 
ympäristöön ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset. 
Suunnitteluvaiheessa osallisille tiedottaminen ja heidän mahdollisuutensa osallistua 
prosessiin on myös määritelty laissa. Katusuunnitelmassa tulee selvittää kadun osien 
käyttötarkoitukset, kadun sopeuttaminen ympäristöön ja vaikutukset ympäristöön. 
Myös kadun liikennejärjestelmäperiaatteet, vesien johtaminen, kadun korkeusasema, 
päällystemateriaali sekä tarvittaessa istutukset, pysyväisluonteiset rakennelmat ja 
laitteet esitetään katusuunnitelmassa. Kohteita joista katusuunnitelma tehdään, ovat 
katujen, raittien, torien ja katuaukioiden uudisrakennuskohteet tai näiden merkittävät 
perusparannuskohteet. Myös merkittävistä kadun rakenteita muuttavista liikennejär-
jestelykohteista tehdään katusuunnitelma. Alkuperäisen laatutason palauttavista, 
vikojen korjaamiseen tähtäävistä tai muista vähäisistä muutoksista ei tarvita katu-
suunnitelmaa vaan voidaan tehdä suoraan rakennussuunnitelma. (Hämäläinen et al. 
2006) 
 
Katusuunnittelun erityispiirteitä ovat katualueille sijoittuvat teknisen huollon verkos-
tot, kuten vesi-, viemäri-, kaukolämpö- ja sähköverkostot. Samoin suunnittelun ja to-
teuttamisen kannalta haastavia ovat erilaiset maanpäälliset ja maanalaiset rakennel-
mat. Katusuunnitelma koostuu asemapiirustuksista ja tapauskohtaisista yksityis-
kohtaisista rakennussuunnitelmista. Niistä ilmenevät katualueen rajat, maastotiedot, 
rakenteet, päällystemateriaalit, istutettavat osat, luiskat, yli- ja alikulkusillat sekä ve-
sien johdatus. Edellä lueteltujen asioiden lisäksi myös yleissuunnitelmatason ympä-
ristö- ja miljöösuunnitelmien merkitys katusuunnitelmien osana on kasvanut. Valmiin 
katusuunnitelman hyväksyy lopulta kunnan- tai kaupunginvaltuusto tai lautakunta, 
jolle hyväksymisvastuu on delegoitu. (Hämäläinen et al. 2006; Junttila & Koivistoinen 
2002) 
 
Ratasuunnittelussa tehdään päivitys radan yleissuunnitteluvaiheessa hankittuihin 
esitietoihin. Suunnitellut ratkaisut tarkistetaan mahdollisesti muuttuneiden lähtö-
tietojen ja ohjeiden mukaiseksi. Tavoitteena on löytää suunnitteluratkaisut, joilla 
päästään ympäristö huomioon ottaen mahdollisimman edulliseen lopputulokseen. 
Yleissuunnitelmassa esitetty laatutaso, aikataulu ja kustannusarvio päivitetään sa-
malla vastaamaan hankkeen resursseja. Tarvittavien maa-alueiden hankinta tehdään 





Rakennussuunnittelu on hankkeen toteuttamiseen liittyvä suunnitteluvaihe. Sitä ei 
tehdä ennen kuin hankkeen toteuttamisaika ja rahoitus ovat selvillä (Liikennevirasto 
2011b). Rakennussuunnitelman sisältö ja esitystapa riippuvat tapauskohtaisesti ra-
kennushankkeen laajuudesta, monimuotoisuudesta ja ympäristötekijöistä. Tien ra-
kennussuunnittelu perustuu lainvoimaiseen tiesuunnitelmaan eikä siinä esitettyjä 
ratkaisuja voi olennaisesti muuttaa rakennussuunnitelmaan. Tiehankkeen ollessa vai-
kutuksiltaan vähäinen voidaan hankkeesta kuitenkin laatia suoraan rakennussuunni-
telma eli ns. parantamissuunnitelma. Tie- ja rakennussuunnitelma voidaan tällaisissa 
tapauksissa myös yhdistää. Tapauksissa, joissa rakennussuunnitelmaa tehtäessä 
joudutaan tiesuunnitelmasta oleellisesti poikkeamaan, laaditaan tiesuunnitelman 
muutossuunnitelma. Se käsitellään maantielain mukaisesti. (Liikennevirasto 2013a; 
Liikennevirasto 2013b) 
 
Rakennussuunnitelman vaadittava sisältö ei riipu hanketyypistä eikä hankinta-
muodosta. Se on niin yksityiskohtainen, että suunnitelman perusteella pystytään las-
kemaan määrät ja rakentaminen pystytään toteuttamaan suunnittelijan tarkoittamalla 
tavalla. Kolmannen osapuolen on lisäksi pystyttävä tarkistamaan suunnitelma. Ra-
kennussuunnitelman on oltava yksiselitteinen. Se tulee laatia noudattaen infraraken-
tamisen yleisiä laatuvaatimuksia ja muita vaadittuja ohjeita. Rakennussuunnitelma ei 
ole maantielaissa säädelty, kuten yleis- ja tiesuunnitelma ovat. (Liikennevirasto 
2013a; Liikennevirasto 2013b) 
 
Tien sijainti ja suuntaus rakennussuunnitteluvaiheessa perustuvat tiesuunnitelmaan. 
Niitä voi kuitenkin tarvittaessa muuttaa vähäisesti tiealueen sisällä. Tähän vaikutta-
via tekijöitä ovat geometriset vaatimukset, geotekninen suunnittelu, kuivatuksen 
suunnittelu, siltasuunnittelu, ympäristösuunnittelu ja massatalous. Edellä mainitut 
asiat suunnitellaan kokonaisuutena tukeutuen suunnittelualakohtaisiin ohjeisiin. On 
kuitenkin huomattava, että muutokset tiesuunnitelmaan nähden eivät saa aiheuttaa 
haitallisia vaikutuksia yhdellekään asiaan liittyvälle sidosryhmälle. Mahdollisille muu-
toksille tulee saada tilaajan hyväksyntä. Poikkileikkausmitat on määritetty tiesuunni-
telmavaiheessa. Rakennussuunnitelmavaiheessa ne tarkistetaan, ja niitä täydenne-
tään tarvittaessa laitteiden ja varusteiden sijainnilla. Tiesuunnitelmassa on aiemmas-
sa vaiheessa määritetty myös liittymien ja muiden tiejärjestelyjen sijainti. Rakennus-
suunnitelmavaiheessa keskitytään detaljien suunnitteluun myös niiden osalta. Tärkeä 
vaihe rakennussuunnitelmavaihetta on lisäksi tienpitäjän omistamien varusteiden ja 
laitteiden yksityiskohtainen suunnittelu ja yhteensovittaminen. Muiden omistamien 
laitteiden siirto ja suojaukset täytyy suunnitella niiden omistajien kanssa yhteistyös-
sä (Liikennevirasto 2013b). 
 
Kadun suunnittelussa rakennussuunnitelma saadaan täydentämällä katusuunnitel-
maa lisäämällä tietoja rakenteellisista yksityiskohdista sekä laatimalla lisäpiirustuk-
sia tarvittavista kohdista. Pääosin tässä vaiheessa tehtävä suunnittelu on valmisteltu 
jo katusuunnitteluvaiheessa. (Junttila & Koivistoinen 2002) 
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2.2  Tietomallinnus infra-alalla 
Infran suunnittelua ohjaavat maakohtaiset lait, säädökset, suunnitteluohjeet ja käy-
tännöt. Lisäksi eri kohteiden, kuten siltojen, rautateiden tai maanteiden suunnittelu 
on erikoistunutta. Tästä syystä suunnittelussa käytetyt suunnitteluohjelmistot on 
yleensä tehty moduulipohjaisiksi (Herva 2009). Infrarakentamisen suunnittelussa on 
käytössä useita eri suunnitteluympäristöjä ja käytetyillä ohjelmistoilla on yleisesti 
hyvin vähän yhteisiä rajapintoja näiden välillä (Laasonen et al. 2015). Väyläsuunnitte-
lua tehdään edellä mainituilla ohjelmistoilla koko ajan lisääntyvässä määrin mallin-
tamalla. Alalla on jo aiemmin hyödynnetty suunnitteluohjelmistoja, joilla eri suunnit-
telualojen suunnittelijat voivat hyödyntää yhteisiä lähtötietoja, kuten maastomallit ja 
kartta-aineistot (Junnonen 2009). Yhteinen tiedonsiirtoformaatti ja mallinnusohjeet 
ovat kuitenkin puuttuneet eikä tiedon hallintaa ole koordinoitu. Eri hankevaiheissa 
suunnittelun tuotoksilta eli inframalleilta vaaditaan erilaista tarkkuustasoa riippuen 
kyseisen hankevaiheen vaatimuksista. 
 
2.2.1  Historia ja kehitys 
Tietotekniikkaa hyödynnettiin rakentamisessa ensimmäiseksi rakennesuunnittelussa 
ja lujuuslaskennassa. Infran suunnittelussa tietokoneet tulivat helpottamaan aikai-
semmin käsityönä tehtyjä laskentoja. Niitä olivat geometrioiden, siirtomassojen, 
maanmittauksen ja kunnallistekniikan laskennat, joihin tietokoneet toivat ajansääs-
töä. Tietokoneiden käytössä tapahtui suuri edistysaskel 1990-luvulla, kun mikrotieto-
koneet yleistyivät. 2000-luvulla haasteita on tuonut hankkeiden monimuotoisuus, 
monimutkaisuus ja informaation määrän kasvaminen. Samalla ohjelmistot ovat kehit-
tyneet yksittäisistä laskentatoimiin tarkoitetuista ohjelmista integroiduiksi modulaa-
risiksi suunnitteluohjelmistoiksi. (Junnonen 2009) 
 
Rakentamisen tietomallinnuksen (BIM) ensimmäiset konseptit kuvaili Halttulan 
(2015) mukaan C. Eastman vuonna 1975. Silloin puhuttiin termistä ”Building 
description system”. 1980-luvun puolella USA:ssa käytetty termi oli ”Building 
product model” ja Euroopassa ”Product information model”, kunnes 1980-luvun 
puolivälin jälkeen termit yhdistyivät termiksi ”Building information model”, jonka 
ensimmäiseksi toi julki R. Aish vuonna 1986. 
 
Tietomallinnus on edennyt talonrakennusalalla pidemmälle kuin infra-alalla. Talon-
rakennuksessa käytettävää yhteistä tiedonsiirtoformaattia (Industry foundation 
classes, IFC) on kehitetty vuodesta 1994. Silloin 12 yhtiötä Yhdysvalloissa päätti 
alkaa tutkimaan mahdollisuutta avoimen tiedonsiirtostandardin luomiseen rakennus-
alalle (Kiviniemi & Laakso 2012). Perusteet kehitykselle oli tosin luotu jo aiemmin 
erilaisissa tutkimushankkeissa, ja esimerkiksi 3D-kappaleiden geometriaa on tutkittu 
jo 1960-luvulta lähtien (Eastman et al. 2011). Infra-alalla tietomallintaminen on 
erilaista kuin talonrakentamisessa ja mallinnettavat rakenteet koostuvat erilaisista 
elementeistä. Tiedonsiirtostandardeihin ei infra-alalla ole vielä saavutettu yhteistä 
suuntaa, vaan formaatteja kehitetään osin rinnakkain eri maissa. Kansainväliseen 
LandXML-standardiin pohjautuen on Suomessa kehitetty kansallinen Inframodel-
laajennus. Se ei kuitenkaan sisällä siltoja eikä muita vastaavia rakenteita, vaan niihin 
tarvitaan IFC-standardia. Kaukoidässä kehitetään IFC-pohjaista standardia myös 
tierakentamiseen. IFC Road pystyy sisällyttämään väylärakenteen ohella myös sillat 
ja tunnelit samaan tietomalliin (Kim & Lee 2011). 
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Suomessa käytössä olevan Inframodel-standardin kehitys käynnistyi vuonna 2001 
Tekesin Infra-teknologiaohjelmaan liittyvän Inframodel-hankkeen myötä. Inframodel 
perustuu kansainväliseen LandXML-standardiin, johon on lisätietokenttinä lisätty 
tarvittaviin paikkoihin rakennelaajennuksia. (Junnonen 2009) Inframodelin kehitys 
vauhdittui vuonna 2009 käynnistyneen tilaajavetoisen InfraTM-hankkeen myötä. 
Siinä valmisteltiin kehitystyö, joka jatkui RYM Oy:n PRE-ohjelman yritysvetoisessa 
InfraFINBIM-työpaketissa 2010–2014. (Liikennevirasto 2013c) Ohjelman visiona oli, 
että suuret infran haltijat tilaavat vuodesta 2014 lähtien vain tietomallipohjaista 
palvelua, jota hyödynnetään kaikissa projektin vaiheissa (InfraBIM 2014a). 
Liikennevirasto onkin vaatinut kaikissa 1.5.2014 jälkeen käynnistyneissä hankkeissa 
Inframodel-formaatin käyttöä. Työpakettiin liittyen alalle määritettiin edellä mainittu 
Inframodel, yhteinen InfraBIM-nimikkeistö ja YIV eli yleiset inframallivaatimukset. 
Ohjelman jälkeinen inframallinnukseen liittyvä kehitystyö tapahtuu BuildingSMART 
Finlandin infratoimialaryhmässä. Se tekee myös kansainvälistä yhteistyötä samaan 
organisaatioon kuuluvien pohjoismaisen BuildingSMART Nordicin ja BuildingSMART 
Internationalin kanssa. 
 
2.2.2  Mallinnuksesta saatavat hyödyt 
Inframallinnuksen kautta saavutetaan hyötyjä useissa väylähankkeen elinkaaren vai-
heissa. Tiedonkulku hankkeen eri osapuolten välillä paranee. Moninkertaisen työn 
tekeminen tiedon keräämisessä ja tallentamisessa vältetään. Tämä saavutetaan, kun 
tieto on tallennettu keskitetysti ja sitä päivitetään hallitusti ja jatkuvasti. Maastosta ja 
muista lähteistä kerätty lähtötieto ohjataan virtaviivaisesti yhteisen tietokannan kaut-
ta suunnitteluun, rakentamiseen ja lopulta ylläpitoon. Suunnitelmaratkaisujen vaih-
taminen on sitä edullisempaa, mitä aikaisemmassa vaiheessa se tehdään. Päätöksen 
teon aikaistaminen myös suurentaa mahdollisuutta vaikuttaa rakentamisen kustan-
nuksiin. Edellä mainittuja riippuvuuksia kuvaa Patrick MacLeamyn vuonna 2004 jul-
kaisema niin sanottu MacLeamyn käyrä, joka on esitetty Woddyn (2013) soveltamana 
kuvassa 3. Uudenlaisen BIM-ympäristössä tapahtuvan työnkulun ja aikaisemman vai-
kuttamisen käyttöön ottaminen vaatii kaikkien projektiosapuolten mukaan ottamista 
entistä aikaisemmassa vaiheessa. Tällöin puhutaan Halttulan (2015) mukaan uudesta 
ns. IPD (Integrated project delivery) -toimintamallista. Toisaalta suunnittelupanos-
tusten siirtäminen hankkeen elinkaaren alkuun lisää Springerin (2013) mukaan talou-
dellisia riskejä, sillä epävarmuus hankkeen toteutumisesta vähenee hankkeen edetes-
sä. Hankkeen alussa epävarmuus on suurimmillaan, joten lisäpanostukset siinä vai-




Kuva 3.  Vaikutusmahdollisuus kustannuksiin hankkeen eri vaiheissa (Woddy 
2013) 
Mallintaminen nykyaikaisella suunnitteluohjelmistolla verrattuna 2D-suunnitteluun 
helpottaa suunnitteluprosessia niin, että suunnittelija voi esimerkiksi tehdä helposti 
muutoksia väylän suuntauksen parametreihin. Muutosten yhteydessä muutettuun pa-
rametriin liittyvät elementit päivittyvät automaattisesti ja vaikutukset on nähtävissä 
välittömästi. Suunnitteluun liittyvä kokonaisaika ei Hervan (2009) mukaan välttämät-
tä pienene, mutta suunnittelussa on helpompi tehdä vaihtoehtovertailuja. Niiden 
myötä suunnittelun laadun voidaan olettaa parantuvan. Suunnittelumallia voi samalla 
myös hyödyntää suunnitteluratkaisun kehittämiseen eri näkökulmista. Älykkäästä 
tietomallista saadaan myös tarvittavat 2D-kuvat helposti tulostettua eri tarkoituksia 
varten. 
 
Mallintamisen avulla saadaan merkittäviä hyötyjä myös työmaalla väylän rakennus-
vaiheessa. Tietomalli voidaan siirtää paikannusta hyödyntävään työmaakoneeseen, 
jossa ohjaaja näkee omalta näytöltään työstettävät pinnat korkeuksineen suoraan 3D-
kuvana. Järjestelmään on mahdollista myös liittää suoraan työkoneella tehtävä tarkis-
tusmittaus, joka helpottaa toteumamallin luomista ja toteumatiedon tallentamista. 
McGraw Hill Constructionin (2014) tutkimuksen mukaan urakoitsijoiden näkökulmas-
ta suurimmat mallintamisen kautta saadut hyödyt ovat olleet suunnitelmissa olevien 
virheiden ja puutteiden väheneminen ja parantunut yhteistyö suunnittelu- ja tilaaja-
tahojen kanssa. Vaihtoehtojen vertailu, muutosten tekeminen ja tarvittavien doku-
menttien laatiminen nopeutuvat. Työmaalla tuottavuuden kasvu saadaan erityisesti 
mittausten helpottumisesta, alentuneista koneiden käytön kustannuksista ja käyttö-
asteen paranemisesta. Koko projektien kestot lyhenevät ja samalla aikataulujen te-
keminen helpottuu. Suunnitelmien laadun ohella myös rakentamisen laatu paranee. 
Rakennusalalla globaalisti työn tuottavuus on polkenut paikallaan jo vuosikymmenet. 
Muilla teollisuusaloilla tuottavuus on samaan aikaan kehittynyt selvästi. Kuva 4 ha-




Kuva 4.   Rakennusalan tuottavuuden kehitys (perustuu lähteeseen Eastman et
  al. 2011)
Yritys ei pysty mittaamaan mallinnuksesta saatavia hyötyjä ellei se ole luonut tarkoi-
tukseen sopivaa mittaristoa ja mittausmenetelmiä. Ilman mittaristoa mainittavat 
hyödyt jäävät saavuttamatta, investoinnit voivat kohdistua väärin ja tehokkuus kärsii. 
Sopivien mittarien avulla yritys voi myös vertailla saavutuksiaan toisiin organisaati-
oihin. Samalla luodaan pohjaa mahdollisille myöhemmän vaiheen tilaajan sertifikaa-
teille, joiden avulla voidaan saavuttaa markkinaosuuksia. Mittarien luomisessa voidaan 
harkiten hyödyntää muiden teollisuusalojen mittaristoja, mutta samaan aikaan on 
varmistettava, että mitataan oikeita asioita. Rakentamisen prosessit poikkeavat usein 
muiden teollisuusalojen vastaavista. (Succar 2010)
Mallinnuksen kautta saatavia infrahankkeiden taloudellisia säästöjä on tutkittu esi-
merkiksi Norjassa. Eräässä tutkimuksessa tutkittiin kuutta suurta väylähanketta, joista 
neljä oli Norjan kansallisten mallinnusohjeiden mukaisesti tehty ja kaksi perinteisillä 
menetelmillä. Kustannuksia tutkittiin muutostöiden, virheiden ja puutteiden kautta. 
Urakkasummat esimerkeissä vaihtelivat 43,7 miljoonan ja 1,8 miljardin Norjan kruunun 
välillä. Tutkimuksessa todettiin, että perinteisin menetelmin toteutetussa hankkeessa 
koitui huomattavasti enemmän ylimääräisiä kustannuksia kuin mallintamalla 
toteutetuissa hankkeissa. Nämä johtuivat erilaisista virheistä, muutoksista ja muista 
ennakoimattomista tapahtumista. Tulokset voidaan nähdä tiivistetysti kuvassa 5. 





Kuva 5.   Mallinnuksen kautta saavutettuja hyötyjä Norjan väylähankkeissa
BIM:n käyttöönottoon sijoitetun pääoman tuottoprosenttia (ROI-%) on tutkittu talon-
rakennushankkeiden yhteydessä. Ongelmana mittauksessa ja vertailussa on se, että 
ei ole olemassa yhtenäistä kansainvälistä mittaustapaa ja siihen liittyviä metriikoita. 
McGraw Hill Constructionin (2014) kartoituksen mukaan kuitenkin kansainvälisesti noin 
75 % rakennusyrityksistä on saanut tuottoa BIM:iin sijoitetulle pääomalle raportoitujen 
tuottoprosenttien vaihdellessa 10–25 % välillä.
2.2.3  Inframallintamisen määrittelyt
Lakien ja asetusten ohella infrarakentamista yleisesti ohjaa Suomessa alan toimijoiden 
yhdessä toteuttamat infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset eli InfraRYL. Se on 
Rakennustietosäätiön jatkuvasti ylläpitämä ohjeisto, joka sisältää infrarakentamisen 
lopputuotteiden toimivuus- ja tekniset vaatimukset. Siihen voidaan viitata urak-
kasopimuksessa niin, ettei jokaista vaatimusta tarvitse erikseen kuvata. Laatuvaati-
musten ohella alalle on luotu myös infra-alan yhteinen nimikkeistö Infra2006, johon 
laatuvaatimukset tukeutuvat. Valtakunnallisten määräysten lisäksi infran omistaja-
tahoilla on omia paikallisia ohjeita ja määräyksiä, joita suunnittelussa ja rakentami-
sessa tulee noudattaa.
Mallintamalla tehtävään infrasuunnitteluun on alalla luotu myös suunnittelun tukijal-
kana toimiva ohjekokonaisuus ja määrittelyt. Niihin kuuluvat YIV-ohjekokonaisuus, 
Inframodel -tiedonsiirtoformaatti ja Infra 2006-nimikkeistöön perustuva yhteinen 
InfraBIM-nimikkeistö. Tämän yhtenäisen kokonaisuuden lisäksi Liikennevirasto on 
luonut mallintamiseen liittyen kolme noudatettavaa ohjetta, jotka ovat Siltojen tieto-
malliohje 6/2014, Tien mallipohjaisen suunnittelun hankinta 20k/2014 (koekäytössä) 
ja Taitorakenteiden suunnittelun lähtötieto-ohje 21/2014. Näiden ohella valmistellaan 
luonnosvaiheessa olevaa ohjetta radan suunnittelun mallipohjaiseen hankintaan (Lii-
kennevirasto 2014). Myös kaupungeilla on omia paikallisia ohjeitaan. Yhteensopivan 





































































































Kuva 6.   Inframallin vaatimukset ja määrittelyt
Inframallin käytettävyyden ja yhteensopivuuden kannalta on tärkeää, että siinä käyte-
tään sovittua nimikkeistöä kaikille rakenteille ja osille. InfraBIM-nimikkeistöä on ke-
hitetty InfraFINBIM-hankkeen ohella. Se perustuu Infra2006 rakennusosanimikkeis-
töön laajentaen sitä joiltain osin. InfraBIM-numerointi- ja nimikkeistökäytännön tulee 
palvella inframallia sen koko elinkaaren ajan lähtötietomallista aina ylläpitovaiheeseen 
saakka. Tällä hetkellä nimikkeistöstä on käytössä versio 1.5 ja kehitteillä on seuraava 
versio 1.6. Nimikkeistö kattaa tie- katu- rata- ja vesiliikenteen väylät sekä kuiva-
tusrakenteiden ja vesihuollon rakennepinnat. Pääpaino tässä versiossa on vielä väylä-
rakenteiden kuvaamisessa, mutta myös vesihuollon järjestelmien attribuutit on otettu 
mukaan. Seuraavissa nimikeversioissa on tarkoitus luoda yhtenäiset nimeämis- ja 
numerointikäytännöt ainakin työnaikaisten rakenteiden mallintamiseksi ja rakenteiden 
rajapintoihin. (InfraBIM 2014b).
Väylärakenne kuvataan suunnitelmamallissa nimetyistä taiteviivoista muodostettuina 
rakennepintoina. Sekä rakennepinnoilla että taiteviivoilla tulee olla numerokoodi ja 
nimi, jotka ovat InfraBIM-nimikkeistön mukaiset. Kuvan 7 esimerkissä on esitetty yk-
siajorataisen tien rakennepintoja numeroituina ja nimettyinä.











Yhteensopivuuden kannalta on nimikkeistön lisäksi välttämätöntä, että alalla on yh-
teinen tiedonsiirtoformaatti, jotta tietomalleja voidaan siirtää eri tahojen ja järjestel-
mien välillä. Alalla on käytössä useiden eri ohjelmistotoimittajien suunnitteluohjel-
mistoja. Niiden lisäksi urakoitsijoilla on eri sovelluksia, joita tarvitaan mittaus- ja ko-
neohjaustoiminnoissa. Ohjelmistojen pitää pystyä tuottamaan IM-formaatissa olevaa 
aineistoa, jota pystytään lukemaan myös toisten valmistajien ohjelmilla. Kansainväliset 
ohjelmistotoimittajat ovat mukana tiedonsiirtoformaattien kehitystyössä ja muokkaavat 
ohjelmistojaan yhteensopiviksi sovitun standardin kanssa. On kuitenkin huomattava, 
että tiedonhallinnallisesti tavoite ei ole toimintaympäristö, jossa tietoa siirretään eri 
tahojen välillä hajautetusti järjestelmästä toiseen. Tavoite on keskitetty tieto, johon eri 
tahoilla on pääsy. Yhteensopivassa muodossa oleva tieto noudetaan ja sitä käsitellään 
suoraan tietokannassa. Tätä eroa havainnollistaa kuva 8.
 
Kuva 8.   Tavoitteena on parempi tiedonhallinta (Halttula 2015)
Inframodel on kansainvälisestä LandXML-formaatista laajennettu kansallinen 
muunnos. LandXML:ään verrattuna Inframodeliin on lisätty mm. nimikkeisiin liittyvää 
tietoa ja vesihuoltoverkostojen kaivoihin liittyviä ominaisuustietoja. Inframodel välittää 
var-sinaisen tiedon lisäksi myös metatietoa eli tietoa tiedosta. Inframodel-tiedosto on 
XML-muotoinen (Extensible markup language). Se pystytään avaamaan myös teks-
tieditorilla tai internet-selaimella. Inframodel-formaatin käyttöönotto-ohjeet ja tarkat 
määrittelyt on julkaistu verkossa. Esimerkki Inframodel-muodossa olevista sade-




Kuva 9.   Esimerkki Inframodel-formaatista
Taulukko 1.  Inframodel3-formaatin tietokokonaisuudet (Perustuu lähteeseen
































































Uusi Inframodel 3.1-versio sisältää laajennuksia mm. varusteisiin, maakaapelointiin, 
verkostoihin, stabilointeihin ja pintarakenteisiin liittyen (Salmi & Salminen 2015). 
Lisäksi on huomattava, että esimerkiksi siltarakenteiden tiedonsiirrossa käytetään IFC-
formaattia ja pohjatutkimusten tiedonsiirrossa Suomen geoteknillisen yhdistyksen 
Infra-pohjatutkimusformaattia (InfraBIM 2013).
YIV eli yleiset inframallivaatimukset julkaistiin, jotta kaikille infrahankkeissa mukana 
oleville tahoille saadaan yhteinen näkemys siitä, mitä ja miten hankkeiden eri vaiheissa 
tulisi mallintaa. Vaatimuksia on tarkoitus käyttää mallintamisen ohjeina ja inf-
rahankintojen yleisinä teknisinä viiteasiakirjoina. Ne sisältävät 12 osaa, joista ensim-
mäiset seitsemän julkaistiin toukokuussa 2015. Osat 8-12 ovat lausuntokierroksella ja 
julkaistaan myöhemmin. Luonnokset niihin ovat kuitenkin julkisesti jo saatavissa ver-
kosta. Taulukossa 2 on esitetty vaatimusten sisältö. Dokumentteja ovat kirjoittaneet 
ja niitä ovat kommentoineet pääasiassa InfraBIM-työpaketissa mukana olleet tahot. 
(InfraBIM 2015) Inframallivaatimusten kehitystyössä on mukana myös joukko suuria 
kaupunkeja, kuten Tampere, Oulu, Helsinki ja Espoo. Ne soveltavat yleisiä inframalli-
vaatimuksia omiin mallintamisen pilottihankkeisiinsa, mutta luovat niiden oheen myös 
omia paikallisiin olosuhteisiin soveltuvia prosesseja ja ohjeita (Salmi & Salminen 
2015).
Taulukko 2.  Yleisten inframallivaatimusten sisältö (Perustuu lähteeseen Infrabim 
  2015)
 
Vaatimusten ensimmäisessä osassa käydään läpi infrahankkeiden suunnitteluproses-
seja hankkeiden eri vaiheissa, rooleja ja tehtäviä sekä tietomallipohjaisen suunnittelun 
erityispiirteitä ja tavoitteita. Tässä osassa luodaan kokonaiskuva mallintamalla 
tehtävästä suunnittelusta eikä mennä yksityiskohtaisiin vaatimuksiin. Myös toisessa 
osiossa annetaan mallinnukselle yleisen tason vaatimuksia koskien esimerkiksi käy-
tettäviä ohjelmistoja, formaatteja, mittayksiköitä, koordinaatistoja ja standardeja. 
Tärkeinä kohtina tässä osiossa ovat vaatimukset mallintamisen toteuttamisen suun-
nittelusta, tietomalliselostuksen määrittely ja vaatimukset nimeämisille. Nämä 
kohdat mahdollistavat koko prosessin etenemisen hallitusti ja varmistavat tiedon hyö-
dyntämisen mahdollisuuden myöhemmissä vaiheissa. Kolmannessa osiossa käydään 
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dollisimman varhaisessa vaiheessa ennen suunnitteluprosessin alkua. Lähtötietoja 
saadaan useista eri lähteistä ja ne voivat olla monessa eri formaatissa. Tallennusta 
varten vaatimuksissa määritellään tarkka kansiorakenne. Kansioiden ja tiedostojen 
nimeämisille on tarkat määrittelyt. Aineiston homogenoinnista ja muutosten doku-
mentoinnista annetaan myös ohjeet. Lopuksi määritellään aineiston laadunvarmis-
tukseen liittyvät toimenpidevaatimukset. Kolmannen osion liitteenä ovat myös malli-
pohjat lähtöaineistoluettelolle ja tietomalliselostukselle. (InfraBIM 2015)
Vaatimusten osassa neljä käydään läpi mallinnuksen vaatimukset ja tarkkuustaso inf-
rahankkeen eri suunnitteluvaiheissa ennen rakennussuunnitelmavaihetta. Rakenteet 
käydään läpi kohta kohdalta määrittäen kussakin hankevaiheessa vaadittava tark-
kuustaso. Suunnitelma sisältää useita eri osamalleja, joista väylämalli on keskeinen. 
Muut tekniikkalajimallit nivoutuvat väylämallin ympärille, joten väylämallin tulee olla 
teknisesti oikein tehty. Kuva 10 havainnollistaa väylämallin ja muiden osamallien vä-
listä suhdetta. Kuvassa väylämallien kehällä olevien osamallien keskinäinen tärkeys 
voi tilannekohtaisesti vaihdella, vaikka ympyrät ovat keskenään samankokoisia. 
Inframalli koostuu eri suunnittelualojen osamalleista, jotka voivat koostua useista eri 
tiedostoista. Väylämallien tarkkuustasoa eri hankevaiheissa käsitellään enemmän kap-
paleessa 2.2.4.
 
Kuva 10.  Väylämalli ja muut osamallit (Perustuu lähteeseen InfraBIM 2015)
Osissa viidestä seitsemään annetaan yksityiskohtaiset vaatimukset rakennemallien 
laatimiselle rakennussuunnitelmavaihetta, toteutusmallia ja toteumamallia varten. 
Osiot sisältävät väylien lisäksi myös järjestelmät ja rakennustekniset rakennusosat. 
Vaatimusten osiot kahdeksasta yhteentoista ovat julkaisematta. Ne koskevat infra-
mallien laadunvarmistusta, määrälaskentaa ja kustannusarvioita, havainnollistamista, 






















Inframallin sisältämiä rakennusosia voidaan esittää usealla eri tavalla. Käytettävä 
esitystapa riippuu rakennusosan tyypistä ja kulloisenkin suunnitteluvaiheen osalle 
aiheuttamista vaatimuksista. Eri esitysmuotoja voivat olla (InfraBIM 2015): 
 
 Piste (koordinaatit) 
 2-ulotteinen tai 3-ulotteinen taiteviiva 
 Geometria (linjaus ja tasaus) 
 2- tai 3-ulotteinen aluerajaus 
 3-ulotteinen pinta 
 3-ulotteinen kappale (tarvittaessa usean pinnan yhdistelmä) 
 Verkostomalli (vesihuollon putkien ja kaivojen verkosto) 
Väylän geometriasta on huomattava, että kaikki väylän suuntauksen parametrit eivät 
tallennu Inframodel-muodossa olevaan tiedostoon. Suuntaus on väylän pituussuun-
taista suunnittelua. Geometrian suunnittelussa on mukana useita eri huomioon otet-
tavia parametreja, kuten pituuskaltevuudet ja näkemät. Inframodel tallentaa ns. geo-
metriana vain viivoja ja niiden sijaintiin, suuntiin ja kaarevuuksiin liittyviä parametre-
ja. Vaaka- ja pystygeometria muodostavat väylälle mittalinjan. 
 
Väylärakenteen pinnat muodostuvat pisteistä ja viivaketjuista. Väylärakenteen kaikki 
viivaketjut nimetään ja luokitellaan ensin. Sen jälkeen määritellään pinta kerrallaan, 
mihin kyseinen viivaketju sisältyy. Viivaketjuista ja pisteistä voidaan muodostaa 
myös niitä yhdistäviä kolmiopintoja. Kolmioinnin perusmallit voidaan Junnosen 
(2009) mukaan jakaa kahteen tyyppiin eli varsinaisiin kolmiomalleihin ja rasteri-
malleihin, jotka perustuvat edellä mainittuihin. Kolmiomalli eli vektorimalli on pinta-
malli, joka muodostuu epäsäännöllisistä kolmionmuotoisista tasopinnoista. Se voi-
daan esittää vektorimuodossa. Malli koostuu yksinkertaisimmillaan kolmesta nurkka-
pisteestä ja niitä yhdistävistä sivuista. Mallissa voi olla myös taiteviivoja. Ne muodos-
tavat aina kolmion sivun ja rajoittavat ja ohjaavat näin kolmiointia, sillä niiden poikki 
ei voi muodostaa uutta sivua. Mallilla voi vapaasti kuvata pinnan muotoja. Korkeus-
aseman yksikäsitteisyyden osalta on vaatimus, ettei täsmälleen samassa kohdassa 
voi olla kahta pistettä tai taiteviivaa, joiden korkeudet ovat erilaiset. Toinen perus-
malli on rasterimalli, joka on kolmiomallin erikoistapaus. Siinä pisteet sijoittuvat ta-
savälisen ruudukon mukaisesti ja jokainen ruutu jakautuu kahteen kolmioon. Tämä 
malli soveltuu kuvaamaan laajoja tasaisia aineistoja. Jos tällaista aineistoa tarkenne-
taan halutuilla alueilla yksityiskohtaisemmaksi, kutsutaan mallia hybridimalliksi. 
(Junnonen 2009) 
 
Yleisimpiä menetelmiä kolmiointiin ovat Junnosen (2009) mukaan Delaunayn ja Stei-
nerin kolmiointimenetelmät. Delaunayn menetelmässä algoritmi vaatii kolmioiden 
olevan sellaisia, ettei kärkipisteiden kautta piirrettyjen ympyröiden sisäpuolella ole 
muita saman mallin kolmioiden kärkipisteitä. Menetelmä minimoi pitkien ja kapeiden 
kolmioiden määrän. Näin muodostettuna kolmiointi saattaa ulottua alkuperäisen pis-
teaineiston ulkopuolelle, jolloin tarvitaan lisättyjä taiteviivoja rajoittamaan kolmioin-
tia. Kolmioitavan aineiston sisältäessä rajoittavina tekijöinä pisteiden ohella taite-
viivoja Delauneyn kolmiointikriteeri ei Hervan (2009) mukaan yleensä täysin täyty. 
Yleensä Delaunayn menetelmä on kuitenkin riittävä, mutta joskus tarvitaan tarkem-
paa menetelmää esimerkiksi yksityiskohtien esittämiseen. Tällöin voidaan käyttää 
Steinerin menetelmää. Siinä aineistoon lisätään laskennallisesti uusia pisteitä, joilla 
saadaan ohjattua kolmiointia. (Junnonen 2009) 
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2.2.4  Mallinnus eri hankevaiheissa 
Eri hankevaiheiden tuotoksena syntyvien suunnitelmamallien käyttötarkoitukset ovat 
erilaiset. Myös lähtötietomallin tarkkuustaso paranee hankkeen edetessä vaiheesta 
toiseen. Nämä asiat huomioiden on perusteltua, etteivät mallinnuksen tarkkuustason 
vaatimukset ole samanlaiset eri hankevaiheissa. Vasta rakentamiseen tähtäävässä 
suunnitteluvaiheessa on järkevää suunnitella kaikki yksityiskohdat. Toisaalta, kuten 
kappaleessa 2.2.2  todettiin, hankkeen aikaisessa suunnitteluvaiheessa on suurin 
mahdollisuus vaikuttaa tuleviin kustannuksiin. On huomattava, ettei IM-formaatin 
määrittelyyn ole tällä hetkellä sisällytetty suunnitelman hankevaihetta eli inframalli-
tiedosto ei sisällä tietoa siitä, minkä hankevaiheen suunnitelma se on. 
 
Esisuunnitteluvaiheessa mallinnuksella ei ole yleisten inframallivaatimusten mukaan 
nykyään suurta roolia. Suunnittelun tarkkuustaso on likimääräinen ja väylien linjaus-
vaihtoehtoja voi olla useita. Hankkeet ovat hyvin heterogeenisiä, joten mallinnukselle 
on hankala määritellä yleispäteviä ohjeita. Mallinnuksen taso sovitaan hankekohtai-
sesti. Esisuunnitteluvaiheessa tehtävien ympäristöön liittyvien selvitysten tulokset 
tulee sisällyttää lähtötietomalliin, jotta ne ovat hyödynnettävissä myöhemmissä 
suunnitteluvaiheissa. (InfraBIM 2015) 
 
Yleissuunnitteluvaiheessa väylällä voi olla useita linjausvaihtoehtoja. Inframalli on 
vielä yksinkertaistettu. Yleissuunnitelmaa mallintaessa valmiiseen suunnitelmaan 
sisältyvät vertailtavat väylävaihtoehdot tulee mallintaa. Aineistojen tulee sisältää 
vaihtoehtojen kustannusten kannalta merkittävät asiat. Tilarajaus esitetään valitusta 
suunnitteluratkaisusta. Väyläympäristö esitetään inframallissa pääasiassa 2D-alue-
rajauksina, ellei siitä päätetä tehdä laadukasta esittelymallia. Väylämallin tulee sisäl-
tää väylien vaaka- ja pystygeometriat sekä pinnoista ylin ja alin yhdistelmäpinta, 
päällyste, radan kiskot ja meluvallien ja merkittävien maastonmuotojen pinnat. Myös 
ajoradan reunalinjat ja tarvittavilta osin reunakivilinjat mallinnetaan. Rakennekerros-
ten pintoja, siirtymärakenteita ja putkikaivantoja ei tarvitse tässä hankevaiheessa 
mallintaa. Vesihuollosta esitetään yleensä vain kuivatuksen periaatteet, mikä käytän-
nössä tarkoittaa kaksiulotteista esittämistä. Muiden rakenteiden osalta sovitaan 
yleensä hankekohtaisesti mitä mallinnetaan. Kustannustekijät ovat usein ohjaavassa 
asemassa. Myös mahdolliset ristiriidat muiden rakenteiden kanssa voivat asettaa vaa-
timuksia mallinnuksen tarkkuudelle. Yleissuunnitelmamallissa kaikkien taiteviivojen 
ei tarvitse olla jatkuvia. (InfraBIM 2015) 
 
Väyläsuunnitteluvaiheessa suunnittelu on toteutukseen tähtäävää ja ratkaisut ovat 
yksityiskohtaisia ja tarkkoja. Väylän geometria joudutaan sovittamaan ympäristöön 
tarkasti, sillä väyläsuunnitteluvaiheessa tehdään massatalouteen ja ympäristöön liit-
tyviä tarkasteluja. Tilantarpeet tulee saada määritettyä yksityiskohtaisesti, joten mal-
linnuksen tulee olla kolmiulotteista. Asemakaava-alueella tapahtuvassa katusuunnit-
telussa tulee huomioida myös maanalainen olemassa oleva infra. Maastomallin tulee 
olla väyläsuunnitteluvaiheessa tarkka ja yksiselitteinen. Maaperämallin tarkkuus on 
tapauskohtainen. Lähtötietomallin tarkkuutta parannetaan lisätutkimuksin. Kuivatuk-
sen osalta esitetään periaatteet. Laskuojien mallinnuksen tarkkuus tulee riittää kuiva-
tuksen toimivuuden varmistamiseen. Malliaineiston tulee sisältää rummut, putket ja 
kaivot, jotta määrälaskenta voidaan suorittaa inframallin pohjalta. Korkeusasemien ei 
tarvitse vielä olla lopulliset. Eri rakenteiden mallinnuksen vaadittavat tarkkuustasot 
on esitetty YIV:n osassa 4. (InfraBIM 2015) 
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Väylämallin viivoihin ja pintoihin tulee väyläsuunnitteluvaiheessa lisävaatimuksia 
yleissuunnitelmavaiheen mallinnukseen nähden. Ylimmän yhdistelmäpinnan tulee 
sisältää taiteviivat kaikissa kohdissa, joissa pinnan kaltevuudessa tapahtuu muutok-
sia. Merkittävimpien teiden ja katujen sekä kaikkien ratojen osalta mallinnetaan myös 
rakennekerrosten pinnat. Myös pintamaan poistopinta tulee mallintaa. Näkemäleik-
kaukset ja -raivaukset voidaan esittää 2- tai 3-ulotteisina aluerajauksina. Pintamallina 
ilmaistaan lisäksi ratasuunnitelmassa radan aukean tilan ulottuma tai radan suo-
jaulottuma. Taiteviivoina (joko 2- tai 3-ulotteisina) esitetään tiekaiteet, radan kiskot 
ja radan vaihteet, joiden sijainti ja tyyppi on ilmettävä. Väyläsuunnittelun tarkkuuden 
tulee olla niin hyvä, että suunnitelmassa esitetyistä ratkaisuista voidaan olla varmoja. 
Poikkileikkauksen osalta ei kuitenkaan tarvitse mallintaa kaikkia variaatioita ja muu-
toksia, elleivät ne vaikuta merkittävästi tilanvaraukseen, kuivatukseen, pohjanvahvis-
tusratkaisuihin tai kustannuksiin. Väyläsuunnitteluvaiheessa ei tarvitse mallintaa siir-
tymärakenteita. On kuitenkin huomattava, että rakennetussa ympäristössä tarkaste-
lut tulee mahdollisesti olla hyvinkin tarkkoja. Viivojen ja pintojen jatkuvuudesta on 
vaatimuksissa määritetty niin, että liityntä- ja risteyskohdissa sallitaan alle yhden 
metrin epäjatkuvuuskohdat ylintä yhdistelmäpintaa lukuun ottamatta. Tekniikka-
alojen välisten rajapintojen vielä ei tarvitse olla rakentamistarkkuudessa. (InfraBIM 
2015) 
 
Rakennussuunnitteluvaiheessa malli tehdään yksityiskohtia myöten niin tarkasti, että 
kohde voidaan toteuttaa mallin avulla. Koneohjauksen lisäksi mallilla on muitakin 
käyttötarkoituksia. Se tukee myös havainnollistamista, yhteensovittamista, määrälas-
kentaa, hankintoja, aikataulutusta, mittauksia ja laadunvarmistusta. Tässä vaiheessa 
kaikki rakennusosat mallinnetaan, ellei hankekohtaisesti ole sovittu poikkeuksista. 
InfraRYL – Infrarakentamisen yleisten laatuvaatimusten osa 2 määrittelee valmiin ra-
kenteen sallitut poikkeamat. YIV:n osassa 5.1 määritellään tarkat mallinnusvaatimuk-
set rakennetyypeittäin. Vaatimuksissa todetaan myös, ettei IM-formaatti tue vielä 
kaikkien ominaisuustietojen tiedonsiirtoa. Vaatimus onkin, että ominaisuustiedot li-
sätään niiltä osin kuin voimassa oleva InfraBIM-nimikkeistö ja IM-versio tukevat niitä. 
Loput ominaisuustiedot käsitellään tapauskohtaisesti. (InfraBIM 2015) 
 
Myös rakennussuunnitelmavaiheen toteutus- ja toteumamallien vaatimukset on mää-
ritetty YIV:ssa. Toteutusmallin vaatimuksissa määritellään työkoneohjauksella val-
mistettavien rakennusosien mallinnusvaatimuksia. Aineisto voi olla käyttötarkoituk-
sesta riippuen joko 3D-taiteviiva-aineistoa, kolmioverkkoaineistoa tai molempia. Jo-
kainen väylärakenteen yksittäinen rakennepinta on oma erillinen toteutusmallinsa. 
Yhdessä nämä mallit muodostavat koko rakennettavan kohteen toteutusmallin. (Inf-
raBIM 2015) 
 
Alusrakenteen vaihtumiskohtaan tehtävät siirtymäkiilat tulee mallintaa, jos niiden 
tarkka sijainti on tiedossa suunnitteluvaiheessa. Muissa tapauksissa niiden mallinnus 
voidaan tehdä työmaalla. Jokaisesta pinnasta mallinnetaan vain ne viivat, joiden koh-
dalla on rakenteen pinnassa taite tai viiva on muuten merkityksellinen. Mittalinja ja 
raiteen keskilinjan taiteviiva mallinnetaan aina. Kaikkien viivojen ja pintojen tulee olla 
toteutusmallissa mahdollisimman jatkuvia. Tämä koskee myös liittymäalueita, ramp-
peja ja rakennetyypin vaihtumiskohtia. Väylien liittymiskohdissa sallitaan taitevii-
voissa enimmillään yhden metrin levyinen rako. Tässäkin tapauksessa kolmioituessa 
muodostuvan pinnan tulee muodostua yhtenäiseksi. Kiertoliittymän ja siihen liitty-
vien väylien jatkuva toteutusmalli osana yhdistelmämallia on havainnollistettu kuvas-




Kuva 11.  Esimerkki jatkuvasta toteutusmallista (InfraBIM 2015) 
Toteutusmallissa vaaka- ja pystygeometrioille on määritetty tarkkuusvaatimus las-
kennalliseen geometrialinjaan nähden. Tarkkuusvaatimus on kolme millimetriä, jol-
loin se on vielä riittävä, mutta samalla data ei muodostu myöskään liian raskaaksi ko-
neohjausjärjestelmille. Taiteviivojen minimipituudeksi määritellään poikkeuskohteita 
lukuun ottamatta 0,5 metriä. Enimmäispituudet riippuvat kyseisen kohdan kaar-
resäteistä, pyöristyssäteistä ja klotoidin parametrista. Pisimmillään taiteviivan pituu-
deksi on sallittu 10 metriä. (InfraBIM 2015) 
 
Infrahankkeisiin liittyvien järjestelmien mallinnuksen vaatimukset on esitetty YIV:n 
osassa 6. Aiemmissa hankevaiheissa niitä voidaan käyttää tapauskohtaisesti sovelta-
en, mutta rakennussuunnitelmavaiheessa mallinnus tulee tehdä vaatimusten mukai-
sesti. Järjestelmien sijaintitietoja mallinnetaan yleisesti taiteviiva- ja pistetietoina (x, 
y, z). Jatkossa ominaisuustietojen hyödyntäminen lisääntyy IM-formaatin kehittyessä. 
Vesihuollon järjestelmiä on mahdollisuus mallintaa jo nykyisin monipuolisesti IM3-
formaatissa. (InfraBIM 2015) 
 
2.2.5  Tulevaisuus 
Tällä hetkellä tietomallintamisen fokus on vielä teknisissä asioissa, mutta 
tulevaisuudessa uudet toimintatavat sisältävät kehittyneemmän kommunikoinnin 
sekä ihmisten ja eri yhteisöjen välisen kanssakäymisen. Tällöin vaaditaan myös 
uudenlaisia sopimusmalleja, jossa riskejä ja voittoja jaetaan eri tavalla kuin nykyisin 
(Kiviniemi 2015). WSP (2013) ja Kiviniemi (2015) ovat kuvanneet BIM:n laajenevana 
sosioteknisenä järjestelmänä, jota kuvaillaan kuvassa 12. Siinä sisältäpäin laajenevat 
renkaat mahdollistavat ja aiheuttavat muutoksen ympäröivässä laajemmassa 
renkaassa. Muutoksen tärkeys kasvaa samalla renkaiden laajetessa. Tällä hetkellä on 
keskitytty vielä pelkästään teknisiin asioihin, mutta tulevaisuudessa painotus on vielä 
tärkeämmissä sosiaalisissa ja kulttuurillisissa asioissa. 
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Kuva 12.  BIM sosioteknisenä järjestelmänä (Perustuu lähteisiin Kiviniemi 2015;
   WSP 2013)
Prosessien muutosvaiheita on kuvannut myös Halttula (2015), jonka mukaan tällä 
hetkellä edetään kolmivaiheisessa muutosprosessissa vaiheissa yksi ja kaksi. Lähtö-
tilanne kuvauksessa on 2D-piirustuksiin perustuva eriytetty työtapa ja kolmantena 
tulevaisuuden kehitysaskeleena älykkäät 3D-mallit ja integroidut yhteisöt. Kehitys-
prosessi on esitetty kuvassa 13.
 
Kuva 13.  Siirtyminen dokumenttipohjaisesta prosessista älykkäiden tietomallien
  toimintaympäristöön (Halttula 2015)
Kuten aiemmin todettiin, BIM ei ole ajatuksena uusi, mutta rakennusteollisuudessa 
muutokset tapahtuvat hitaasti ja muutosvastarinta on alalla yleistä (Kiviniemi 2015). 
Halttulan (2015) mukaan suurin este BIM:n suuremmalle hyödyntämiselle projekteissa 
on kuitenkin tarkoituksenmukaisten käytännön suositusten ja ohjeiden puute. Teo-
riatason määritelmät ja vaatimukset ovat jo olemassa, mutta käytännön ratkaisut eivät 
ole riittävällä tasolla. Menestyksekäs BIM:n hyödyntäminen vaatii sekä teknologian, 
ihmisten että toimintaprosessien olemista samalla tasolla. Halttulan (2015) mukaan 
Bernstein ja Pittman (2004) ovat tutkimuksessaan todenneet, että tuottavuuden 
kasvu ja kustannussäästöt eivät pelkästään ole riittävän suuria ajureita muutokselle. 























kuten tilaajan vaatimukset tai muutoksia riskeihin tai palkkiojärjestelmiin. Tällainen 
ajuri voi olla esimerkiksi Iso-Britannian kansallinen vaatimus mallinnuksen käytöstä, 
jonka kautta se on asettanut vuoteen 2025 tähtääviä mittavia tavoitteita mm. pääs-
töille, projektien nopeudelle ja kustannussäästöille (UK Government 2013). Suomessa 
Liikennevirasto on tilannut 2014 lähtien pääosin mallipohjaista palvelua.
BuildingSMART Finland on luonut vision alan kehitykselle Suomessa seuraavaksi 
kymmeneksi vuodeksi. Sen mukaan vuonna 2025 infra-alan projekteissa tulisi katta-
vasti olla käytössä avoimet ohjelmistoista riippumattomat inframallit. Infran suunnit-
telu- ja tuotantoprosessit tulisi olla digitalisoitu. Tämän myötä mahdollistuisi tuotta-
vuuden ja kilpailukyvyn kasvu infra-alan ohella koko Suomen taloudelle. Tavoitteena 
on olla aktiivinen myös kansainvälisesti ja osallistua alan standardien luomiseen. 
Inframodel on herättänyt kiinnostusta myös maailmalla, mutta kehitystä tapahtuu 
muidenkin tiedonsiirtoformaattien osalla. Seuraavien vuosien aikana selviää, mikä for-
maatti yleistyy maailmanlaajuisesti. Visio osatekijöineen on esitetty kuvassa 14 (RYM 
Oy 2015).
 
Kuva 14.  INFRA 2025 visio ja sen osatekijät (Perustuu lähteeseen RYM Oy 2015)
Uudet innovaatiot kuten 3D-tulostus, keinotodellisuus ja robotiikka voivat digitalisaa-
tion ohella tuoda rakentamisen alalle uusia ennennäkemättömiä sovellutuksia. Myös 
alan koulutuksessa nämä tulisi ottaa huomioon jo nyt, sillä yleensä koulutus keskittyy 
perinteisiin prosesseihin ja menetelmiin. Kiviniemi (2015) esittääkin kysymyksen, 
koulutammeko tällä hetkellä ihmisiä menneisyyttä vai tulevaisuutta varten.



























1.2 Tietomallinnus muilla aloilla 
Tarvetta yhtenäiselle tiedonsiirtoformaatille ja sujuvammalle tiedonsiirrolle teollisuu-
dessa on tuonut esiin esimerkiksi Gallaher et al.:n (2004) Yhdysvalloissa tekemä tut-
kimus. Sen mukaan eri osapuolten tietojärjestelmien puutteellisesta yhteensopivuu-
desta rakennusalalla on aiheutunut vuosittain ainakin 15,8 miljardin dollarin ylimää-
räiset kustannukset. Tutkimus koski pelkästään Yhdysvaltojen suuria julkisia ja teolli-
suuden rakennushankkeita, joten kaikki hankkeet huomioon ottaen luku on toden-
näköisesti vielä suurempi. Myös muut teollisuusalat ovat sittemmin heränneet kehit-
tämään prosessejaan. (Gallaher et al. 2004) 
 
Eri aloilla on kehitetty omia standardeja tuotetietojen siirtämiseksi. Aluksi tuote- ja 
tietomallinnusta kehitettiin vahvoissa organisaatioissa sisäisesti. Niissä oli käytössä 
kehittyneitä suunnitteluohjelmistoja. Sittemmin tuotetietoja alettiin siirtää myös eri 
sovellusten välillä, kuitenkin yksittäisen ohjelmistotoimittajan ekosysteemin sisällä. 
Eri aloilla alkoi kuitenkin esiintyä kasvavaa tarvetta tiedonsiirtoon myös avoimien ra-
japintojen kautta. Sitä myöten alettiin kehittää avoimia tiedonsiirtomäärittelyjä. 
Avoimella tiedonsiirrolla on Hyvärinen et al. (2006) mukaan lukuisia määritelmiä. 
Pohjimmiltaan tarkoitetaan sitä, että järjestelmä perustuu modulaarisuuteen ja raja-
pinnat ovat avoimeen standardiin perustuvia. Näiden tulee olla julkisesti saatavilla ja 
perustua kyseisen teollisuusalan yhteiseen konsensukseen. Standardit tulee olla yllä-
pidettyjä tunnustetun riippumattoman organisaation toimesta. Yleisesti teollisuudes-
sa tuotetietojen siirtämiseen käytetty standardi ISO 10303 on kehitetty, jotta teolli-
nen tuotetieto voidaan siirtää tietokone- ja ohjelmistoriippumattomasti. Se tunnetaan 
nimellä STEP (Standard for the exchange of product model data) ja sitä käytetään 
esim. autoteollisuudessa, laivanrakennuksessa ja elektroniikka-alalla. Muita tiedon-
siirtostandardeja ovat esim. prosessi-, öljy- ja kaasuteollisuuden ISO 15926 ja teräs-
rakenteiden tuotetietojen siirtämiseen liittyvä CIS/2-standardi. (Hyvärinen et al. 
2006) 
 
Prosessiteollisuuteen (ml. öljy- ja kaasuteollisuus) on kehitetty avoin tiedonsiirto-
standardi ISO 15926 kattamaan koko tuotantolaitoksen elinkaaren. Esim. Norjan öljy-
teollisuus on alkanut käyttämään standardia tiedonhallinnassaan. Standardi on hyvin 
laaja ja vielä osin kehitysvaiheessa. Kuvaus erään esimerkkilaitoksen toimintaympä-
ristöstä ja sen eri tekijöitä yhteen nivovasta ISO 15926-standardista on esitetty ku-
vassa 15. Tiedonsiirrossa käytetään XML-kieltä, kuten monissa muissakin tiedon-
siirtoformaateissa. Standardissa varaudutaan myös ns. semanttisen webin OWL-
kielen (Web Ontology Language) käyttöön. Se tarjoaa tulevaisuudessa tehokkaat työ-
kalut konekieliseen metatietojen hallintaan. Osana standardia mittava määrä para-
metritietoja on koottu globaaliin RDL (Reference data library) on-line-tietopankkiin, 
josta niitä voidaan konekielisesti hyödyntää eri yhteyksissä. Standardin mukaiset tie-
tomallit ovat 4D-malleja eli niissä on mukana myös aikatekijä. Se mahdollistaa datan 
esittämisen jälkikäteen halutun voimassaolohetken mukaisesti. Standardin kehitystä 
koordinoi kansainvälinen PCA-organisaatio (POSC Caesar Association). (PCA; Hyväri-
nen et al. 2006; Paap 2010) 
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Kuva 15.  ISO 15926 yhteisenä kielenä prosessiteollisuuden laitoksen elinkaaressa
  (Paap 2010)
ISO 15926 standardia käytettiin maailmanlaajuisesti yli 80 suuressa laitosprojektissa 
vuosina 1996–2010. Käyttö oli joko sovelluksesta suoraan toiseen sovellukseen ta-
pahtuvaa tiedonsiirtoa tai datan varastointia ja rajapintojen implementointia. Tiedon-
siirto käsitti kuvan 16 mukaisesti mm. prosessiteollisuudessa tärkeiden P&ID-kaavioiden 
(Piping and Instrumentation Diagram) siirtoa, niiden muuttamista 3D-esityksiksi ja 
3D-esitysten siirtämistä sellaisenaan järjestelmästä toiseen. (Glendinning 2010)
 
Kuva 16.  ISO 15926-standardin mukaisesti siirrettyjä kokonaisuuksia
  (Glendinning 2010)
Alun perin ISO 15926 on kehitetty prosessiteollisuuteen, mutta siitä on vuosien kehi-
tyksen myötä tullut entistä geneerisempi eikä se ole enää teollisuuskohtainen. Se-
manttisten web-teknologioiden liittäminen siihen on Kiritsisin (2013) mukaan aiheut-
tanut jonkin verran erimielisyyksiä kehittämisyhteisön parissa, mutta hän näkee niissä 
mahdollisen ratkaisun yhtenäisen tiedonsiirron nykyisiin ongelmiin. Kiritsis (2013) 
on laajassa kirjallisuuskatsauksessaan esitellyt näitä teknologioita ja niiden käyttö-
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mahdollisuuksia insinöörialoilla. Tällä hetkellä niitä käytetään vielä pienen mitta-
kaavan tutkimushankkeissa. (Kiritsis 2013; Teijgeler 2014)  
1.3 Laatu tietomallinnuksessa 
2.2.6  Laadun määritelmiä 
Laadulla on monenlaisia määritelmiä kontekstista riippuen. Lähes jokaisella yksittäi-
sellä ihmiselläkin on oma käsitteensä laadusta. Sana laatu (engl. quality) tulee Dalen 
et al. (2007) mukaan alkuperäisesti latinan kielen sanasta qualis ja merkitsee vapaasti 
käännettynä ”niin kuin asia todella on”. Kansainvälisen määritelmän mukaan laatu 
merkitsee olennaisten ominaisuuksien vaatimustenmukaisuutta. Nykyisessä teolli-
suuden toimintaympäristössä ei kuitenkaan ole yhtä ainoaa oikeaa määritelmää laa-
dulle, vaan kontekstista riippumatta sitä yleensä käytetään erottamaan yhtä organi-
saatiota, tapahtumaa, tuotetta, prosessia, tulosta tai toimintaa toisesta vastaavasta. 
Termiä käytettäessä täytyy halutun vaikutuksen saamiseksi varmistua siitä, ettei 
kommunikoinnissa tapahdu väärinymmärryksiä. Tällöin termiä käyttävän henkilön 
tulee olla varma sen tarkoituksesta kyseisessä asiayhteydessä. Myös viestin vastaan-
ottajalla tulee olla sama käsitys laadusta. Laajemmin tämä tarkoittaa sitä, että termiä 
käyttävällä samoihin päämääriin tähtäävällä organisaatiolla tai yhteisöllä tulee olla 
yhteisesti sovittu määritelmä laadulle. Lukuisat erilaiset määritelmät laadulle voidaan 
yleensä tiivistää kahteen eri perustyyppiin. Laatu on näin ollen joko etukäteen määri-
tettyjen vaatimusten täyttämistä tai asiakkaan tarpeiden tyydyttämistä. (Dale et al. 
2007) Etukäteen määritettyjen vaatimusten täyttäminen edellyttää vaatimusten yksi-
selitteisyyttä. Asiakkaan tarpeiden tyydyttämisen yhteydessä tulee muistaa se, että 
hyvän laadun tason määrittää asiakas. (Berard 2012) 
 
Laatua on tutkittu paljon viime vuosikymmeninä varsinkin Japanissa ja Yhdysvallois-
sa. Tunnettujen japanilaisten asiantuntijoiden kuten Imai, Ishikawa, Shingo ja Ta-
guchi ohella varsinkin länsimaissa tunnetuimpia laatuasiantuntijoita ovat olleet Yh-
dysvaltojen Deming, Juran, Feigenbaum ja Crosby. Heidän ajatuksiaan laadusta esi-
tellään tiivistetysti kuvassa 17 (Dale et al. 2007; Heizer & Render 2006). 
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Kuva 17.  Laatugurujen laatumääritelmiä.
Suunnittelutiedon laatua voi tarkastella useista eri näkökulmista. Rakennusalan 
suunnittelutiedon laatu koostuu Berardin (2012) tutkimuksen mukaan kahdeksasta eri 
tekijästä, jotka on esitetty kuvassa 18.
 







































2.2.7  Laadun kustannukset 
Yrityksille aiheutuu huonosta laadusta kustannuksia. Heizer & Render (2006) ovat 
jakaneet kustannukset neljään eri kategoriaan: 
 
 Virheiden estämiseen liittyvät kustannukset, jotka liittyvät virheiden tapah-
tumisen potentiaalin pienentämiseen. Tällaisia kustannuksia ovat mm. koulu-
tus ja laadunparannusohjelmat. 
 Arviointiin liittyvät kustannukset, joita ovat tuotteiden ja palvelujen laatu-
tason tarkastamiseen liittyvät kustannukset. 
 Sisäiset virhekustannukset, joita aiheutuu tuotteiden ja palvelujen tuotannos-
ta ennen kuin niitä ehditään toimittaa asiakkaalle. 
 Ulkoiset virhekustannukset, joita ovat kaikki aiheutuvat kustannukset silloin, 
kun tuote tai palvelu ehditään toimittaa asiakkaalle. 
Kolme ensimmäistä edellä mainituista pystytään määrittelemään kohtuullisen hyvin, 
mutta neljättä on hyvin vaikea arvioida ja muuttaa rahamääräiseksi. Hyvän laadun 
tekemisestä aiheutuvien kustannusten on arvioitu olevan vain murto-osa siitä saatui-
hin hyötyihin verrattuna. Laatukustannusten laskemiseen ja jaotteluun on kehitetty 
useita erilaisia tapoja, mutta 2000-luvulla on yleisesti hyväksytty periaatteet, joiden 
mukaan laatukustannuksiin sisällytetään paljon aikaisempaa enemmän asioita. Ne 
liittyvät esimerkiksi suunnitteluun, myyntiin, varastointiin tai alihankintaan. Ennen 
kustannuksiin sisällytettiin yleisesti vain virhe- ja tarkastuskustannukset sekä laatu-
osaston ylläpitämisen kustannukset. Nykyisin laatuun liittyvät kustannukset vaihtele-
vat yleisesti 5-25 % välillä liikevaihdosta tai toimintakustannuksista julkisella sekto-
rilla. Suuruus riippuu teollisuuden alasta ja yrityksen laadunhallintamenetelmistä. 
95 % laatukustannuksista on joko tarkastus- tai virhekustannuksia. Virheiden vähen-
täminen eliminoimalla virhelähteitä voi vähentää myös tarkastuskustannuksia huo-
mattavasti. Laatukustannuksia voidaan vähentää jopa kolmasosaan ottamalla käyt-
töön kustannustehokas laadunhallintajärjestelmä (Dale et al. 2007; Heizer & Render 
2006). 
 
2.2.8  Laadun ohjaamisen menetelmiä 
Laadusta voidaan puhua kvalitatiivisessa mielessä liittäen sanan yhteyteen adjektiivi 
kuten hyvä, huono tai erinomainen. Tällöin ei yleensä ole kyse teknisestä soveltamis-
kohteesta vaan esimerkiksi markkinoinnista. Näissä yhteyksissä termiä usein myös 
väärinkäytetään. Toinen tapa määritellä laatua on kvantitatiivinen, jolloin sitä voi-
daan mitata sovittua asteikkoa vastaan. Perinteinen yhä joissain yhteyksissä käytetty 
standardoitu kvantitatiivinen menetelmä on AQL (Acceptable quality level, ISO 2859-
1). Se on laatutaso, joka määritelmänsä mukaan näytteenoton kautta täyttää tyydyt-
tävän prosessin tason. Yleensä AQL-menetelmällä mitataan virheellisten yksiköiden 
määrää sataa yksikköä kohti. Standardissa on taulukot, josta halutulla tarkastustasol-
la (normaali, tiukennettu, harvennettu) saadaan havainnoitavan eräkoon perusteella 
otoskoko ja hyväksymisraja. Menetelmän käyttäminen on usein asiakkaan vaatimus. 
Asiakas tekee tuotteille vastaanottotarkistuksen, jossa koko virheellinen tuote-erä 
voidaan hyväksymisrajan ylittyessä hylätä ja palauttaa toimittajalle. Menetelmää käy-
tetään Dalen et al. (2007) mukaan usein pohjautuen vääränlaiseen ajatusmalliin, jos-
sa kaikkien virheiden eliminoinnin yrittäminen koituu liian kalliiksi. Menetelmä voi 
antaa tuotanto-organisaatiolle vaikutelman, että virheet tuotannossa ovat sallittuja. 
Tuotanto on tällöin periaatteessa ohjattu tekemään tietty määrä virheitä. (Dale et al. 
2007) 
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Total quality management (TQM) on toimintatapa, jossa koko organisaatio ja sen 
kaikki toimintaprosessit tähtäävät tehokkaaseen ja laadukkaaseen toimintatapaan. 
Tavoitteena on luoda hyvin rahalle vastinetta tuottavia tuotteita tai palveluita. Pyrki-
myksenä on myös saavuttaa tai jopa ylittää asiakkaiden odotukset. TQM on sekä ajat-
telutapa että kokoelma ohjaavia toimintaperiaatteita. Se on jatkuvasti kehittyvä oh-
jelma ja syntynyt vuosien saatossa eri laatuasiantuntijoiden ajatusmalleja yhdistel-
len. Sen yhteydessä käytetään useita eri työkaluja toimintatapojen parantamiseen. 
Deming käytti TQM-ohjelmassaan 14 eri työkalua. Heizer & Render (2006) ovat tiivis-
täneet toimintatavan seitsemään tärkeimpään. TQM:n ydinajatuksia ovat asiakkaiden 
tarpeet ja odotukset. On tärkeää huomata, että asiakkaita ovat sekä sisäiset että ul-
koiset asiakkaat. Toinen tärkeä ajatus on se, että pyritään etsimään ongelmien perus-
tavat syyt eikä pelkästään korjaamaan tapahtuneita virheitä. (Dale et al. 2007; Heizer 
& Render 2006; Sullivan 2011) 
 
Six sigma kehitettiin 1980-luvun puolivälissä Yhdysvalloissa Motorolan toimesta. 
Menetelmän käytöstä on julkaistu standardi ISO 13053-1. Six sigma on strategia ja 
kehitysohjelma ajan säästämiseksi, laadun parantamiseksi ja kustannusten alentami-
seksi. Sen käyttöönotto vaatii johdolta sitoutumista ja aikaa. Kehitysohjelma noudat-
taa tiettyä vaiheistettua protokollaa, jota kutsutaan nimellä DMAIC (Define – Measure 
– Analyze – Improve – Control). Six sigman tilastollisia työkaluja käytetään myös 
TQM:n yhteydessä. Niillä pyritään systemaattisesti mittaamaan prosessin laatua ja 
paikantamaan virheitä. Työkalut ovat helposti sovellettavia kaavioita ja diagrammeja, 
jotka havainnollistavat poikkeamia. Esimerkkejä käytetyistä työkaluista ovat syy-
seuraus-diagrammi (ns. kalanruotokaavio), pareto-diagrammi, prosessikaavio ja his-
togrammi. Six sigman vaatimukset täyttääkseen prosessin sallitaan tuottavan enim-
millään 3,4 virhettä yhtä miljoonaa virhemahdollisuutta kohden. (Heizer & Render 
2006) 
 
Lean kehitettiin Japanissa Toyotan toimesta, kun pyrittiin kilpailemaan Fordin jätti-
resursseja ja massatuotantoa vastaan (Sullivan 2011). Lean pyrkii vähentämään kus-
tannuksia sitä kautta, että prosesseista poistetaan kaikki lisäarvoa tuottamaton. Pro-
sessit analysoidaan ja niitä kehitetään asiakkaan saaman lisäarvon näkökulmasta. 
Turhia, lisäarvoa tuottamattomia asioita kutsutaan japaninkielisellä termillä Muda ja 
niitä on identifioitu seitsemän eri tyyppiä. Muda:n poistamisen lisäksi Lean-
menetelmässä pyritään mm. syventämään suhteita materiaalin tai palvelujen toimit-
tajiin ja lisäämään heidän vastuutaan. Tämän lisäksi edistetään työn haastavuuden 
lisäämistä ja työntekijöiden vastuuta sekä vähennetään töiden eri vaativuusluokkien 
lukumäärää. Oikeita tuotteita tai palveluja tuotetaan imuohjatusti mahdollisimman 
vähillä aktiviteeteilla silloin kun asiakas niitä tarvitsee, oikeaan aikaan ja oikealla 
hinnalla. (Dale et al. 2007; Heizer & Render 2006; Sullivan 2011) 
 
Edellä kuvailtuja menetelmiä on sovellettu eri teollisuusaloilla jo pitkään. Parhaiten 
ne soveltuvat sarjamuotoiseen tuotantoon, jossa tuotteet ovat standardoituja, valmis-
tus on toistuvaa ja toistomäärät suuria. Tällöin prosesseja voidaan optimoida tilastol-
lisin menetelmin. Sullivanin (2011) mukaan minkä tahansa tässä kuvaillun menetel-
män onnistunut implementointi on tuonut yritykselle selviä hyötyjä. Sen sijaan mene-
telmien keskinäinen vertailu ei tuo esille selviä eroja niiden välille hyödyllisyyden 
kannalta. Rakennusalalla ei laadunohjausmenetelmiä ole hyödynnetty niin kuin muil-
la aloilla, vaikka alalla on kova kilpailu. Tähän on syynä mm. tuotannon ominaisuudet. 
Tuotanto on projektiluontoista ja tuotteet ainutlaatuisia. Laadunohjausmenetelmien 
työkaluista ei myöskään toistaiseksi ole onnistuttu soveltamaan rakennusalalle hyvin 
sopivia versioita. (Sullivan 2011) Tuottavuuden parantamiseen pyritään kuitenkin ak-
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tiivisesti, ja menetelmien soveltamista kuitenkin tutkitaan myös rakennusalalla infra-
projektit mukaan lukien (Wodalski et al. 2011). 
 
Rakennusalalle on viime aikoina kehitetty erilaisia integroituja projektimalleja, jotka 
hyödyntävät Lean-menetelmän oppeja turhan vähentämisestä. Tällaisia malleja ovat 
esimerkiksi IPD (Integrated project delivery) ja LPD (Lean project delivery). Niissä py-
ritään parantamaan osapuolten kommunikointia ja aikaistamaan suunnittelun osuut-
ta projektin elinkaarella (vrt. kappale 2.2.2 ). Infrahankkeet ovat pääasiassa julkisesti 
rahoitettuja. Urakoiden kilpailutukset ovat tarkasti säädeltyjä ja yleensä pääosin kus-
tannusperusteisia (Wodalski et al. 2011). Integroitujen projektimallien käyttäminen 
tuo muutoksia myös urakkamuotoihin. Perinteisten KU (kokonaisurakka), PJU (Projek-
tinjohtourakka) ja ST (Suunnittele-toteuta) -muotojen ohella käytetään jatkossa esi-
merkiksi integroituja projektitiimejä, joista Suomessa on esimerkkinä Tampereen ran-
tatunnelin hanke. Lean-menetelmään perustuvien ohjelmien käyttämisessä voidaan 
saada infra-alalla suuria säästöjä. Englannin julkisesta tieverkosta vastaava Highways 
agency on käyttänyt Lean-menetelmää 230 projektissa vuodesta 2009 lähtien ja saa-
vuttanut siinä ajassa yli 90 miljoonan punnan säästöt (Vison Alliance Partners Oy 
2013). 
 
2.2.9  Laadun käsite inframallien yhteydessä 
Liikenneviraston (2011c) mukaan laatu on vastaavuutta vaatimuksiin ja odotusarvon 
täyttymistä. Laadun on oltava mitattavissa muutenkin kuin kustannusten ja ajan-
käytön osalta. Laatu on tuotteen osalta myös toiminnan laatua. Suunnittelun laatu on 
tavoitteiden saavuttamista liikenteen ja tieympäristön kannalta, teknisten 
suunnitteluratkaisujen laatua, hallinnollista laatua, tilaajayhteistyön laatua, riskien 
tunnistamista, laadunvarmistuksen toteutumista ja suunnitelman toteutettavuutta. 
Suunnittelun hankinnan ongelmakohta tarjousvaiheessa on laatuerojen havainnointi. 
Projektisuunnitelmien ja henkilö- ja referenssiluettelon perusteella laatueroja ei pysty 
arvioimaan kuin yritysten ja niiden henkilöstöjen aiemman projektikokemuksen 
perusteella. Tällöin laatupisteytys ei tee eroja toimittajien välille, minkä seurauksena 
laadun painoarvo laskee ja päädytään pelkkään hintakilpailuun. (Liikennevirasto 
2011c). 
 
Suunnitelmia toimitetaan jatkossa digitaalisesti yhteisesti sovitussa tiedonsiirto-
formaatissa. Aineisto on oltava hyödynnettävissä omaisuuden hallinnassa ja se tulee 
kyetä lukemaan koneellisesti ongelmitta. Tämä aiheuttaa vaatimuksia myös 
suunnitelmien tekniselle laadulle. 
 
Inframallien vaadittu sisältö eri hankevaiheissa on määritetty YIV-ohjeissa. Niissä on 
inframallien laadunvarmistusta koskien oma kokonaisuutensa eli Osa 8 Inframallin 
laadunvarmistus. Siinä määritetään laadunvarmistuksen vastuut seuraavasti (Infra-
BIM 2015): 
 
 Tilaaja on velvollinen huolehtimaan, että inframallit ovat tarkoitukseensa so-
pivia ja vaatimusten mukaisia. Tilaaja voi tehdä tarkastuksen itse tai tilata 
varmistuksen kolmannelta taholta. Puutteet ja virheet esitetään tuottajalle, 
joka korjaa ne täysimittaisesti tai kirjaa perustelut poikkeamille. Korjaus-
toimenpiteitä ohjaavat sopimusasiakirjat, hankekohtaiset vaatimukset ja alan 
yleiset ohjeistukset. 
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 Tuottaja on vastuussa inframallin laadusta ja tietosisällöstä. Inframallit tulee 
toimittaa standardin mukaisessa muodossa vaatimusten mukaisesti sovitus-
sa aikataulussa. Tuottaja varmistaa, että nimikkeistöt, koodit ja formaatit vas-
taavat standardia. Ohjeena on myös laadun kehittämiseksi raportoida mah-
dolliset poikkeamat. 
Edellä mainitussa ohjeessa ei ole tarkennettu termin ”huolehtia” tarkkaa sisältöä eikä 
tilaajan vastuuta sen osalta.  Ohjeessa on määritetty aineistolle tehtäväksi useita tar-
kastuksia suunnittelijan taholta sekä suunnitteluohjelmistolla että mahdollisuuksien 
mukaan myös jollain toisella ohjelmistolla (ns. ristiintarkistus). Liikenneviraston koe-
käytössä olevassa Tiehankkeiden mallipohjaisen suunnittelun hankinta-ohjeessa on 
mainittu, että inframallit tulee tarkistaa. Tarkastukseen voidaan käyttää sekä visuaa-
lisia että teknisiä menetelmiä ja sen voi tehdä myös ulkopuolinen tekijä. Laadun-
varmistus kuuluu inframallin laatijalle ja siihen kuuluu dokumentointi ja aineiston ns. 
itselle luovutus. Yhteensopivuustarkastelu eri osamallien välillä ohjeistetaan teke-
mään yhdistelmämallin laatimisen avulla. Siinä yhteydessä myös varmistetaan ai-
neiston formaatin vaatimuksenmukaisuus. (Liikennevirasto 2014b) Liikennevirastolla 
on vuoden 2015 ajan pilottikäytössä kolmannen osapuolen BimOne Checker-
tarkastusohjelma inframallien teknisen laadun tarkastusta varten. 
 
Inframallin tekninen laatu on vastaavuutta vaatimuksiin. Teknisellä laadulla ei tässä 
yhteydessä tarkoiteta suunnitelman liikenteellisiä tai muita suunnittelun ja rakentei-
den toimivuuteen ja niihin liittyviin vaatimuksiin liittyviä ratkaisuja. Tekninen laatu 
on pääosiltaan mitattavissa automaattisesti tietotekniikan avulla. Laatu koostuu mal-
livaatimusten mukaisesti kolmesta osasta: 
1. Inframallissa käytetyn nimikkeistön vastaavuus vaatimukseen, joka on tällä 
hetkellä Infrabim-nimikkeistön versio 1.5. 
2. Inframallin formaatin vastaavuus Inframodel-tiedonsiirtoformaatin määrityk-
siin. Tällä hetkellä on käytössä IM3. 
3. Inframallin vastaavuus yleisiin inframallivaatimuksiin. Tällä hetkellä voimas-
sa ovat YIV2015-vaatimukset. 
Nimikkeistön osalta vaatimus on yksiselitteinen. Väylien rakennepinnat ja taiteviivat 
tulee olla nimetty ja numeroitu vaaditulla tavalla. Vaatimukset on dokumentoitu sel-
keästi, mutta nimikkeistön kattavuus on vielä rajallinen. Jatkossa nimikkeistö tulee 
laajenemaan myös muihin mallinnettaviin osa-alueisiin kuin väylärakenteiden geo-
metriatietoihin. Inframallin formaatin vaatimuksenmukaisuudessa merkittävä laadul-
linen vaikuttaja on käytettävän suunnitteluohjelmiston kyky tuottaa formaatin mu-
kaista aineistoa. Suunnittelija vastaa laadusta, joten hänen on ennen aineiston luovu-
tusta varmistuttava riittävin tarkistuksin siitä, että aineisto on formaatin puolesta 
luovutuskelpoista. Formaatissa on määritetty mallikohtaisten yleistietojen lisäksi 
vaadittavat parametrit ja metatiedot geometrioille, viivaketjuille ja pinnoille. 
 
Kolmioimalla tehtyjen pintojen osalta hyvän laadun määrittäminen ei ole täysin yksi-
selitteistä. Se riippuu aina kolmioverkon käyttötarkoituksesta ja pinnalle ensisijaises-
ti annetuista vaatimuksista. Hervan (2009) mukaan kolmioidun pinnan laadun määrit-
tää se, kuinka hyvin se kuvastaa todellista pintaa. Vaikka kolmiointi täyttäisi kolmi-
ointimenetelmän määritelmät teknisesti, se voi silti olla laadultaan riittämätön. Se voi 
sisältää liian kapeita ja pitkiä kolmioita tai kolmioiden kokojakauma voi olla liian suu-
ri. Jokaista pintaa kohti on Seppälän (2001) mukaan periaatteessa ääretön määrä 
verkkoja, joita on mahdollista pitää sen paloittain lineaarisena vastineena. Yhtä pin-
taa on mahdollista kuvata siis hyvin monella samankaltaisella verkolla. Ongelma on 
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määritellä niistä paras ja ongelmallista on yleensäkin määritellä kriteerit hyvälle kol-
mioverkolle. Käsittelyn kannalta hyvä on mahdollisimman yksinkertainen, mutta ää-
rimmilleen yksinkertaistettu pinta ei vastaa enää todellista pintaa. Myös kolmioiden 
muoto ja niiden tasamuotoisuus saattaa olla yksi kriteeri laadulle. Seppälän (2001) 
mukaan yksinkertaisin ja tärkein metriikka verkkojen laatua arvioitaessa on kuitenkin 
verkon monimutkaisuus eli särmien, kärkien ja kolmioiden lukumäärä. Hyvän verkon 
määritelmä on Seppälän (2001) mukaan täysin riippuvainen tilanteesta ja kulloinkin 
vaadituista kriteereistä. Tavoitteena on saavuttaa yksinkertaisuuden ja tarkkuuden 
välille sopiva tasapaino. YIV määrittää kolmioinnille raja-arvoja (sivujen pituudet), 
mutta se jättää kuitenkin suunnittelijalle tulkinnanvaraa toteutukseen. Kolmioinnin 
tulee toteuttaa visuaalinen havainnollisuus ja riittävä tarkkuus. 
 
Yleiset inframallivaatimukset määrittävät inframallin sisällön ja sen tarkkuuden eri 
hankevaiheissa. Ne ohjaavat suunnittelua ja määrittävät mitä milloinkin tulee olla 
mallinnettuna. Inframallin viimeistely kaikkien taiteviivojen ja pintojen osalta virheet-
tömiksi ja jatkuviksi vaatii suunnittelijalta paljon aikaa. Eritoten kiertoliittymät ja ka-
tuliittymät tiiviisti rakennetussa ympäristössä ovat monimutkaisia. Myös rakenteiden 
vaihtumakohdat ja siirtymäkiilat ovat ongelmallisia. Kaikissa hankevaiheissa ei ole 
tarkoituksenmukaista tehdä kaikista mallin elementeistä toteutukseen kelpaavia. Täl-
löin on kyseessä ylilaatu. Siitä aiheutuvia kustannuksia ei yleensä voida periä asiak-
kaalta. Ylilaadun välttäminen on tuottavuuden kannalta oleellista. (Tanskanen 2015) 
Laatu on toisaalta kuitenkin asiakkaan tarpeiden tyydyttämistä ja vaatimuksenmukai-
suutta. Vaatimukset on näin ollen sovitettava tilaajan tarpeisiin sopiviksi optimoiden 
samalla tuottavuustekijät. Vaatimukset on oltava selkeästi määritetty. 
 
2.2.10  Teknisen laadun tarkastaminen 
Ohjelmistojen ja järjestelmien algoritmien avulla tapahtuvaa laadullista testaamista 
tutkitaan nykyisin paljon. Toiminnan kehitys alkoi noin 25 vuotta sitten. Tutkimuksen 
ja tarkastuksen kohteet saattavat olla mittakaavaltaan laajoja. Testaamista tarvitaan, 
koska ohjelmistot, laitteistot ja järjestelmät sisältävät virheitä ja puutteita. Ohjelmoi-
jan ajasta voi mennä jopa puolet ohjelmiston testaukseen, korjauksiin ja luotettavuu-
den parantamiseen. (Emerson 2008) Rakentamiseen liittyvien suunnitelmien laadun 
tarkastamisen automatisointikaan ei ole mikään uusi ajatus. Tutkijat ovat jo 1960-
luvulla tutkineet keinoja suunnitelmien vertaamiseen suunnittelustandardeja vastaan 
tietokoneiden avulla. IFC-formaatin kehitys 1990-luvulla toi myös automaattisen tar-
kastuksen modernimmalle tasolle (Nawari 2012). Tarvetta automatisoinnille luovat 
koko ajan monimutkaistuvat rakenteet ja nimikkeiden lisääntyminen, useiden eri 
suunnitteluohjelmistojen käyttö ja pyrkimys kaikkia ohjelmistoja tukevaan yhteiseen 
tiedonsiirtoformaattiin. 
 
Tietomallien puutteellisesta sisällöstä voidaan mainita esimerkkinä Iso-Britanniassa 
esiintyvät hankaluudet COBie-formaatin käytössä. Siellä vaaditaan yhteisen tauluk-
komuotoisen ns. COBie-formaatin käyttöä kaikissa valtion rakennusprojekteissa vuo-
desta 2016 alkaen. Kehitystyön yhteydessä tehdyissä aineistotesteissä on havaittu 
yleiseksi virheellisten rivien määräksi noin 8000 riviä 600 000–800 000 rivin tieto-
mallia kohti. Tällöin virheprosentiksi muodostuu 1–1.3 %. Taulukkomuotoinen tieto 
on luettavissa taulukkolaskentaohjelmalla. Eri ohjelmistot käyttävät eri metodeja 
COBie-formaatin tuottamiseen. Jotkin ohjelmistot tuottavat COBie-muotoista aineis-
toa suoraan ohjelmiston omasta ns. natiivimallista, kun taas toiset tuottavat sen en-
sin IFC-muotoon ja muuttavat sen sitten eteenpäin COBie-muotoon. Monimutkaisissa 
rakenteissa tämä saattaa olla ongelma. (Day 2014) 
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Talonrakennuksen IFC-formaatin yhteyteen on luotu useita tietomallien tarkastus-
työkaluja. Tarkastustyökalut voidaan Laasosen et al. (2015) mukaan jakaa kolmeen 
ryhmään. Ensimmäinen ryhmä perustuu visuaaliseen tarkastamiseen ja tarkastajan 
kokemusperäiseen tulkintaan. Toinen ryhmä sisältää perustarkastustoimintoja ja on 
luonteeltaan interaktiivinen. Kolmannessa ryhmässä on myös automaattisia tarkas-
tustoimintoja. Toinen Laasosen et al. (2015) käyttämä jaottelukeino jakaa tarkastus-
ohjelmat sen mukaan voiko niillä tarkastella pelkästään yhden ohjelmistotuotteen 
natiivimalleja, vai tukevatko ne myös yleisiä tiedonsiirtoformaatteja. Dayn (2014) mu-
kaan yleisin tarkastustyökalu alalla tällä hetkellä on Solibri Model Checker. Se on laa-
ja ohjelmisto, jossa on mukana törmäystarkastelujen lisäksi tietomallien laatumittarit 
ja -raportointi. Se myös tarkastaa tietomallit talonrakennusalan YTV2012-
vaatimusten osalta (Solibri 2012). Toinen esimerkki tarkastustyökaluista on Autodesk 
Revit Model Checker. Se tarkistaa mallit osa-alueittain fail/pass-tyyppisesti. Sen vah-
vuuksia ovat Sullivanin (2015) mukaan eri parametrien tarkastus: Onko niitä mallissa 
olemassa, onko niiden sisältö vaaditussa muodossa sekä niiden tarkistus määrättyä 
arvolistaa vastaan. Geometrioiden osalta se tarkistaa esimerkiksi sisältääkö tietomalli 
tiettyjä geometriaelementtejä ja onko olemassa duplikaatteja tai päällekkäisiä ele-
menttejä. Puutteita on esim. elementtien välisten etäisyyksien mittaamisessa. Muita 
kaupallisia esimerkkejä talonrakennusalan automaattisia tarkastusominaisuuksia si-
sältävistä ohjelmista ovat esitelleet esimerkiksi Laasonen et al. (2015). 
 
Prosessiteollisuuden tietomalleja tutkitaan myös sisällön laadun kannalta. Ohjelmis-
toissa on olemassa sisäisiä tarkastustyökaluja tietomallien sisällölle, esim. Solid-
works Design Checker ja ensimmäinen ISO 15926-yhteensopiva P&ID-
suunnitteluohjelma Bentleyn OpenPlant PowerPID (Bentley 2015). XMpLant on pro-
sessiteollisuuden ohjelmistotyökalu, jolla voidaan yhdistää eri formaateissa olevia 
tietomalleja (esimerkiksi IFC tai natiivitiedostot) ISO 15926-yhteensopivaksi XML-
formaattiin. Ohjelmistossa on myös oma laatutyökalunsa, joka tarkistaa tietomallin 
attribuuttien yhteensopivuuden (Noumenon 2015).  Nieminen (2013) on tutkinut 
erään yrityksen laitossuunnitteluympäristössä suomalaisessa tehtaassa tapahtuvaa 
mallinnusprosessia. Kyseisessä yrityksessä luotiin suunnittelulle tietomallien tarkas-
tusohjeet ja määritettiin samalla suuntaviivat suunnitelman etenemiseen liittyvissä 
merkkipaaluissa tapahtuville mallikatselmuksille, joita tehtiin sekä sisäisesti että asi-
akkaan kanssa yhdessä. 
 
Sisällöltään laajoissa tiedonsiirron standardeissa esiintyy sisällön automaattiseen 
tarkistukseen liittyviä ongelmia. Määrittelyt ovat usein osin epätarkkoja ja epämää-
räisiä, joten tarkastustyökalun laatiminen niiden ympärille ei ole helppoa. Kaupalliset 
ohjelmistotoimittajat eivät aina halua panostaa tietomallien laadulliseen testaami-
seen ja esimerkiksi ISO 15926-standardiin liittyen ohjelmistotoimittajien panostukset 
ovat olleet riittämättömiä. Pilottihankkeissa on todettu tämän olevan myös hidaste 
standardin laajemmalle implementoinnille teollisuudessa. (Denno & Palmer 2013; 
Elaasar & Labiche 2012) 
 
Mallinnettujen pintojen laadukkuuden osalta teollisen muotoilun alalla on suuret vaa-
timukset. Esimerkiksi autojen muotoilussa pintojen visuaalinen laatu on tärkeä tekijä. 
Monimutkaisten pintojen kuvaamiseen tietokoneavusteisesti käytetään tiheän kolmi-
oinnin ohella NURBS (Non-Uniform B-Splines) -menetelmiä. Esimerkiksi autojen muo-
toilussa käytetään yleisesti ns. Bézierin menetelmää, jossa pinnalla on ns. kontrolli-
pisteitä. Itse pinta ei kulje näiden kontrollipisteiden kautta, vaan kaartuu niitä kohti. 
Etuina näillä menetelmillä on monimutkaisten kaartuvien pintojen kuvaamisen mah-
dollisuus suhteellisen vähällä laskentateholla. Tällaiset menetelmät soveltuvat kui-
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tenkin huonosti sovelluksiin, joissa todellinen pinta tiedetään tarkasti ja pinnan ku-
vaajan tulee olla mahdollisimman lähellä todellista sijaintia. Infrastruktuurin suunnit-
teluohjelmissa ei käytetä NURBS-menetelmiä. (Herva 2009) Pinnan visuaalisen tar-
kastelun avuksi on autojen suunnitteluohjelmistoissa käytettävänä aputyökaluja kuten 
Zebra Stripes, joka luo pintaan erityyppisiä taitekohtia ja kaarevuuksia korostavia 
raitoja. Esimerkkejä tällaisesta havainnollistamisesta esitetään kuvassa 19. Visuaali-
nen tarkastelu on tärkeässä osassa pintojen laadukkuuden tarkastamisessa.
 
Kuva 19.  Zebra Stripes-työkalun havainnollistamia pinnanmuotoja (Autodesk
  2013)
Infra-alan tietomallien laadullinen tarkastaminen siihen kehitetyn työkalun avulla 
on uusi asia. Suomessa on kehitetty BimOne Checker-työkalu laadun analysointiin. 
Työkalu tarkastaa tietomallien sisällön teknisestä näkökulmasta nimikkeistön, IM-
formaatin ja YIV:n osalta. Ohjelmisto toimii pilvipalveluna, ja on käytettävissä internet-
selaimen kautta missä vain käyttäjätunnusta vastaan. Palvelu tuottaa suunnitel-
mamallin jokaisesta tiedostosta pdf-muotoisen raportin, jossa laatu on analysoitu ja 
pisteytetty osa-alueittain virheellisten elementtien suhteena kyseisten elementtien 
kokonaismäärään kyseisessä tiedostossa.  Kuvassa 20 on esitetty erään tiedoston pis-
teytystä BimOne Checker-palvelun laaturaportista. Työkalu tutkii inframallin formaatin 
oikeamuotoisuutta ja tarkistaa parametreja sekä nimikkeitä. Se myös tutkii mate-
maattisesti geometriaelementtien pituuksia ja sijaintitietoja verraten niitä sallittuihin 
ja suositeltuihin arvoihin. Työkalu tuottaa mallitiedostosta myös internet-selaimeen 
avautuvan karttatiedoston, jonka avulla suunnitelmaa voi havainnoida visuaalisesti 
2D-esityksenä. Tämä auttaa varsinkin suunnitelman rajauksien, viivoituksen 
jatkuvuuden ja kolmioinnin arvioinnissa. Kuvassa 21 on esitetty ote työkalun 
tuottamasta karttaesityksestä erään inframallin arvioinnin yhteydessä. BimOne 
Checker ei tällä hetkellä tee poikkeusta eri hankevaiheiden suunnitelmien arvioinnissa, 
vaan kaikki tietomallit arvioidaan samalla menetelmällä. Visuaaliseen tarkastamiseen 
3D-esityksenä tarvitaan muuta työkalua.
Kuva 19
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Kuva 20.  BimOne Checker-palvelun tuottaman laaturaportin pisteytys erään
  väylän mittalinjalle
Kuva 21.  Ote BimOne Checker-palvelun tuottamasta karttaesityksestä. Kyseessä




3  Tutkimusmenetelmät ja aineisto 
3.1  Asiantuntijahaastattelut 
Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina asiantuntijahaastatteluina. Asiantunti-
jahaastattelu on haastattelututkimuksen erikoistapaus. Siinä haastateltavat ovat eri-
tyisesti valittuja. He ovat alallaan tunnustettuja asiantuntijoita, jotka edustavat jotain 
organisaatiota tai laitosta. Heillä on myös erityistä teknistä tietoa omasta alastaan ja 
he osaavat nopeasti hahmottaa asiantuntija-aluettaan. (Anttila 1998) Puolistruktu-
roidussa haastattelussa valtaosa kysymyksistä ja niihin tulevista vastausvaihto-
ehdoista on rakennettu tarkasti etukäteen. Niiden lisäksi puolistrukturoidussa haas-
tattelussa on myös avoimia kysymyksiä ja avoimia vastausvaihtoehtoja kiinteisiin ky-
symyksiin. Tarkoituksena niillä on saada haastatteluun joustavuutta sekä haastatteli-
jalle että vastaajalle. Näin haastatteluun myös saadaan mukaan mahdollisia asioita, 
joita ei etukäteen ole osattu ennakoida. (Kurkela 2015) Haastattelut tehtiin kasvok-
kain ja haastattelutilanteet olivat keskustelutyyppisiä. Tällä varmistettiin se, että 
haastateltavalla oli varmuus kysymysten tarkoituksesta ja hän pystyi tarvittaessa tar-
kentamaan vastauksiaan. Haastattelut olivat osin teemahaastattelun tapaisia, mutta 
eivät puhtaita teemahaastatteluja, jossa aiheita käsitellään vain tukilistan avulla. 
 
Haastateltavat edustivat tutkimuksessa tilaajatahon lisäksi kolmea eri tahoa väylä-
hankkeen suunnittelu- ja toteutusprosessista. Tahot olivat tiesuunnittelun tekijä, ra-
kennussuunnittelun tekijä ja urakoitsija. Jokaista tahoa edusti kolme haastateltavaa 
eli haastateltuja oli kaikkiaan 12. Haastateltavat pyrkivät vastauksissaan pohtimaan 
oman tahonsa näkökulmasta lähtöaineistona saadun inframallin virheiden ja puuttei-
den merkitystä. Haastateltavat valittiin tutkimukseen ohjausryhmän ehdotusten pe-
rusteella konsulttitoimistoista, urakoitsijoilta ja ELY-keskuksista. Konsulttitoimistois-
ta valitut haastateltavat tuntevat hyvin mallintamalla tehtävän suunnittelun erityis-
piirteet. Urakoitsijoiden haastateltavat ovat työmaan mittauksiin ja inframalleihin 
liittyvistä asioista hyvin perillä. Tilaajatahon edustajina toimi ELY-keskusten liikenne 
ja infrastruktuuri -vastuualueen hankevastaavia sekä yksityisen sektorin yrityksessä 
toimiva suunnitteluttamisen ja tietomallintamisen asiantuntija. Suunnittelutahojen 
osalta haastateltavia oli viidestä eri yrityksestä. Urakoitsijatahoa haastatteluissa 
edusti kahden eri yrityksen edustajia. Haastateltavien toimipisteet sijaitsivat Helsin-
gissä, Kuopiossa, Mikkelissä, Oulussa, Turussa ja Vantaalla. Haastattelut toteutettiin 
kesäkuun 2015 aikana.  
 
Kysymyssarjoja oli kaksi, joista ensimmäinen suunnattiin suunnittelijoille ja urakoit-
sijoille ja toinen tilaajatahon edustajille. Ensimmäisen kategorian haastateltava pyrki 
vastauksissaan eläytymään tilanteeseen, jossa hän on saanut edeltävästä hankevai-
heesta käyttöönsä IM-formaatissa olevan inframallin. Vastauksissaan hän arvioi infra-
mallissa olevien mahdollisten teknisten puutteiden ja virheiden vakavuutta sen jatko-
käyttöä ajatellen. Tilaajataho vastasi omasta näkökulmastaan pohtien erilaisten vir-
heiden merkittävyyttä eri hankevaiheissa. Tilaajatahon vastaukset käsiteltiin jaotel-
tuna sopivan hankevaiheen vastausten käsittelyn yhteyteen. 
 
46  
Kysymyksissä oli neljä kiinteää vastausvaihtoehtoa ja jokaisessa kysymyksessä avoin 
lisäkohta tarkentavalle lisätiedolle. Vaihtoehdoista tuli valita parhaiten tilanteeseen 
sopiva. Vaihtoehdot noudattivat seuraavaa rakennetta ja järjestystä: 
 
 Kyseisen tapaiset virheet eivät haittaa 
 Kyseisen tapaiset yksittäiset virheet eivät haittaa aineiston jatkokäytössä 
 Kyseisen tapaiset virheet aiheuttavat lisätyötä aineiston jatkokäytössä 
 Kyseisen tapaiset virheet pysäyttävät prosessin 
Vastausvaihtoehdoilla pyrittiin selvittämään kyseisen aihealueen virheiden vakavuus 
kysymyksessä olevan hankevaiheen inframallissa. Kysymyssarja noudatteli IM3-
määrittelyä inframallin erilaisten osakokonaisuuksien osalta. Eri kategorioina tutkit-
tiin vaaka- ja pystygeometrioita, taiteviivoja, kolmiopintoja ja vesihuollon rakenteita. 
Vaihtoehtokysymyksiä oli kaikkiaan 11. Vastaajia pyydettiin myös mahdollisuuksien 
mukaan nimeämään vaihtoehtokysymysten aihealueista mielestään kolme tärkeintä 
ja vähiten tärkeintä. Lisäksi heiltä kysyttiin kahdeksan (tilaajataholta kuusi) avointa 
kysymystä, joilla kartoitettiin mahdollisia vaihtoehtokysymysten ulkopuolisia ongel-
matyyppejä. 
 
Vaaka- ja pystygeometrioihin liittyvät kysymykset koskivat viivojen sijaintia ja määri-
tyksiä, kuten alku- ja loppusuuntia, pituuksia, kiertosuuntia ja säteitä. Myös geome-
trioissa mahdollisesti esiintyviä nollapituisia viivaelementtejä koskien oli oma kysy-
myksensä. 3D-viivaketjuihin liittyi kaksi haastattelukysymystä. Ensimmäisessä kysyt-
tiin viivaketjujen määrityksistä, joita ovat ketjun pituus, alkupaalu, alku- ja loppupis-
teet sekä välipisteet. Toinen kysymys koski nollapituisia elementtejä ja ”viivasilppua” 
eli lyhyitä viivanpätkiä. 
 
Pintamallien kolmiointiin liittyen kysymyslomakkeessa oli kolme kysymystä. Ensim-
mäinen niistä liittyi kolmioinnin rajauksiin (mallinnettavan alueen reunat), kolmioi-
dussa pinnassa oleviin reikiin ja pintojen pystysuoriin muutoksiin. Toisen kysymys 
koski kolmioinnissa esiintyviä ”tuplapisteitä” ja päällekkäisiä pisteitä. Tuplapisteet 
ovat pisteitä, joilla on samat koordinaatit. Päällekkäisillä pisteillä on sama x- ja y-
koordinaatti, mutta eri z-koordinaatti. Kolmas kysymys esitettiin liittyen kolmioiden 
sivujen pituuksiin ja sitä kautta kolmioiden kokoon. Taiteviivojen ja pintojen jatku-
vuus käsiteltiin lomakkeessa erillisenä kysymyksenä. Siinä tuotiin esille, että viivojen 
ja pintojen tulisi olla kauttaaltaan jatkuvia mukaan lukien liittymäalueet, kiertoliitty-
mät, rampit ja rakennetyypin vaihtumakohdat. 
 
Vesihuollon verkostojen mallinnuksen hyödyntämisestä haastatteluissa kysyttiin kak-
si kysymystä, joista ensimmäinen koski putkien ja rakenteiden ominaisuustietoja ja 
määrittelyjä. Toinen kysymys koski putkien ja rakenteiden sijainti- ja korkeustietoja. 
 
Edellä mainittujen osioiden lisäksi avoimissa kysymyksissä kysyttiin mahdollisia mui-
ta esiin nostettavia inframallien puutteita tai virheitä. Tässä yhteydessä kysyttiin 
myös haastateltavien käytössä olevissa suunnitteluohjelmissa mahdollisesti esiinty-
vistä puutteista IM-formaatin hyödyntämisen kannalta. Lisäksi tiedusteltiin, mitkä 
virheet tai puutteet aiheuttavat tuntimääräisesti suurimpia lisätöitä. Haastateltavilta 
kysyttiin myös lopuksi olisiko hyödyllistä, jos inframallissa olisi mallinnettuna kysei-




Haastattelujen vastauksia ei analysoida tilastollisesti, koska kyseessä ovat asian-
tuntijahaastattelut ja otanta on rajattu jokaista kategoriaa kohti kolmeen haastatelta-
vaan. Strukturoitujen kysymystyyppien käyttäminen kuitenkin mahdollistaa vastaus-
ten kvantifioinnin, joka auttaa tulkitsemaan ovatko vastaajat yksimielisiä tietyn vas-
tauskohdan merkittävyydestä. Vastausten hajaantuessa eri vaihtoehtoihin avoin lisä-
tietokohta tarkentaa vastausta ja antaa lisätietoa hajaantumisen syistä. 
 
3.2  Viiteaineisto 
Viiteaineisto liittyy Liikenneviraston ja ELY-keskusten tilaamiin suunnitelmiin vuosil-
ta 2014 ja 2015. Aineisto käsittää huhtikuuhun 2015 mennessä BimOne Checker-
palveluun testattavaksi ladatut yleissuunnitelma-, tiesuunnitelma- ja rakennussuun-
nitelmavaiheiden inframallit. Aineisto sisältää 584 eri tiedostoa 12:een eri projektiin 
liittyen ja ne edustavat eri hankevaiheita taulukon 3 mukaisesti. Lisäksi kaikkiin tie-
dostoihin on saatavilla testiraportti ja siihen liittyvä karttatiedosto. Yleissuunnitelma-
aineiston sisältäessä vain yhden tiedoston se on tässä työssä jätetty pois hankevai-
hekohtaisista analyyseistä. Aineistoa tutkittiin pdf-muotoisten testiraporttien perus-
teella tukeutuen osin myös 2D-karttaesityksiin. Tiedostoista tilastoitiin laadun mitta-
ustulokset ja analysoitiin virhetyypit. Tarkoituksena oli selvittää inframallien laadun 
nykyinen tilanne. Testauksissa käytetty laatuasteikko on BimOne Checker-työkalua 
varten kehitetty. Siinä laatua kuvataan prosenttilukuna, joka muodostuu virheellisten 
tai puuttuvien määreiden osuudesta kyseisen määreen kokonaislukumäärään. 
Taulukko 3.  Testattu inframalliaineisto; tiedostojen lukumäärä hankevaiheittain 
 Yleissuunnitelma Tiesuunnitelma Rakennussuunnitelma
Projekteja 1 3 8 
Tiedostoja 1 60 523 
 
 
Viiteaineisto oli ominaisuuksiltaan hyvin heterogeenistä etenkin pintamalleja sisältä-
neiden 543 tiedoston osalta. Yksittäinen pintamalli muodostui viiteaineiston mukaan 
keskimäärin 3,006 kolmiosta ja 1,938 pisteestä. Mediaaniarvo kolmioiden määrälle oli 
1,084 ja pisteiden määrälle 654. Suurimmat yksittäiset arvot olivat kolmioille 42,885 
ja pisteille 43,565. Vähimmillään kolmioita oli eräässä pintamallissa 40 ja pisteitä 34. 
Pintamalleja, joissa oli alle sata kolmiota, oli kymmenen ja vastaavasti alle sadan pis-
teen pintamalleja oli 24. Kolmioiden ja pisteiden määrät siis vaihtelevat suuresti 
suunnitelmasta riippuen. 
 
Hankevaihekohtaisia pintamallien kolmioiden määriä vertaillessa voidaan todeta ra-
kennussuunnitelmavaiheen pintamalleissa olevan tiesuunnitelmavaiheen pintamalle-
ja suhteellisesti hieman enemmän kolmioita. Tämä ero on nähtävissä kun vertaillaan 
kategoriaa, jossa pintamallissa oli 5,000–9,999 kolmiota. Tiesuunnitelmavaiheen pin-
tamalleista näitä oli 2 % ja rakennussuunnitelmavaiheen pintamalleista 10 %. Vas-
taavasti alle sadan kolmion pintamallien osuus on rakennussuunnitelmavaiheessa 
pienempi kuin tiesuunnitelmavaiheessa. Kolmioiden määrien osuudet eri hankevai-
heiden tiedostoissa on esitetty kuvassa 22. Ominaisuuksiin liittyvissä kuvaajissa TS 
merkitsee tiesuunnitelmavaihetta ja RS rakennussuunnitelmavaihetta. 
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Kuva 22.  Kolmioiden määrien osuudet eri hankevaiheiden pintamalleissa
Laaturaporteissa on eritelty myös pintamallin kolmioiden pisimmän ja lyhimmän sivun 
pituudet. Pisimpien sivujen keskiarvo viiteaineistossa oli 13,5 metriä ja mediaani 11,0 
metriä. Ohjeellinen arvo pisimmälle sivulle on 10 metriä. Pisimmän sivun pituus eri 
hankevaiheiden tiedostoissa on esitetty kuvassa 23. Kokonaisuudessaan 61 % ai-
neistosta sisältää vähintään yhden ohjeistukseen nähden liian pitkän kolmion sivun.
 
Kuva 23.  Kolmioiden pisimmän yksittäisen sivun mitta eri hankevaiheiden
  tiedostoissa
Kolmiossa ei tulisi olla poikkeustilanteita lukuun ottamatta alle 500 millimetriä pitkiä 
sivuja. Tämä toteutui vain neljässä viiteaineiston pintamallissa. Pintamallien kolmioi-
den lyhimmät sivut hankevaiheittain on havainnollistettu kuvassa 24. Kuvaajista voi-
daan todeta, että 50 %:ssa rakennussuunnitelmavaiheen pintamalleista on vähintään 
yksi kolmio, jonka lyhin sivu on nollamittainen. Vastaavasti 42 %:ssa pintamalleista 
lyhimmän sivun pituus on pienempi kuin 100 mm. Tiesuunnitelmavaiheen pintamal-
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Kuva 24.  Kolmioiden lyhimmät yksittäiset sivut eri hankevaiheiden pintamalleissa
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4  Inframallien laatu hankevaiheittain 
Tässä kappaleessa esitellään haastattelujen tulokset ja määritetään niiden pohjalta 
inframallien tärkeimmät osakokonaisuudet hankevaiheittain. Kappaleen loppuosassa 
analysoidaan hyväksymiskriteerejä viiteaineiston laadun perusteella. Haastattelujen 
tulokset käydään hankevaiheittain jaoteltuna läpi kappaleissa 4.1 –4.5 . Viiteaineiston 
laatua ja inframallien hyväksymiskriteerejä käsitellään kappaleessa 4.6 . 
 
4.1  Virheet yleissuunnitelmavaiheessa 
Yleissuunnitelmavaiheen inframallien teknisten virheiden ja puutteiden merkittävyyt-
tä tutkittiin haastattelemalla seuraavan hankevaiheen eli tiesuunnitelman tekijöitä. 
He pohtivat, miten virheet lähtöaineistona saatavassa yleissuunnitelmamallissa vai-
kuttavat tiesuunnitelmamallin tekoon. 
 
Vaaka- ja pystygeometriat ovat yleissuunnitelmamallien tärkeimmät elementit. Vir-
heet niissä aiheuttavat lisätyötä inframallien jatkokäytössä. Vaaka- ja pystygeomet-
riat ovat ainakin osittain hyödynnettävissä tiesuunnitelmavaiheessa, mutta hyödyn-
täminen aiheuttaa lisätyötä. Geometrialaskenta ei mene yleensä suoraan läpi suun-
nitteluohjelmissa. Pystygeometriassa esiintyy harvemmin ongelmia kuin vaakageo-
metriassa, mutta toisaalta pystygeometria ei välttämättä mene laskennassa läpi, 
vaikka vaakageometria olisikin mennyt. Lisätyön määrää ei kuitenkaan katsottu suu-
reksi, sillä tiesuunnitelmavaiheessa geometriaa tulee kuitenkin jonkin verran muokata 
aineiston ollessa hyvälaatuistakin. Tilaajatahon mukaan geometrioiden osalta tulisi 
kuitenkin vaatia virheettömyyttä. Nollapituisista elementeistä ei vastaajilla ollut käy-
tännön kokemusta. Tilaajataho luokittelee ne merkittäviksi virheiksi eikä niitä tulisi 
sallia. 
 
3D-viivaketjujen määrityksissä esiintyvät virheet eivät ole prosessin pysäyttäviä vas-
tausten hajaantuessa kuitenkin eri vastausvaihtoehtojen välille. Eräs haastateltava 
mainitsi vastauksissaan, ettei kyseisillä virheillä ole merkitystä. Vastausta tarkennet-
taessa kävi ilmi, että kyseisessä organisaatiossa käytetty suunnitteluohjelma ei kyen-
nyt hyödyntämään kyseistä formaattia. Eräs vastaaja sanoi, että virheillä ei ole merki-
tystä, jos kuitenkin pysytään oikeassa korkeusasemassa. 3D-viivaketjuja tarvitaan 
tämän vastaajan mukaan yleissuunnitelmavaiheessa lähinnä visuaalista vertailua var-
ten. Rakenteet tiesuunnitelmavaiheessa kuitenkin tehdään ja sovitetaan väylälle vara-
tulle alueelle itse. Kolmannen vastaajan mukaan 3D-viivaketjuja hyödynnetään tie-
suunnitelmavaiheessa ja puutteet ja virheet aiheuttavat aina lisätyötä. Suunnittelijoi-
den vastaukset keskittyivät nykytilanteeseen ja heijastivat erilaisia käytössä olevia 
työskentelytapoja.  
 
Tilaajatahon mukaan virheet viivaketjuissa aiheuttavat aina lisätyötä jatkokäytössä. 
Virheiden vakavuusaste riippuu hankevaiheesta. Mitä lähemmäs rakentamisvaihetta 
mennään, sitä suurempi merkitys virheillä on. Viivasilppu aiheuttaa inframallin jatko-
käytössä paljon lisätyötä ja tiedoston siivoamista. Viivaketjuilla on olemassa myös 
keskinäinen tärkeysero. Esimerkiksi päällysteen reunan taiteviivan tulisi olla virhee-
tön, kun taas sivuojan takareunan viivaketjulla on pienempi merkitys. Määrälasken-
taan vaikuttavat taiteviivat ovat tärkeitä ja ne tulisi olla alusta asti hyvälaatuisia. 
Yleissuunnitelmavaiheessa viivaketjujen yksittäiset virheet eivät ole koko prosessia 
pysäyttäviä. 
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Kolmioinnin virheillä ei suunnittelijoiden mukaan ole tässä hankevaiheessa merkitys-
tä. Tarkentavissa vastauksissa mainittiin esimerkiksi tässä hankevaiheessa riittävän, 
kunhan kolmiointi on tehty ”sinne päin” ja ainoa mahdollinen merkitys on kohteen 
visualisointi tilaajatahon toimesta. Eräs vastaaja mainitsi, että lähtöaineiston kol-
mioverkkoa ei lueta sisään suunnitteluohjelmistoon tiesuunnitelmavaiheessa ollen-
kaan, jos taiteviiva-aineistokin on saatavilla. Mahdollisia havainnekuvia varten voi-
daan aina tehdä uusi pintakolmiointi. Kolmioiden kokoon liittyen vastaajat mainitsi-
vat suunnittelutason olevan niin karkea, ettei virheillä ole tässä vaiheessa merkitystä. 
Joissain tapauksissa kuitenkin liian pienet kolmiot saattavat aiheuttaa ongelmia luet-
taessa pintaa sisään toiseen suunnitteluohjelmistoon. Kolmion sivun 10 metrin mak-
simipituus koettiin osin ongelmalliseksi ja keinotekoiseksi. Esimerkiksi määrättäessä 
kolmion kateetin pituudeksi (taiteviivaa pitkin) 10 metriä hypotenuusasta muodostuu 
automaattisesti liian pitkä. Kolmioinnista yleensä mainittiin vielä, että ohjelmistojen 
tuottamissa kolmioinneissa esiintyy paljon virheitä, ja pintoja täytyy muokata ohjel-
man suorittaman kolmioinnin jälkeen. Pinnassa olevan yksittäisen reiän ”paikkaami-
nen” saattaa vaatia huomattavankin suuren työmäärän. Tilaajatahon näkökulmasta 
pintamallin kolmioinnin virheet eivät yleissuunnitelmavaiheessa haittaa. Kolmiointi 
tehdään hankevaiheesta toiseen siirtyessä uusiksi taiteviivoista. Jossain vaiheessa 
tulevaisuudessa pintoja on mahdollista hyödyntää. Kolmioinnin laadulla on myös 
merkitystä määrälaskentojen onnistumisen kannalta. 
 
Yleissuunnitelmavaiheessa olevat viivojen ja pintojen epäjatkuvuuskohdat eivät hait-
taa inframallin jatkokäytössä. Liittymäalueet ovat suunnittelijoiden mukaan työläitä 
viimeistellä. Jätettäessä liittymäalueiden suunnitelmiin epäjatkuvuuskohtia tulisi kui-
tenkin varmistua liittymän olevan jatkossa toteutettavissa. Tällöin varmistetaan se, 
että myöhemmässä vaiheessa viivoja yhdistettäessä kaltevuudet pysyvät sallituissa 
rajoissa. Kuvassa 25 on esitetty esimerkki kiertoliittymästä, jossa on epäjatkuvuus-
kohtia. Eräs haastateltava totesi, ettei taiteviivoja ja pintoja hyödynnetä kuitenkaan 
jatkossa, joten epäjatkuvuudet eivät haittaa. Myöskään tilaajatahon vastauksissa vii-
vojen ja pintojen jatkuvuuden virheillä ei tässä vaiheessa todettu olevan olennaista 
merkitystä muuhun kuin määrälaskennan onnistumiseen. Malliselostuksessa tulisi 
kuitenkin olla kerrottu, missä suunnitelman kohdissa epäjatkuvuuksia esiintyy. 
 
 
Kuva 25.  Esimerkki epäjatkuvuuskohdasta kiertoliittymän yhteydessä (InfraBIM 
2015) 
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Urakoitsijoiden työmaalla käyttämät ohjelmistot eivät tue Inframodel-määritysten 
mukaista vesihuollon verkostomallia. Tästäkin syystä sen hyödyntäminen on jäänyt 
vielä vähälle. Yleissuunnitelmavaiheessa vesihuollosta esitetään vain kuivatuksen 
periaatteet. Mallinnusvaatimuksissa mainitaan 2D-esittämisen riittävän tällöin. Haas-
tatteluvastauksissa todettiin, ettei virheillä ole tässä vaiheessa merkitystä. Tiesuunni-
telmavaiheessa vesihuolto suunnitellaan sijainteja myöten uudelleen. Tulevaisuuden 
hyödyntämisen mahdollisuudet nousivat kuitenkin esiin ja sitä varten ominaisuus-
tiedot tulisi olla kunnossa alusta asti. 
 
Yleissuunnitelmavaiheessa tärkeimpiä elementtejä ovat vaaka- ja pystygeometriat, 
joiden tulisi olla alusta asti virheettömiä. Myös taiteviiva-aineiston tulisi olla hyvälaa-
tuista. Aineiston ei tule sisältää viivasilppua. Pintamallin merkittävyys myöhempien 
hankevaiheiden kannalta on tässä vaiheessa vähäinen. Kolmioinnin tiheyteen sekä 
viivojen ja pintojen jatkuvuuteen ei kannata kiinnittää tarpeettoman paljon huomiota. 
Mallinnusvaatimusten mukaan yleissuunnitelmavaiheessa ei vaadita viivojen jatku-
vuutta. Kuten aiemmin kappaleessa 2.1  mainittiin, suunnittelutarkkuuden ja sen esit-
tämistarkkuuden tulee yleissuunnitelmavaiheessa olla järkevässä suhteessa keske-
nään ja on pyrittävä välttämään näennäistä piirustustarkkuutta. Yleissuunnitteluvai-
heessa myös lähtötiedot ovat usein likimääräisiä ja ne tarkentuvat myöhemmissä 
suunnitteluvaiheissa.  Määrälaskentaan ja kustannuksiin vaikuttavat asiat tulee kui-
tenkin huomioida jo yleissuunnitteluvaiheessa. Niiden myötä viivojen ja pintojen jat-
kuvuuden tulee olla riittävän tasoista. Ylimääräiset reiät pinnoissa eivät ole inframal-
lin jatkokäytön kannalta haitallisia. Pintamallin yhteydessä tulee kuitenkin varmistua 
siitä, että se palvelee käyttötarkoitustaan ja mahdollistaa myös suunnitteluratkaisun 
visuaalisen tarkastelun. Vesihuollosta esitetään vaatimusten mukaan vain kuivatuk-
sen periaatteet. IM-muotoinen mallintaminen materiaalimäärittelyineen ja sijaintei-
neen ei ole yleissuunnitelmavaiheessa tarkoituksenmukaista. 
 
4.2  Virheet tiesuunnitelmavaiheessa 
Tiesuunnitelmavaiheen mallinnusvirheitä ja -puutteita pohdittiin näkökulmasta, jossa 
kyseistä suunnitelmamallia käytetään lähtöaineistona rakennussuunnitelmavaihees-
sa. Vaaka- ja pystygeometrioiden virheistä kaikki suunnittelutahon haastateltavat oli-
vat sitä mieltä, että virheet aiheuttavat lisätyötä, mutta eivät pysäytä prosessia. Niitä 
hyödynnetään lähtöaineistosta, joten virheillä on merkitystä. Haastatteluissa kävi il-
mi, että kahden vastaajan käyttämillä eri ohjelmistotoimittajien tuotteilla oli ongel-
mia geometrioiden kirjoittamisessa IM3-formaattiin. Toisessa tapauksessa ongelma 
koski suuntakulmia ja toisessa tapauksessa pystygeometriaan tuli selittämättömiä 
katkoja. Tilaajatahon edustajat painottivat vaatimusta virheettömyydestä geo-
metrioiden osalta. Virheet geometrioissa saattavat aiheuttaa jopa aluerajojen loukka-
uksia, joka on lainrikkomus. Kuten taustaosuudessa mainittiin, tiesuunnitelman hy-
väksymisen jälkeen suunnitelmassa osoitetut alueet voidaan lunastaa ja suunniteltu 
maantie voidaan rakentaa. 
 
3D-viivaketjujen määritysten ja muiden niihin liittyvien virheiden osalta kaikki aiheut-
tavat suunnittelijalle lisätyötä. Ongelmat eivät tässä vaiheessa ole vielä niin vakavia 
kuin työmaalla, mutta haitta-aste nousee toteutusvaihetta kohti mentäessä. Määrä-
laskentaan vaikuttavien virheiden vaikutus korostuu. 
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Pintamalleja hyödynnetään siirryttäessä tiesuunnitelmavaiheesta rakennussuunni-
telmavaiheeseen enemmän kuin yleissuunnitelmavaiheesta tiesuunnitelmavaihee-
seen siirryttäessä. Eräs vastaaja totesikin vastauksessaan, että hyvälaatuisesta pin-
tamalliaineistosta on selkeää hyötyä. Virheiden painoarvoa ei kuitenkaan korostettu, 
vaan haastatteluvastaukset kohdentuivat kahteen keskimmäiseen vaihtoehtoon. Tie-
suunnitelmavaiheessa väylän kaltevuuksia ja korkeuksia ei ole vielä suunniteltu lop-
puun saakka, joten niihin tulee vielä muutoksia rakennussuunnitelmavaiheessa. Pin-
tamallit tarkastetaan ja käsitellään uudelleen joka tapauksessa. Kolmioissa esiintyy 
yleisesti paljon virheitä. Suunnittelualueen ulkopuolelle ”karannut” kolmiointi koet-
tiin myös erääksi ongelmatyypiksi. Kolmioiden sivujen pituuksien merkitys ei ole 
huomattava. Hieman nykyistä tiheämmän kolmioinnin tarve nousi kuitenkin haastat-
teluissa esiin. Joskus on esimerkiksi ilmennyt tarvetta tehdä taiteviivoihin välipisteitä 
tiheämpää kolmiointia varten, mikä on aiheuttanut ongelmia. Tilaajatahonkaan kan-
nalta kolmioinnin virheet eivät ole tiesuunnitelmavaiheessa merkittäviä. Pintamallien 
osuus määrälaskentoihin tulee kuitenkin pitää mielessä. 
 
Viivojen ja pintojen jatkuvuudessa olevat virheet eivät ole ongelmallisia tiesuunnitel-
mavaiheessakaan. Ne aiheuttavat jossain määrin lisätyötä, mutta eivät haittaa aineis-
ton jatkokäytössä. Eräs tiesuunnitelmavaiheessa erittäin tärkeä esille nostettu asia oli 
kuitenkin aluerajausten riittävä tarkkuus. Toisena tärkeänä asiana esille nousi määrä-
laskenta. Viivojen ja pintojen epäjatkuvuuskohdat eivät saa vaikuttaa määrälaskento-
jen onnistumiseen. Liittymiä ei tässä vaiheessa kannata tehdä jatkuviksi. Eräs vastaa-
ja mainitsi, että kaikkia liittymiä ei hänen kokemustensa mukaan tehdä suunnittelijan 
toimesta viivaketjuiltaan jatkuviksi missään vaiheessa. 
 
Vesihuollon putkiin ja rakenteisiin liittyvät virheet aiheuttavat lisätyötä aineiston jat-
kokäytössä. Vastaukset tähän kohtaan koettiin kuitenkin hypoteettisiksi, sillä koke-
musta hyödyntämisestä ei vielä ole. Metatietona tulisi olla saatavilla putkiin ja raken-
teisiin liittyvien lähtötietojen tarkkuus. Tiedon ei välttämättä tarvitse olla tarkkaa täs-
sä vaiheessa, mutta tarkkuuden taso pitäisi olla tiedossa. Muuten lähtötietoa ei voi 
hyödyntää. Tiesuunnitelmavaiheessa kaltevuudet tulisi olla määritetty kohdalleen. 
Esimerkiksi salaojapinnoissa ne voivat olla hyvinkin pieniä ja tarkkuuden tulisi olla 
silloin suuri. Vesihuollon putkien ja niihin liittyvien rakenteiden mallinnuksen hyö-
dynnettävyys seuraavassa hankevaiheessa olisi suurimmillaan etenkin ST-urakka-
muotoa käytettäessä. 
 
Vaaka- ja pystygeometriat ovat tässäkin hankevaiheessa tärkeimmät elementit kysy-
myskohtien tärkeyttä keskenään vertaillessa. Myös vesihuollon putkien ja rakenteiden 
suunnitelmien virheettömyys nousi esille. Pintamallien kolmioinnin virheettömyyteen 
liittyvät mielipiteet hajaantuivat. Eräs vastaaja listasi ne vähiten tärkeäksi. Saman 
vastaajan mukaan pintamallit tehdään joka tapauksessa aina uusiksi eikä lähtöaineis-
tona saatua pintamallia hyödynnetä. Eräs toinen vastaaja nosti pintamallien virheet-
tömyyden kuitenkin tärkeimpien asioiden joukkoon varsinkin määrälaskennan ja ha-
vainnollistamisen kannalta. 
 
Väyläsuunnitelmavaiheessa inframallien teknisen laadukkuuden merkitys kasvaa kai-
kissa kategorioissa osin suurpiirteiseen yleissuunnitteluun nähden. Tässä vaiheessa 
suunnittelu on toteutukseen tähtäävää. Väyläsuunnitelman merkityksen kannalta on 
erityisesti kiinnitettävä huomiota aluerajauksiin vaikuttaviin elementteihin ja niiden 
sijaintiin. Väylärakenteista ylimmän yhdistelmäpinnan tulee tässä vaiheessa sisältää 
kaikki taiteviivat, joissa pinnan kaltevuudessa tapahtuu muutoksia. Kaikkia rakenne-
pintoja ei kuitenkaan mallinneta kuin merkittävimmistä teistä ja kaduista sekä kaikis-
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ta radoista. Siirtymärakenteita ei vielä tässä vaiheessa mallinneta. Rummut, putket ja 
kaivot tulee olla inframallissa mukana määrälaskentaa ajatellen. Laskuojat mallinne-
taan niin, että kuivatuksen toimivuus varmistuu. Katusuunnittelun erityispiirteenä 
asemakaava-alueella tulee myös huomioida maanalainen infra. Viivojen jatkuvuudes-
sa sallitaan alle yhden metrin epäjatkuvuuskohdat muualla kuin ylimmässä yhdistel-
mäpinnassa. 
 
4.3  Virheet rakennussuunnitelmavaiheessa 
Virheiden haitallisuus kasvaa siirryttäessä kohti urakoitsijan näkökulmaa. Suunnitte-
lijalta saatu inframalliaineisto tulisi olla toteutuskelpoista. Vaaka- ja pystygeometri-
oissa olevat virheet ovat tässä vaiheessa erittäin merkittäviä. Virheet saattavat py-
säyttävää koko prosessin, jolloin aineisto palautuu suunnittelijalle. Vähintään ne ai-
heuttavat lisätyötä. Inframalliaineisto tarkastetaan urakoitsijan toimesta ennen sen 
Koneohjaukseen viemistä. Siinä vaiheessa muokkaaminen on vielä mahdollista. Ko-
neohjauksessa havaitut virheet pysäyttävät prosessin. Virheet ovat vakavia etenkin 
terää ohjaavissa järjestelmissä, jossa koneen ohjaus seuraa taiteviivaa. Kaivavien ko-
neiden yhteydessä virheiden vakavuus ei ole niin suuri. Virheitä geometrioihin voi 
suunnittelujärjestelmissä ilmaantua esimerkiksi desimaalilukujen pyöristysten yh-
teydessä. Nollapituiset elementit ja viivasilppu ovat geometrioissa yleisiä. Varsinkin 
vaakageometrioissa on esiintynyt paljon virheitä. Kyseessä ovat usein ohjelmistoista 
johtuvat ongelmat, joita voi aiheutua esimerkiksi tielinjan kopioinnista. Eräs vastaaja 
mainitsi työmaan ohjelmien antavan viivasilpusta virheilmoituksia, mutta ne eivät 
aiheuta sen enempää haittaa. Tilaajan näkökulma haastatteluissa oli, että virheitä 
geometrioissa ei tule sallia. 
 
3D-viivaketjuissa olevat virheet aiheuttavat lisätyötä, mutta eivät kuitenkaan pysäytä 
prosessia. Erään haastateltavan arvion mukaan noin 90 % työmaalle tulevasta malli-
aineistosta aiheuttaa jonkinlaista lisätyötä ennen sen hyödyntämistä. Yleensä virheet 
on kuitenkin helppo havaita ja korjata. Inframalleissa oleva taiteviiva-aineisto ei aina 
vastaa alkuperäistä rakennussuunnitelmaa. Taiteviivojen pituudet tulisi olla sopivia, 
sillä liian lyhyet ja pitkät viivat hankaloittavat aineiston jatkokäyttöä. Myös viivasilp-
pu aiheuttaa yleisesti ongelmia, vaikkakaan ei pysäytä prosessia. Erään vastaajan 
mukaan koneohjausjärjestelmät kyllä jaksavat nykyisin käsitellä aineistoa viivasilpus-
ta huolimatta. 
 
Pintamallien kolmioinneissa on hyvin yleisesti virheitä. Ne voivat pahimmillaan py-
säyttää koko prosessin, mutta ainakin ne aiheuttavat lisätyötä. Aineistoa korjataan 
yleisesti urakoitsijan taholta itse, jotta siitä saadaan koneohjaukseen kelpaavaa. 
Erään haastateltavan mukaan kolmiointi menee aina uusiksi. Ongelmia aiheuttaa 
usein myös se, että kolmioitu aineisto ei vastaa taiteviiva-aineistoa eli aineistossa on 
ristiriitoja. Pinnoissa olevat pienet reiät eivät kuitenkaan välttämättä haittaa. Toisaal-
ta ongelmia esiintyy myös niin, että kolmiointi menee pinnan todellisen reiän ylitse. 
Kolmioinnin rajauksissa esiintyvät sisäkulmien ”kainalo-oikaisut” saattavat aiheuttaa 
epäselvyyksiä. Myös kolmioinnissa olevia päällekkäisiä pisteitä esiintyy joissain ta-
pauksissa. Ne ovat ongelmallisia, sillä kaivinkoneen ohjausjärjestelmään tulee tällöin 
ristiriita. Erään vastaajan mukaan koneohjausjärjestelmät kuitenkin osaavat käsitellä 
tuplapisteitä ja päällekkäisiä pisteitä. Pienten virheiden havaitseminen saattaa olla 
hankalaa. Tätä kautta ne ovat ongelmallisia ja joskus virheistä työläimpiä. 
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Liian pieni kolmiointi saattaa olla ongelmallinen. Liian tiheä aineisto saattaa jopa 
kaataa koneohjausjärjestelmän ja pysäyttää prosessin. Käytännön minimiksi sivun 
mitalle eräs vastaaja mainitsi 0,5 metriä. Liian pitkiä sivuja ei kuitenkaan koeta on-
gelmaksi ja todellisissa tilanteissa jopa 20 metriä saattaa olla sopiva sivun pituus. 
Kuvassa 26 on esimerkki eräästä rakennussuunnitelmavaiheen inframallista, jossa on 
kolmioverkkoa yli 20 metrin pistevälillä. Ote on jakavasta kerroksesta. Sopiva sivun 
pituus normaalitilanteissa on 4-5 metriä. Virheet kolmioinnissa ovat erään vastaajan 




Kuva 26.  Rakennussuunnitelmavaiheen aineistoa, jossa kolmiointi on osittain 
harvaa 
Viivojen ja pintojen jatkuvuuteen liittyen on alalla olemassa erilaisia näkemyksiä. Vir-
heet ja puutteet jatkuvuudessa saattavat pysäyttää prosessin. Ne voivat myös olla 
vähemmän vakavia ja aiheuttaa lisätyötä, tai yksittäisten virheiden muodossa olla 
haittaamatta aineiston jatkokäytössä. Viimeksi mainittuja voivat olla esimerkiksi pin-
tojen aukot.  Eräs näkemys on, että suunnittelijan ei ole järkevää mallintaa kaikkea 
loppuun asti viimeistellysti. Myös siirtymäkiilojen mallintaminen on tästä näkökul-
masta suunnitteluvaiheessa turhaa. Puutteelliset kohdat täytyy tällöin kuitenkin kor-
jata jatkuviksi urakoitsijan toimesta ennen rakentamisvaihetta. Vastakkainen näke-
mys onkin se, että kaikki paikat liittymät mukaan lukien pitää joka tapauksessa mal-
lintaa loppuun asti ennen rakentamista. Jos liittymäkohtiin on jätetty suunnittelijan 
toimesta aukkoja, saatetaan törmätä vastuukysymyksiin rakentamisen aikana tapah-
tuvien virheiden jälkeen. Joissain paikoissa voidaan sallia taiteviivojen epäjatkuvuus-
kohtia, kuten taiteviivan nimikekoodin muutoskohdissa. Väylän reuna-alueilla voi 
esiintyä tällaisia tilanteita. Rakennetyyppien vaihtumakohdat eivät kuitenkaan työ-
maan näkökulmasta ole ongelmallisia viivojen jatkuvuuden aukkojen kannalta, sillä 
koneen kuljettaja osaa tehdä asianmukaiset siirtymäkiilat itsekin tapauskohtaisesti. 
Virhetyyppeinä ohjelmistojen kirjoittamat ylimääräiset viivanpätkät ja toisensa leik-
kaavat viivat ovat osoittautuneet ongelmallisiksi eivätkä automaattiset korjaukset 
tällaisille virheille ole aina mahdollisia. 
  
Tilaajatahon näkökulmasta liittymien mallintaminen tulisi viimeistellä rakennus-
suunnitelmavaiheessa suunnittelijan toimesta. Erään vastaajan mukaan suunnittelun 
taholta toivotaan projekteissa toistuvasti helpotuksia mallintamiseen esimerkiksi liit-
tymien osalta. Ongelmia niiden kohdalla aiheuttavat suunnitteluohjelmistojen puut-
teet. Eräs vastaaja painotti, että rakennetyypin vaihtumakohdat tulisi olla myös vii-
meisteltynä suunnitteluvaiheessa, sillä niillä on määrälaskennan kannalta suuri mer-
kitys. Liittymissä eivät kuitenkaan pienet epäjatkuvuuskohdat haittaa, ellei niillä ole 
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määrälaskentaan suurta vaikutusta. Tarkoitukselliset epäjatkuvuuskohdat tulisivat 
olla mainittuna malliselostuksissa. 
 
Vesihuoltoon liittyvien putkien ja rakenteiden mallintamisesta IM-määrityksen mu-
kaisesti ei urakoitsijoillakaan ole vielä paljon kokemusta, sillä ohjelmistot eivät tue 
vielä niiden käyttöä. Rakenteiden ominaisuustietojen ja määrittelyjen virheillä ja 
puutteilla ei kuitenkaan jatkossakaan ole suurta merkitystä. Mallinnuksen käyttöönot-
to on ajatuksena kannatettava, mutta arjen todellisuus työmaalla on vielä tällä hetkel-
lä kaukana sen hyödyntämisestä. Pisteiden ja viivojen käsittelyn käsitteleminen kat-
sotaan helpommaksi. ST-hankkeissa mallinnuksen hyödyntäminen voi olla käytän-
nössä helpompaa, kun malliaineistoa voi siirrellä suunnittelun ja toteutuksen välillä. 
Kaivojen mallinnus voisi tuoda etuja materiaalihankinnan kannalta. Putkien ja raken-
teiden sijainti- ja korkeustiedot ovat kuitenkin tärkeitä ja virheet niissä saattavat olla 
jopa prosessin pysäyttäviä. Mallinnus voi olla myös hyödyllistä esimerkiksi visuaali-
sen tarkastuksen näkökulmasta. Näin työmaalla voidaan todeta, että kaikki menee 
InfraRYL:n mukaisesti. Virheet voidaan samalla korjata ennen kaivamista. Vesihuollon 
rakenteiden mallintamisesta voi olla hyötyä myös ylläpitonäkökulmasta, vaikka työ-
maa ei vielä niitä paljon pysty hyödyntämäänkään. 
 
Osioiden tärkeysjärjestyksestä tuli geometrioiden lisäksi selkeästi esille viivojen ja 
pintojen jatkuvuus. Aikaisempiin hankevaiheisiin nähden kyseinen kohta koettiin sel-
västi tärkeämmäksi. Esimerkkinä viivojen epäjatkuvuuskohdista kolmioidussa pinta-
mallissa on kuva 27, jossa epäjatkuvuuskohdat on korostettu rasteilla BimOne 
Checker-työkalun karttaesityksen avulla. Myös 3D-viivaketjujen kohdalle tuli haastat-
teluissa tärkeysmerkintöjä. Nämä koskivat viivasilpun aiheuttamia ongelmia sekä tai-
teviivojen merkitystä määrälaskennassa ja havainnollistamisessa. Eräs vastaaja si-
joitti vesihuollon putkien ja järjestelmien sijainti- ja korkeustiedot tärkeysjärjestyk-
sessä heti geometrioiden virheettömyyden jälkeen seuraavaksi. 
 
 
Kuva 27.  Viivojen epäjatkuvuuskohtia rasteilla havainnollistettuna BimOne 
Checker-työkalun karttaesityksessä 
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Rakennussuunnitelmavaiheen aineiston tulee olla toteutukseen ja työkoneohjaukseen 
kelpaavaa, mutta inframallilla on myös muita käyttötarkoituksia. Tässä vaiheessa 
kaikki tekniset virheet vaikuttavat toteuttamisen onnistumiseen, joten inframallilta 
tulee vaatia virheettömyyttä. Erityishuomiota vaativia kohteita ovat taiteviivojen ja 
pintojen jatkuvuus sekä kolmioverkkojen laatu. Niissä on yleisesti paljon virheitä. Vii-
vasilppu ja siksak-viivat tulee korjata suunnittelijan taholta. Vesihuollon rumpujen, 
kaivojen ja putkien määrittelyjä ei vielä hyödynnetä, mutta ohjelmistojen kehittyessä 
ne yleistynevät ja niiden tarkistaminen on tulevaisuuden kannalta tärkeää. 
 
Mallinnusvaatimusten mukaan siirtymäkiilat tulee mallintaa, jos niiden tarkka sijainti 
on tiedossa suunnitteluvaiheessa. Muissa tapauksissa niiden mallinnus voidaan tehdä 
työmaalla. Kaikkien viivojen ja pintojen tulee olla toteutusmallissa mahdollisimman 
jatkuvia. Tämä koskee myös liittymäalueita, ramppeja ja rakennetyypin vaihtumiskoh-
tia. Käytännöt näiden osalta vaihtelevat vielä ja hankekohtaisia poikkeuksia tehdään 
yleisesti. Nykyiset työkalut eivät mahdollista automaattista tarkistamista eivätkä pis-
teyttämistä. Näin ollen ne jäävät käytännössä visuaalisen tarkastelun varaan. 
 
4.4  Muita inframallien virheitä ja puutteita 
Haastatteluissa tuli esille yleisellä tasolla se, että inframallien laadussa on vielä hyvin 
paljon virheitä ja puutteita. Ne aiheuttavat ristiriitoja ja ylimääräistä tarkistamista 
sekä korjailua ja ajanhukkaa. Yksikin havaittu virhe aiheuttaa yleensä sen, että koko 
suunnitelma pitää tarkistaa. Havaittuja tiedostotason virhetyyppejä on havaittu tie-
dostojen nimeämisissä ja yleisesti esiintyvissä otsikkotietojen puutteissa. Ongelmal-
liseksi on koettu väyliin liittyvien suunnitelmamallien pilkkominen suureksi määräksi 
tiedostoja, sillä se hankaloittaa merkittävästi niiden käsittelyä. Jokaisesta pinnasta on 
oma tiedostonsa ja lisäksi inframalli joudutaan pituussuunnassa usein käsittelemään 
useassa osassa koneohjausjärjestelmien puutteellisen kapasiteetin takia. Tällöin koe-
taan koneohjausjärjestelmien olevan liian ohjaavassa osassa koko prosessia ajatellen. 
Lähtötietona saatavan inframallitiedoston sisällön tarkkuustason jääminen epäsel-
väksi on koettu myös ongelmaksi. Ongelma ei itsessään ole huono tarkkuus, vaan tie-
don puute siitä, kuinka tarkkaan suunnittelu on missäkin tapauksessa tehty. 
 
IM-formaattiin liittyen on havaittu puute maapohjan materiaalimääritysten osalta. 
Tällöin joudutaan ylläpitämään rinnakkaista aineistoa inframallin ohessa. Myös puut-
teelliset määritykset varusteiden ja laitteiden osalta on koettu ongelmaksi. Näitä ovat 
esimerkiksi yleissuunnitelman tekoon olennaisina osina kuuluvat istutukset, valaistus 
ja liikennemerkit. IM-formaatin uusi 3.1-versio on kuitenkin osin parantamassa tilan-
netta näiden osalta. 
 
Suunnitteluohjelmistoihin liittyviä ongelmia esiintyy yleisesti IM-formaatissa olevien 
tiedostojen sisäänluvussa ja myös niiden uloskirjoituksessa. Uloskirjoituksessa saat-
taa tapahtua suunnittelijalle hyvin vaikeasti paikannettavia virheitä. Erästä ohjelmis-
toa käytettäessä tapana on ennen lopullisen XML-tiedoston valmistumista suunnitel-
man muokkaaminen kahdessa muussa ohjelmassa. Siinä yhteydessä tiedostosta sii-
votaan ylimääräiset viivat ja siihen lisätään kolmiointi ja otsikkotiedot. Ohjelmistois-
sa esiintyy ongelmia myös esimerkiksi viivojen suuntien IM-koodauksessa sekä tup-
lapisteiden ja päällekkäisten pisteiden ilmestymisenä. Taiteviivoihin saattaa myös 
tulla vaikeasti havaittavia ennalta arvaamattomia katkoja. Eräässä ohjelmistossa 
esiintyy ongelmia, jotka aiheuttavat epävastaavuutta pinnassa ja siihen liittyvissä 
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taiteviivoissa. Eräässä ohjelmistossa suunnittelijan täytyy käydä manuaalisesti li-
säämässä projektikohtaiset otsikkotiedot jokaiseen tiedostoon erikseen. 
 
Tiedostojen sisällön virheitä oli havaittu usein viivojen, pisteiden ja pintojen ni-
meämisten yhteydessä. Tiedostoissa esiintyy usein ylimääräisiä tai toisiaan risteäviä 
taiteviivoja sekä sik-sak-tyyppisiä viivoja esimerkiksi ojien pohjilla. Niiden korjaami-
sesta aiheutuu ylimääräistä työtä. Rakennetyyppien muutoskohdissa sekä pitkittäis-
ten ja poikittaisten siirtymäkiilojen yhteydessä esiintyy usein ongelmia. Varsinkin kal-
liopinta ja sen sijaintitiedon epätarkkuus maaperässä aiheuttaa ongelmia siirtymä-
kiilojen kanssa. Eräs haastateltava toi esille eräänä mahdollisena ratkaisuna kallio-
pintojen pois jättämisen väyläsuunnitelmista. Tällöin suunnittelija suunnittelisi väy-
lärakenteen pohjan ja rakenteet väylän maalaatikkoon. Kallion pinta käsiteltäisiin 
työmaalla tapauskohtaisesti sen esiintymisen mukaan. Tällöin voitaisiin välttää esi-
merkiksi suuri osa suunnitelmissa esiintyvistä viivasilpuista. 
 
Suunnittelussa aiheutuvan ylimääräisen lisätyön määrään liittyvissä vastauksissa 
nousi esille useita muitakin eri virhe- ja ongelmatyyppejä. Tällaisia ovat esimerkiksi 
seuraavat: 
 
 Liian pitkät hakemistopolut (Windows rajoittaa pituutta, jäljitettävyys katoaa) 
 Lähtötietojen yhdistely eri formaateista, lähtötietopuutteet 
 Tulkinnanvaraisuudet, kuten risteävät viivat 
 Vesihuollon tarkentaminen ja sen virheet 
 Liittymien viimeistely, liittyvien teiden rakenteet 
 Siirtymäkiilat, pohjatietojen poikkeamat 
 Virheet vaaka- ja pystygeometrioissa 
 Ylimääräiset taiteviivat, sik-sak-viivat, viivasilppu ja epäjatkuvuudet 
 Aineistojen (mallitiedostojen) yhdistäminen 
 Tarkistukset 
 Ristiriidat suunnitelmissa 
 Otsikkotietojen lisäämiset ja korjaamiset 
Vastaajat kokivat hankevaiheen vaatimuksiin nähden ylimääräisen suunnitteluaineis-
ton yleisesti hyödylliseksi. Sitä ei välttämättä aina hyödynnettäisi, mutta hyötyä voisi 
olla ainakin määrien laskemisessa, eri työvaiheiden arvioinnissa, toteutuksen suun-
nittelussa, aikataulutuksessa sekä hahmottamisessa ja visualisoinnissa. 
 
4.5  Virheiden ja puutteiden merkittävyys 
hankevaiheittain 
Asiantuntijoiden mielipiteet haastatteluissa olivat joidenkin aiheiden kohdalla yh-
teneväiset, kun taas joissain asioissa mielipiteet hajaantuivat. Selkeästi yhtä mieltä 
oltiin esimerkiksi vaaka- ja pystygeometrioiden merkityksellisyydestä eri hanke-
vaiheissa. Samoin pintamallien kolmiointien rajauksiin liittyvissä asioissa mielipiteet 
eivät vaihdelleet. Toisaalta esimerkiksi kolmioiden kokoon liittyvä kysymys jakoi mie-
lipiteitä kaikkiin hankevaiheisiin liittyen. Myös vesihuollon putkiin ja niihin liittyviin 
rakenteisiin liittyvät kysymykset jakoivat mielipiteitä. Vastauksissa heijastuivat jon-
kin verran nykyiset vakiintuneet prosessit ja työtavat. Eri osakokonaisuuksien merkit-
tävyys hankevaiheittain haastattelujen perusteella on koottu kuvaan 28, jossa osa-
kokonaisuuden merkittävyyttä kussakin hankevaiheessa kuvataan eri värein. 
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Kuva 28.  Inframallin osakokonaisuuksien merkittävyys hankevaiheittain
4.6  Inframallien hyväksymiskriteerit
Tällä hetkellä inframallien perus- ja projektitiedoilta sekä geometrioilta vaaditaan 
tilaajan taholta 100 % oikeellisuutta, mutta muiden piste-, viiva- ja pintamalliaineis-
tojen hyväksymiskriteerejä ei ole vielä määritetty. Lähtökohta määritykseen on tällä 
hetkellä BimOne Checker-palvelussa käytössä oleva prosenttiarviointi, jossa arviointi 
tapahtuu virheellisten tai puutteellisten määreiden osuutena määreen pakolliseen 
kokonaislukumäärään. Tarkistelun tueksi on tutkittu osakokonaisuuksittain Liikenne-
viraston ja ELY-keskusten saatavilla olevan inframalliaineiston nykyistä laatua.
Vaaka- ja pystygeometrioiden laatu oli rakennussuunnitelmavaiheen suunnitelmissa 
pääosin hyvää, mutta tiesuunnitelma-aineiston laadussa esiintyi puutteita. Raken-
nussuunnitelmavaiheen aineiston tiedostoista 115:ssä oli vaaka- ja pystygeometrioita. 
Vaakageometrioiden osalta niistä 109 tiedoston tulos oli BimOne Checkerin käyttämän 
suhteellisen laskutavan mukaisesti 100 % ja vain kuudessa tiedostossa esiintyi 
puutteita. Tiesuunnitelma-aineiston osalta vain yksi 56 tiedostosta oli vaakageo-
metrian osalta virheetön. Muiden tiedostojen tulokset asettuivat 65–74 % välille. 
Pystygeometrioiden osalta täysin virheettömien tiedostojen osuus oli sama kuin vaa-
kageometrioiden tapauksessa. Virheellisten tiedostojen saamat pistemäärät olivat 
kuitenkin parempia kuin vaakageometrioiden vastaavat pistemäärät ja ne asettuivat 




listettu kuvissa 29 ja 30, joissa rakennussuunnitelmavaiheen tiedostojen osuus on 
merkitty punaisella värillä ja tiesuunnitelmavaiheen tiedostojen osuus sinisellä. Virheet 
geometrioissa aiheutuvat viiteaineiston osalta siitä, että erään suunnitteluohjelmiston 
kyky uloskirjoittaa IM3-formaatin mukaista geometria-aineistoa on joidenkin 
määritysten osalta puutteellinen. Vaakageometrioissa ongelma koskee viivojen 
suuntakulmien määrityksiä ja pystygeometrioissa alkupaalun määritystä. Ongelmat 
ovat systemaattisia.
Geometrioiden osalta inframalliaineiston laadussa on sekä haastattelujen että viite-
aineiston perusteella vielä puutteita, vaikka kyseisten osakokonaisuuksien tärkeys on 
alalla selkeästi haastattelujen perusteella tiedossa. Vaaka- ja pystygeometria-aineiston 
tärkeys puoltaa virheettömyyden vaatimista jatkossa.
Kuva 29.  Viiteaineiston tiedostojen laatu vaakageometrian osalta
 
Kuva 30.  Viiteaineiston tiedostojen laatu pystygeometrian osalta
Viivaketjuja sisälsi 112 tarkasteltua tiedostoa. Niistä 109 oli rakennussuunnitelma-
vaiheen ja kolme tiesuunnitelmavaiheen tiedostoja. Laadun osalta 19 tiedoston tulos 
oli 100 % ja muiden 93 tiedoston tulos oli 86 %. Laatupuutteiden syy näiden osalta 
oli ohjelmistoperäinen systemaattinen virhe. Se koski puuttuvia viivaketjujen määreitä, 
joita ovat viivaketjun pituus, alkupaalu, alkupiste, loppupiste ja välipisteet. Tulosten 
jakautuminen hankevaiheittain on esitetty kuvassa 31.
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Kuva 31.  3D-viivojen laatu viiteaineistossa hankevaiheittain 
 
Tutkitusta aineistosta 543 tiedostoa sisälsi kolmioimalla muodostetun pintamallin. 
Niistä 59 oli tiesuunnitelmavaiheen ja 484 rakennussuunnitelmavaiheen tiedostoja. 
Pintamallien laadun mittaustuloksena kokonaisuudessaan 80 % aineistosta sai tu-
lokseksi 96 % tai sitä suuremman. Täydet 100 % sai tuloksekseen 44 % aineistosta. 
Huonoimmat yksittäiset tulokset saivat kaksi tiesuunnitelmavaiheen tiedostoa, joiden 
laatuarviointi antoi tuloksiksi 51 %. Tulosten jakautuminen eri hankevaiheiden tie-
dostojen kesken on esitetty kuvassa 32. Taulukossa 4 on havainnollistettu kuinka suu-
ri osuus viiteaineiston pintamallitiedostoista ylittää tulospisteet välillä 91–100 %.  
 
Kuva 32.  Pintamallien laatu viiteaineistossa hankevaiheittain 
Taulukko 4.  Asteikon yläpäässä olevien tulosten ylittäneiden pintamallitiedostojen 
osuus kaikista viiteaineiston pintamalleista 
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Kaikkia pintamallien virhetilanteita ei pystytä tulkitsemaan matemaattisesti automa-
tiikan avulla. Laadun tarkastelu edellyttäisi myös tarkastustyökalun tuottaman kart-
taesityksen visuaalista tulkintaa. Puutteet nykyisen kriteeristön mukaisessa pintamal-
lien arvioinnissa johtuivat pääasiassa pinnoissa esiintyneistä tuplapisteistä. Tupla-
pisteet ovat pintamallin pisteitä, joilla on identtiset koordinaatit. Päällekkäisiä pisteitä 
ei sen sijaan esiintynyt. Tuplapisteitä esiintyi tiesuunnitelmavaiheen pintamalleissa 
enemmän kuin rakennussuunnitelmavaiheessa, jossa yli 66 % tiedostoista ei 
sisältänyt yhtään tuplapistettä. Tiesuunnitelmavaiheessa vastaava osuus oli 37 %. Tie-
suunnitelmavaiheen pintamalleista yli 44 % sisälsi vähintään 100 tuplapistettä kun 
vastaava osuus rakennussuunnitelmavaiheen pintamalleista oli 14 %. Tuplapisteiden 
määrien osuudet eri hankevaiheiden pintamalleissa on havainnollistettu kuvassa 33.
 
Kuva 33.  Tuplapisteiden määrien osuudet eri hankevaiheiden pintamalleissa
Myös mallinnettuja vesihuollon verkostoja oli viiteaineistossa kahden projektin ja yh-
teensä yhdeksän tiedoston verran. Muilta osin niiden laatu oli moitteetonta, mutta 
toi-sessa hankkeista tiedostoissa oli vesihuollon varusteiden määrittelyissä puutteita. 


























5  Päätelmät 
5.1  Suositukset ja tutkimuksen vastaaminen 
tavoitteisiin 
Tässä diplomityössä tutkittiin inframallien teknistä laatua. Laatu määriteltiin tässä 
yhteydessä etukäteen määritettyjen tavoitteiden täyttämiseksi ja asiakkaan tarpeiden 
tyydyttämiseksi. Suunnittelutiedon laadun kahdeksasta eri tekijästä (kuva 18, s.36) 
tarkkuudella on tässä yhteydessä suurin merkitys. Tavoitteena diplomityössä oli sel-
vittää inframallin oleellisimmat osakokonaisuudet eri hankevaiheissa ja määrittää 
hyväksymisrajat eri osioille. Tutkimusmetodina oleellisimpien osakokonaisuuksien 
määrittämisessä käytettiin asiantuntijahaastatteluja. Niiden lisäksi hyväksymis-
rajojen määrittämisessä käytettiin tukena Liikenneviraston ja ELY-keskusten olemas-
sa olevaa inframalliaineistoa ja sen testiraportteja. 
 
Haastatteluissa kävi ilmi, mitkä osakokonaisuudet ovat oleellisimpia eri hanke-
vaiheissa ja millä ei ole inframallin jatkokäytön kannalta suurta merkitystä. Osakoko-
naisuuksien merkitysten erot havainnollistettiin haastattelutulosten yhteydessä ku-
vassa 28 (s.56). Hyväksymiskriteerien määrittäminen suhteellisesti on heterogeeni-
sen viiteaineiston perusteella hankalaa eikä tässä tutkimuksessa esitetä tarkkoja pro-
senttirajoja eri osakokonaisuuksille. Tilastoihin perustuvien virherajojen määrittelyyn 
tulisi olla saatavilla enemmän aineistoa. Edellä mainittuihin tuloksiin perustuen osa-
kokonaisuudet ehdotetaan jaettavaksi hankevaiheittain kolmeen eri tasoon teknisen 
tarkastuksen tarpeellisuuden mukaan. Ehdotus on esitetty kuvassa 34 ja tarkastami-
sen tasot ovat seuraavanlaiset: 
 
1. Kyseisessä hankevaiheessa osakokonaisuudelle ei suositella automaattista 
tarkastusta. 
2. Suositellaan joustavaa kriteeriä eli erikseen määritettävää ja tarpeen mukaan 
muutettavaa hyväksymisrajaa. Rajaa voidaan tarvittaessa säädellä ohjelmis-
tojen ja työtapojen kehittymisen mukana. 
3. Suositellaan automaattista tarkastusta 100 % kriteerillä eli vaaditaan virhee-
töntä aineistoa. 
Joustava kriteeri voi periaatteeltaan johtaa AQL-menetelmän yhteydessä mainittuun 
tilanteeseen, jossa prosessi ohjataan tekemään tietty määrä virheitä. Myös esimerkik-
si P.B. Crosbyn laatuteorioiden mukaan (kuva 17, s.36) todettiin ainoaksi kunnon laa-
tutavoitteeksi nolla virhettä. Tässä tapauksessa kuitenkin tietyillä osakokonaisuuksil-
la tällaisen kriteerin käyttö on perusteltavaa, sillä eri hankevaiheissa tuotoksen käyt-
tötarkoitus on erilainen. 
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Kuva 34.  Ehdotus automatisoidun tarkastuksen kohteiksi eri hankevaiheissa
Vaaka- ja pystygeometriat ehdotetaan tarkastettaviksi kaikissa hankevaiheissa 100 % 
kriteerillä. Yleissuunnitelmavaiheessa ei muita tässä tutkimuksessa tutkittuja osako-
konaisuuksia ehdoteta tarkastettavaksi. Kuten kirjallisuusosiossa todettiin, yleis-
suunnitelmavaiheessa on pyrittävä välttämään näennäistä piirustustarkkuutta. Mää-
rälaskentaan ja kustannuksiin vaikuttavat asiat tulee kuitenkin huomioida jo yleis-
suunnitteluvaiheessa ja niiden myötä viivojen ja pintojen jatkuvuuden tulee olla riit-
tävän tasoista.
Väyläsuunnitelmavaiheessa ehdotetaan edellisten lisäksi otettavaksi automaattisen 
tarkastuksen piiriin myös viivaketjut sekä kolmioverkko aluerajausten osalta. Alue-
rajaukset ovat väyläsuunnitelmavaiheen olennainen osa ja ne nostettiin esille myös 
haastattelujen yhteydessä. Kolmioiden kokoon liittyen suositellaan tarkastamista 
joustavalla kriteerillä keskittyen liian pienten kolmioiden ja lyhyiden kolmion sivujen 
esille tuomiseen. Myös vesihuoltoon liittyvien sijainti- ja korkeusmääritteiden tarkas-
taminen suositellaan tehtäväksi väyläsuunnitelmavaiheessa, jolloin kaltevuudet tulisi 
olla jo kohdallaan.
Rakennussuunnitelmavaiheessa aineiston laatu tulisi tarkastaa pääosin 100 % kritee-
rillä. Poikkeuksia ehdotetaan kolmioiden kokoon, viivojen jatkuvuuteen ja vesihuollon 
rakenteiden määrittelyihin liittyen, jolloin kriteeri voi olla joustava. Kolmion sivun pi-
tuus voi joissain poikkeustilanteissa olla hyvin pieni tai suuri. Viivoissa voi olla myös 
















alueella. Viivasilpun eliminointi on kuitenkin tärkeää. Vesihuollon rakenteiden mallin-
tamisen kokemukset ovat vielä määrältään hyvin rajalliset eikä määrittelyjen 100 % 
tarkistuskriteeri ole tarkoituksenmukainen tässä vaiheessa. 
 
Edellä esitellyn jaottelun toteuttamisen lisäksi ehdotetaan tarkastuksen kohdistami-
sen mahdollistamista vain tiettyihin väylärakenteen elementteihin riippuen hankevai-
heesta. Nämä elementit, kuten yksittäiset taiteviivat ja rakennepinnat, ovat erotetta-
vissa inframallin sisällöstä niiden InfraBIM-nimikkeistön koodin perusteella. Kohdis-
taminen mahdollistaisi arvioinnin tekemisen eri perusteilla esimerkiksi väylän ulko-
luiskan reunan ja päällysteen reunan välillä. Kohdistamismahdollisuutta ehdotetaan 
varsinkin väyläsuunnitelmavaiheen taiteviivojen tarkistamiselle. Myös rakennepintoja 
voidaan jättää tarkastuksen ulkopuolelle, jos ne eivät ole vielä kyseisessä hankevai-
heessa vaadittuja. Yksittäisenä kohteena esitetään vielä kolmion sivujen ja taiteviivo-
jen maksimipituuden tarkastuksista luopumista. 
 
Viiteaineiston perusteella pintamalleille olisi mahdollista asettaa tulosrajat niin, että 
tietyn tavoitteen mukainen osa aineistosta läpäisisi testin. Osuudet esitettiin taulu-
kossa 4 (s.62). Tavoitteen määrityksen lisäksi ongelma tällaisessa määrittelyssä on 
tällä hetkellä käytössä oleva suhteellinen mittaustapa, sillä aineisto on ominaisuuk-
siltaan hyvin heterogeenistä. Viiteaineistossa pintamallien kolmioiden määrä vaihteli 
40–42,885 kolmion välillä ja pisteiden määrä vastaavasti 34–43,565 pisteen välillä. 
Minkä tahansa prosenttirajan asettaminen laajimpaan aineistoon sallii vähintään sa-
tojen virheiden läpimenon. Niiden korjaaminen seuraavassa vaiheessa saattaa olla 
hyvin työlästä. Toisaalta yhdenkin pisteen arvoinen virhe pudottaisi pienimuotoisen 
inframallin pisteitä suhteettoman paljon. Tämän eliminoimiseksi ehdotetaan mitta-
usasteikoksi absoluuttisia virhemääriä, jolloin hyväksymiskriteerit määritettäisiin nii-
den mukaan. Tällöin virheiden määrä ei kasvaisi suurenkaan aineiston kohdalla liian 
suureksi. Virheiden korjaamisen aiheuttaman lisätyön määrä riippuu absoluuttisista 
virhemääristä. 
 
5.2  Tutkimuksen luotettavuus 
Haastatteluiden kautta saatu tulos edustaa siinä mukana olleiden 12 henkilön näke-
myksiä. Se ei välttämättä edusta koko alan näkemystä, mutta antaa hyvät suuntavii-
vat asioiden kehittämiselle. Haastateltavat ovat inframallintamiseen omassa organi-
saatiossaan hyvin perehtyneitä. Kattavampi tutkimus olisi vaatinut suuremman mää-
rän haastateltavia, jolloin mukana olisi ollut suurempi määrä yrityksiä ja käyttäjiä 
myös kaikista Suomen markkinoilla olevista suunnitteluohjelmistoista. Rata- ja katu-
suunnittelun erityispiirteet jäävät tässä tutkimuksessa pintapuolisesti käsitellyksi 
eikä esimerkiksi kaupunkien edustajia ollut haastatteluissa mukana tilaajatahoa 
edustamassa. Myös haastateltavien etukäteisasenteilla tai ulkoisilla tekijöillä saattaa 
olla vaikutusta tuloksiin haastateltavien määrän ollessa pieni. Joissain tapauksissa 
vastauksissa heijastuivat haastateltavien edustamien yritysten nykyiset toimintapro-
sessit, eikä vastauksia aina pystytty muodostamaan etukäteen tarkoitetun tahon nä-
kökulmasta. 
 
Tutkimuksen yhteydessä ilmeni eri yrityksissä käytettävien suunnitteluohjelmistojen 
suuri vaikutus haastateltavien vastauksiin ja kokemuksiin. Toimintatavat eri yrityksis-
sä riippuvat suuresti käytettävästä ohjelmistosta. Tämä heijastui haastatteluvastauk-
siin eikä asiaa huomioitu riittävästi tutkimusta suunniteltaessa. Ohjelmistoista aiheu-
tuvien virheiden osuus viiteaineiston laadun tuloksissa osoittautui myös suureksi. 
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Viiteaineiston tiedostojen projektikohtainen lukumäärä vaihteli projektien luonteesta 
riippuen, mutta aineiston tarkasteluissa laatua ei erikseen tarkasteltu projektikohtai-
sesti. Viiteaineisto oli määrältään puutteellinen, sillä yleissuunnitelma-aineistoa ei 
vielä ole saatavilla. Myös tiesuunnitelma-aineiston määrä oli rajallinen. Viiteaineis-
tossa ei myöskään ole metatietona tietoa, minkä tarkkuuden testausaineistosta on 
kyse. Aineisto voi olla peräisin esimerkiksi keskeneräisen suunnitelman välitarkistuk-
sesta, testaustyökalun kokeilemisesta tai toisaalta se voi myös olla suunnitelmien 
lopullista luovutusvaiheen aineistoa. Aineiston perusteella voitiin kuitenkin vetää joh-
topäätöksiä varsinkin pintamallien laatuun liittyen. Aineisto osoittautui ominaisuuk-
siltaan hyvin heterogeeniseksi ja tämä tulee huomioida myös hyväksymiskriteerien 
määrittämisessä. Viiteaineiston ominaisuuksien yhteydessä esitellyt kolmioiden ja 
pisteiden määrät eivät kuitenkaan kerro luotettavasti kyseisen pintamallin kolmioin-
nin tarkkuudesta, sillä se riippuu myös muista tekijöistä. Tämän aineiston perusteella 
selkeiden pisterajojen määrittämiseen tulee suhtautua varovaisesti. 
 
5.3  Jatkotutkimustarpeet 
Kehitysehdotuksena esille tuotuun taiteviivojen ja pintojen tarkistukseen InfraBIM-
nimikekoodin perusteella liittyen jatkotutkimustarpeena olisi kyseisten koodien tar-
kistusperusteiden määrittäminen hankevaihekohtaisesti. Absoluuttisiin virhemääriin 
perustuvien kriteerien määrittäminen edellyttäisi myös jatkotutkimusta. 
 
Inframallien testausdatan automaattinen kerääminen testauksen yhteydessä tieto-
kantaan helpottaisi laadun kehityksen seurantaa. Datasta jalostetut tilastot helpottai-
sivat myös kehittämään hyväksymiskriteerejä kulloinkin vallitsevan tilanteen ja tar-
peen mukaan. 
 
Aihetta inframallien tietosisältöön liittyvään jatkotutkimukseen olisi esimerkiksi 
suunnittelutarkkuuteen liittyvän metatiedon ylläpidossa. Inframallin mukana tulisi 
kulkea tieto suunnittelun tarkkuudesta eri kohdissa. Sen puute hankaloittaa suunnit-
telutiedon hyödyntämistä seuraavissa hankevaiheissa. Tarkkuuden tasot ja niiden 
erot tulisi määritellä. Myös hankevaihe-tiedon sisällyttämistä Inframodeliin tulisi tut-
kia. 
 
5.4  Yhteenveto ja pohdintaa 
Tässä diplomityössä tutkittiin inframallien laatutavoitteita ja hyväksymiskriteerejä. 
Tavoitteena oli määrittää inframallien tarkastamisen kannalta oleellisimmat osiot 
hankevaiheittain. Toisena tavoitteena oli määrittää inframalleille hyväksymiskriteerit. 
Kirjallisuuskatsauksessa esiteltiin aluksi väylärakentamisen suunnitteluprosessi eri 
hankevaiheineen. Tämän jälkeen käytiin läpi tietomallintamisen historia ja kehitys 
keskittyen varsinkin rakennusalaan. Inframallinnuksen määrittelyt ja inframallinnuk-
sen taso kuvattiin eri hankevaiheissa. Kirjallisuusosion toisessa osassa tutkittiin laa-
tua ja sen kytkeytymistä inframallinnukseen sekä suunnitteluun. Tässä osiossa ku-
vailtiin myös tietomallien teknisen laaduntarkastuksen menetelmiä. 
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Empiirisen osan haastattelututkimus toteutettiin asiantuntijahaastatteluina 12 asian-
tuntijalle, jotka edustivat neljää eri näkökulmaa. Tuloksena määritettiin inframallien 
tärkeimmät osakokonaisuudet hankevaiheittain. Toisessa osassa analysoitiin Liiken-
neviraston ja ELY-keskusten viiteaineistoa. Aineisto käsitti 584 inframallitiedostoa, 
jotka oli tarkastettu kolmannen osapuolen laaduntarkastustyökalulla. Laadun mit-
taustulokset kyseisellä mittaustavalla tilastoitiin ja inframallitiedostoja luokiteltiin 
elementtien määriin liittyvien ominaisuuksien mukaan. Aineisto todettiin hyvin hete-
rogeeniseksi, mikä tekee toimivien hyväksymiskriteerien määrittämisen nykyisellä 
mittaristolla hankalaksi. 
 
Työssä saatiin määritettyä inframallien oleellisimmat osakokonaisuudet eri hanke-
vaiheissa. Tarkastuskohteet jaettiin kolmeen luokkaan. Hyväksymiskriteereiksi ei esi-
tetä nykyiseen mittaristoon perustuvia pisterajoja. Sen sijaan tehdään suositus mitta-
riston muuttamiseksi absoluuttisille virhemäärille. Lisäksi ehdotetaan automatisoi-
dun mittauksen taiteviiva- ja pintakohtaista kohdistamista niiden nimikekoodien pe-
rusteella sekä tarkastusten poistamista viivojen ja kolmioiden sivujen ylämitan osalta. 
Tässä diplomityössä suositellut toimenpiteet on koostettu taulukkoon 5.  
Taulukko 5.  Diplomityössä ehdotetut toimenpiteet 
Kohde Toimenpide
Tarkastuskohteet ja kriteerit Tarkastetaan kohteet kuvan 34 (s.65) mukaisesti 
Automaattisen tarkastuksen 
tarkempi kohdentaminen 
Tarkastukset tehdään InfraBIM-nimikekoodin perus-
teella IM-tiedoston eri osakokonaisuuksien sisällä 
Mittaustapa Mittauksen perustuminen absoluuttisiin virhemääriin
Taiteviivojen ja kolmion si-
vujen pituuden mittaus 
Yläraja (10 metriä) poistetaan tarkastuksesta 
 
Pääasiallisten tutkimuskohteiden lisäksi haastatteluissa selvitettiin myös asiantunti-
joiden näkemyksiä inframallien laadun nykytilanteesta ja siihen liittyvistä tekijöistä. 
Tällä hetkellä eletään vielä selkeästi muutosvaihetta. Tästä hyvänä esimerkkinä oli 
haastatteluissa esille tulleet ongelmat suunnitteluohjelmistojen IM-uloskirjoitukseen 
ja -sisäänlukuun liittyen. Ne aiheuttavat paljon ylimääräistä lisätyötä suunnittelijoille. 
Kuitenkin toteutusvaiheeseen menevissä inframalleissa esiintyy virheitä lähes poik-
keuksetta. Tämän seurauksena suunnittelun korjauksia tehdään myös urakoitsijan 
taholta. Osa virheistä on epäilemättä korjattavissa suunnittelun taholta mallintamalla 
tehtävän suunnittelun työtapojen vakiintuessa ja kokemuksen lisääntyessä. Laatu ja 
tuottavuus eivät parane jatkuvilla eri vaiheissa tehtävien tarkastusten määrän lisää-
misellä. Vaaditaan selkeitä vaatimuksia ja ohjeita sekä kyvykkäitä ohjelmistoja, jotka 
tuottavat virheetöntä aineistoa. Ohjelmistopuutteiden korjaamiseen tähtäävät toi-
menpiteet vaikuttavat tällä hetkellä hajanaisilta. Yhteistyötä ohjelmistotoimittajien 
kanssa tulisi tiivistää ja puutteiden korjaamisen edistymistä seurata myös infran ti-
laajien taholta. Esimerkiksi suunnitteluohjelmistojen vapaaehtoisen IM-
yhteensopivuussertifikaatin luominen voisi nopeuttaa kehitystä. On kuitenkin muis-
tettava, että kansainvälisten ohjelmistotalojen kehityspanokset Suomen markkinoille 
kohdistuvaan ohjelmistoräätälöintiin riippuvat myös tiedonsiirtoformaattien kansain-
välisestä kehityksestä ja käyttöönotosta. 
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Mielenkiintoinen haastatteluissa esille tullut asia oli liittymien ja siirtymäkiilojen yh-
teydessä esiintyvä viivojen ja pintojen jatkuvuusvaatimus. YIV määrittelee vaatimuk-
set selkeästi eri hankevaiheissa, mutta alalla ei ole silti ole yhteistä näkemystä käy-
tännön toteutuksesta. Toisen näkemyksen mukaan kaikkia viivoja ei kannata mallin-
taa jatkuviksi missään vaiheessa. Vastakkainen näkökulma on se, että suunnittelijan 
taholta tulee saada toteutukseen kelpaava aineisto eikä työmaan tule olla vastuussa 
liittymien suunnitelmien viimeistelystä. Tilaajatahon tulisi jossain vaiheessa ohjata 
toiminta vastaamaan yhteisiä vaatimuksia tai vaihtoehtoisesti vaatimuksia tulisi täs-
mentää niin, että niitä voidaan noudattaa yksiselitteisesti. 
 
Inframallien laadun mittaaminen on hyvä askel infra-alan suunnitteluprosessien te-
hokkuuden ja laadun kehittämiseksi. Kehitystyön tulee jatkua myös alan yhteisten 
ohjeiden ja tiedonsiirtostandardien parissa. Suunnitteluprosessin tehokkuuden kas-
vattaminen kokonaisuudessaan vaatii moninkertaisena tehtävän ja virheellisen työn 
vähentämistä. Tämä vaatii myös suunnittelun tuottavilta konsulttitoimistolta sisäis-
ten prosessien kehittämistä. Laatua tulee kehittää järjestelmällisesti ja sen mittaami-
seen tulee olla käytössä kunnon mittarit. Laadun kehittämisessä voidaan joiltain osin 
soveltaa esimerkiksi tässä työssä esiteltyjä laatutyökaluja kuten Six Sigman syy-
seuraus-diagrammia. Laadun kustannuksiin kannattaa kiinnittää huomiota kappaleen 
2.4.2. (s.37) mukaisesti. Tilaaja voi edesauttaa kehitystä suunnittelun hankinnan yh-
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